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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan, hidup manusia; 

tanpa air tidak akan ada kehidupan di bumi. Tubuh manusia 65%-nya terdiri atas air. Bumi 

mengandung sejumlah besar air, lebih kurang 1,4 x 109 km
3
 , yang terdiri atas samudera, 

laut, sungai, danau, gunung es, dan sebagainya. Namun dari,sekian banyak air yang 

terkandung di bumi hanya 3 % yang berupa airAtawar yang terdapat dalam sungai, danau, 

dan air tanah.  

Mengingat pentingnya air bersih bagi manusia maka perlu diusahakan penyediaan air 

bersih secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga aman dikonsumsi 

dan dipakai manusia. Untuk keperluannminum dibutuhkan-air rata-rata sebanyak 5 liter 

perhari, sedangkan secara keseluruhan kebutuhan akan air per jiwa untuk masyarakat 

Indonesia diperkirakan sebanyak 60 liter perhari (Sutrisno, dkk, 2008). 

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan 

dalam menurunkan angka penderita penyakit khususnya yang berhubungan dengan air, dan 

berperan dalam meningkatkan standar  dan kualitas hidup masyarakat. 

Sampai saat ini penyediaan air bersih untuk masyarakat Indonesia masih dihadapkan 

pada beberapa permasalahan yang cukup kompleksjdan sampai saat ini masih belum dapat 

diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih 

rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat. Maka dari itu PDAM dituntut 

untuk mampu memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, dengan kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas yang diinginkan serta tekanan air yang mencukupi. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih khususnya di Kabupaten 

Pamekasan, maka PDAM Kabupaten Pamekasan terus melakukan peningkatan kapasitas 

maupun pengembangan jaringan, dalam rangka peningkatan pelayanan khususnya di 

Kecamatan Pademawu yang masih belum maksimum. Pengembangan oleh PDAM 

Kabupaten Pamekasan ini dilakukan di 4 desa yaitu Desa Jarin, Pagagan, Baddurih dan 

Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan memanfaatkan potensi air 

tanah yang ada.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah 

kebutuhan air secara umum karena bertambahnya konsumsi air di Indonesia khususnya di 

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Kecamatan ini memiliki 22 desa. Dengan 

jumlah penduduk 81.184 jiwa, namun hanya 7 desa dari 19 desa yang sudah terlayani, 

sedangkan 3 desa lainnya sudah terlayani akan tetapi jaringan distribusinya menggunakan 

jaringan dari kecamatan lain, dengan prosentase jumlah penduduk yang terlayani adalah 

31,93% yaitu sekitar 20.430 jiwa  sedangkan 68,07% atau sekitar 43.554 belum terlayani, 

dari total jumlah penduduk 19 desa tersebut.  

Maka dari itu PDAM Kabupaten Pamekasan melakukan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan air di Kecamatan Pademawu dengan melakukan perencanaan pengembangan 

jaringan distribusi air bersih yang sebelumnya sudah melayani 7 desa yaitu Desa 

Majungan, Padelegan, Tanjung, Pademawu Timur, Pademawu Barat, Bunder dan Dasok  

akan dikembangkan ke 4 desa yaitu Desa Jarin, Pagagan, Baddurih dan Durbuk, dimana 

masyarakat desa tersebut sebelumnya mengandalkan sumber air yang ada didesa, dimana 

pada saat musim kemarau sumber air berkurang bahkan mengalami kekeringan.  

Sumber air tanah yang ada dikecamatan Pademawu memiliki kapasitas air sebesar 40 

lt/det sedangkan yang terpakai 17,80 lt/det dengan jam operasi selama 24 jam/hari. 

sehingga perlu adanya suatu evaluasi kebutuhan air bersih dan jaringan yang sudah ada 

sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui sisa debit yang akan digunakan untuk 

pengembangan jaringan distribusi air bersih.  

Analisa yang dilakukan mengenai kondisi hidrolika mencakup pengaruh tekanan 

setiap titik simpul, besarnya debit kecepatan dan kehilangan tinggi tekan pada setiap pipa 

dalam jaringan distribusi pada daerah studi. Dalam laporan ini menggunakan software 

WaterCAD V8i dimana software ini dapat menganilisa sekaligus mensimulasikan suatu 

jaringan perpipaan. Upaya ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih penduduk 

secara optimal dan merata. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil evaluasi jaringan-distribusi air bersih pada kondisi eksisting di 

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan menerapkan model simulasi 

program WaterCAD V8i? 
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2. Bagaimana hasil perencanaan pengembangan jaringan distribusi air bersih di 

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sampai tahun 2036 dengan menerapkan 

model simulasi WaterCAD  V8i? 

3. Berapakah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk perencanaan 

pengembangan jaringan distribusi air bersih? 

1.4 Batasan Masalah 

Studi ini membahas mengenai perencanaan pengembangan sistem jaringan distribusi 

air untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 

dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Daerah studi berlokasi di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 

2. Perencanaan pengembangan sistem jaringan air bersih ini memanfaatkan ketersediaan 

air tanah dengan melakukan pengeboran. 

3. Jaringan transmisi menggunakan jaringan kondisi saat ini. 

4. Perencanaan pengembangan jaringan pipa ini menggunakan kondisi tidak permanen. 

5. Perencanaan pengembangan jaringan pipa hanya membahas sampai jaringan sekunder, 

adapun sambungan ke rumah warga tidak dibahas dalam kajian ini. 

6. Aspek ekonomi hanya dibahas sampai dengan RAB. 

7. Tidak membahas :  

 Analisa kualitas air  

 Detail konstruksi komponen sistem jaringan distribusi air bersih  

 Analisa dampak terhadap lingkungan. 

1.5 Tujuanndan Manfaat 

Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk: 

1. Mengevaluasi kebutuhan air serta jaringan distribusi air bersih pada kondisi eksisting 

di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan program WaterCAD 

V8i. 

2. Merencanakan pengembangan jaringan distribusi air bersih di Kecamatan Pademawu 

Kabupaten Pamekasan sampai tahun 2036 dengan menerapkan model simulasi 

program WaterCAD V8i.  

3. Mengetahui besarnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus dikeluarkan untuk 

rencana pengembangan. 

Adapun Manfaat dari studi ini adalah terpenuhnya kebutuhan air bersih untuk 

Kecamatan Pademawu serta memberikan masukan untuk PDAM Kabupaten Pamekasan 
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dalam upaya memenuhi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan 

Pademawu Kabupaten Pamekasan.  

1.6 Penelitian Terdahulu 

Beberapa Peneliti sejenis yang terkait penelitian pada software WaterCAD ini 

diantaranya: 

1. Studi Evaluasi Sistem Distribusi Air Bersih Kecamatan Batu – Kota Batu  oleh Azizah 

Maulida (2014). Pada jurnal ini dapat disimpulkan  bahwa dari hasil analisa 

menggunakan WaterCAD dapat mengetahui kondisi hidraulis eksisting pipa tidak 

dapat bertahan hingga 20 tahun kedepan, sehingga di perlukan perencanaan baru pada 

jalur distribusi air bersih tersebut.   

2. Aplikasi Sofware WaterCAD untuk Perencanaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Bersih PDAM Singosari oleh Nevi Hidayati (2015). Pada skripsi ini 

disimpulkan bahwa setelah direncanakan pengembangan jaringan dengan WaterCAD 

V8i dari tahap I-III dengan duplikasi pipa didapat bahwa sistem jaringan distribusi 

pada daerah studi layak dan dapat berfungsi dengan baik. 

3. Studi Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Pipa Air Bersih di Kecamatan Sooko 

Kabupaten Bojonegoro dengan Program WaterCAD oleh I Gede Ari Darma Saputra 

(2016). Pada skripsi ini disimpulkan bahwa hasil evaluasi sistem jaringan distribusi air 

bersih menggunakan program WaterCAD debit yang digunakan pada kondisi eksisting 

cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih baik pada jam minimum maupun jam 

puncak dan kondisi hidraulis jaringan pipa masih pada batas yang ditentukan, 

walaupun terjadi aliran laminer pada jam rendah. 

4. Paket Program WaterCAD untuk Studi Evaluasi dan Perencanaan Jaringan Distribusi 

Air Bersih PDAM Unit Pringkuku Kabupaten Pacitan oleh Rilisky Charisma 

Darmayanti (2016). Pada Skripsi ini disimpulkan bahwa dari hasil analisa 

menggunakan WaterCAD kondisi eksisting pada daerah tersebut masih bisa digunakan 

tetapi akan lebih bagus jika dilakukan perbaikan pada jaringan tersebut dan debit air 

yang ada tidak memenuhi untuk dilakukan pengembangan jaringan distribusi air bersih 

sehingga dilakukan penambahan debit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Air Bersih 

2.1.1 Pengertian Air Bersih 

Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari – hari dan akan 

menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya air bersih adalah 

air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum, dimana persyaratan 

yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air.yang meliputi kualitas fisik, kimia, 

biologis dan radiologis. Sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping 

(Ketentuan UmummPermenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990). 

2.1.2  Sistem Penyediaan Air Bersih 

Untuk menentukan sistem penyediaan air bersih pada masyarakat, maka perlu 

dilakukan klasifikasi sistem pelayanan air bersih yang meliputi sistem individual dan 

sistem komunal. Sistem individual dan system komunal dalam penyediaan air bersih masih 

dapat dijumpai pada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Sistem individual dititik beratkan 

pada pengusahaan pemenuhan kebutuhan air bersih secara individu atau perorangan 

sedangkan sistem komunal pemenuhannya secara terorganisasi melalui sistem pipanisasi. 

Beberapa sarana penyediaan air bersih secara individual adalah menggunakan sumur gali, 

bak penampung air hujan. Sedangkan sistem penyediaan air bersih secara komunal dapat 

dilakukan melalui Perusahaan Daerah AirrMinum (PDAM), Himpunan Petani Pemakai Air 

(HIPPAM), dan pembangunan hidran umum.  

2.1.3  Sistem Pengaliran Air Bersih 

Pendistribusian air minum kepada konsumen dengan kuantitas, kualitas dan tekanan 

yang cukup memerlukan sistem perpipaan yang baik, reservoir, pompa dan peralatan yang 

lain. Sistem pengaliran dalam sistem distribusi air bersih dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Penyelenggaraan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum). 
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a) Sistem Gravitasi  

Sistem pengaliran dengan gravitasi dilakukan dengan memanfaatkan beda tinggi muka 

tanah. Dalam hal ini, jika daerah pelayanan terletak lebih rendah dari sumber air atau 

reservoir. Untuk daerah pelayanan yang mempunyai beda tinggi yang besar, sistem 

gravitasi karena kita dapat memanfaatkan energi yang ada pada perbedaan elevasi tersebut 

tidak melalui pemompaan.  

b) Sistem Pemompaan  

Sistem pengaliran dengan pemompaan digunakan didaerah yang tidak mempunyai 

beda tinggi yang cukup besar dan relatif datar. Perlu diperhitungkan besarnya tekanan pada 

sistem untuk mendapatkan sistem pemompaan yang optimal, sehingga tidak terjadi 

kekurangan tekanan yang dapat mengganggu sistem pengaliran atau kelebihan tekanan 

yang dapat mengakibatkan pemborosan energi  

c) Sistem Kombinasi  

Sistem ini merupakan sistem gabungan dari sistem gravitasi dan sistem pemompaan. 

Pada sistem kombinasi ini, air yang didistribusikan dikumpulkan terlebih dahulu dalam 

reservoir pada saat permintaan air menurun. Jika permintaan air meningkat maka air akan 

dialirkan melalui sistem gravitasi maupun sistem pemompaan. 

2.2 KebutuhannAir bersih 

 Kebutuhan air adalah jumlah air yang dipergunakan secara wajar untuk keperluan 

pokok manusia (domestik) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memerlukan air. Pada 

umumnya banyak diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 Pemakaian air oleh masyarakat tidak terbatas pada keperluan domestik, namun untuk 

keperluan industri dan keperluan perkotaan. Besarnya pemakain oleh masyarakat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat hidup, pendidikan, tingkat ekonomi dan 

kondisi sosial. Dengan demikian dalam perencanaan suatu sistem penyediaan air, 

kemungkinan penggunaan air dan variasinya haruslah diperhitungkan secermat mungkin 

(Linsley, 1996:91). 

 Macam kebutuhan air bersih umumnya dibagi atas dua kelompok yaitu: 

1. Kebutuhan Domestik 

2. Kebutuhan Non Domestik 
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2.2.1 Kebutuhan Domestik 

Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air yang digunakan untuk keperluan 

rumah tangga dan sambungankkran umum. Besar kebutuhan domestik yang diperlukan 

dihitung dari rerata kebutuhan air per satuan orang perhari. Kebutuhan air per orang 

perhari disesuaikan dengan dimana orang itu tinggal. Setiap kategori kota tertentu 

mempunyai kebutuhan akan air berbeda satu sama lainnya. Semakin besar suatu kota maka 

kebutuhan air juga semakin besar. 

Tabel 2.1 Kebutuhan Air Bersih berdasarkan kategori Kota dan Jumlah Penduduk  

(Tahun 2014) 

Kategori Kota Keterangan Jumlah Penduduk 
Kebutuhan air 

(lt/org/hr) 

I Kota Metropolitan Diatas 1 juta 190 

II Kota Besar 500.000 – 1 juta 170 

III Kota Sedang 100.000 – 500.000 150 

IV Kota Kecil 20.000 – 100.000 130 

V Desa 10.000 -20.000 100 

VI Desa Kecil 3000 – 10.000 60 

Sumber: Pedoman kebijakan Pogram Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) 

Ditjen Cipta Karya, 1994. 

2.2.2 Kebutuhan Non Domestik 

Kebutuhan non domestik merupakan kebutuhan air selain untuk keperluan rumah 

tangga dan sambungan kran umum, seperti penyediaan air untuk sarana sosial,tempat 

ibadah, sekolah, rumah sakit, asrama dan juga untuk-keperluan komersil seperti industri, 

hotel, perdagangan serta untuk pelayanan jasa umum. Adapun besarnya,kebutuhan non 

domestik berdasarkan Permen PU Tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah 

sebesar 15% dari kebutuhan domestik. 

2.2.3 Fluktuasi Kebutuhan Air Bersih 

Pada umumnya masyarakat/pelanggan di Indonesia melakukan aktivitas penggunaan 

air pada pagi dan sore hari, dengan tingkat pemakaian air lebih banyak daripada jam-jam 

lainnya. Dan pada malam hari, pemakaian air yang relatif kecil. Dari keseluruhan aktivitas 

dan konsumsi selama sehari (24 jam) dapat diketahui konsumsi rata-rata dan koefisien jam 

puncak untuk hari yang dimaksud. 

Besarnya pemakaian air oleh masyarakat pada suatu sistem jaringan distribusi air 

bersih tidaklah berlangsung konstan, namun terjadi fluktuasi antara waktu yang satu 
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dengan waktu yang lain. Dengan memasukkan faktor kehilangan air kedalam kebutuhan 

dasar, maka selanjutnya disebut sebagai fluktuasi kebutuhan air. 

Corak variasi kebutuhan air bersih harian yang terjadi pada titik simpul dihitung 

dengan menggunakan metode pendekatan penelitian corak fluktuasi kebutuhan air bersih 

harian yang dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya Departemen PU, karena metode pendekatan 

berdasarkan penelitian variasi kebutuhan tersebut diasumsikan dapat mewakili perubahan 

kebutuhan air bersih sepanjang waktu di Indonesia. 

 

Gambar 2.1 Grafik Fluktuasi Pemakaian Air Bersih Harian 

Sumber: Ditjen Cipta Karya Departemen PU 

Berdasarkan grafik fluktuasi kebutuhan air bersih dari Ditjen Cipta Karya Departemen 

PU, maka didapatkan nilai load factor sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Faktor Pengali (Load Factor) Terhadap Kebutuhan Air Bersih 

Jam 
Load 

Factor 
Jam 

Load 

Factor 
Jam 

Load 

Factor 
Jam 

Load 

Factor 

1 0.31 7 1.53 13 1.14 19 1.25 

2 0.37 8 1.56 14 1.17 20 0.98 

3 0.45 9 1.42 15 1.18 21 0.62 

4 0.64 10 1.38 16 1.22 22 0.45 

5 1.15 11 1.27 17 1.31 23 0.37 

6 1.4 12 1.2 18 1.38 24 0.25 

Sumber: Ditjen Cipta KaryavDepartemen PU 

Berdasarkan grafik dan faktor pengali diatas, masyarakat Indonesia yang cenderung 

menggunakan kebutuhan air pada pagi dan sore hari, sehingga tingkat pelayanan 

kebutuhan air menjadi meningkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kriteria tingkat 

kebutuhan yang digunakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan per satu harinya. Berikut 

ini adalah beberapa kriteria tingkat kebutuhan air masyarakat: 

1. Kebutuhan air rata-rata, yaitu penjumlahan kebutuhan total (domestik + non domestik) 

ditambah dengan kehilangan air yang ada. 



9 

 

9 

 

2. Kebutuhan harian maksimum, yaitu kebutuhan air terbesar dan kebutuhan rata-rata 

harian dalam satu minggu 

3. Kebutuhan air pada jam puncak, yaitu pemakaian air tertinggi pada jam-jam tertentu 

selama periode satu hari. 

Kebutuhan harian maksimum dan jam puncak diperlukan dalam perhitungan besarnya 

kebutuhan air bersih, karena hal ini menyangkut kebutuhan pada hari-hari tertentu dan 

pada jam puncak pelayanan. Sehingga penting mempertimbangkan nilai koefisien untuk 

keperluan tersebut. Pendekatan angka koefisien yang biasa digunakan dalam perhitungan 

kebutuhan harian dan jam puncak adalah: 

 Kebutuhan harian maksimum = 1,15 x kebutuhan air rata-rata 

 Kebutuhan jam puncak = 1,56 x kebutuhan air maksimum 

2.2.4 Kehilangan Air 

Kehilangan air adalah kehilangan jumlah air yang ada pada pipa namun tidak termasuk 

pada pemakaian air itu sendiri. Jadi, kehilangan airy ang diakibatkan oleh kesalahan-

kesalahan yang tidak diinginkan seperti kehilangan air akibat faktor teknis dan non teknis 

(Peraturan Menteri PekerjaanuUmum tahun 2007 Tentang Penyelenggaran Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum). Berikut ini adalah penjelasannya: 

a) Kehilangan airrakibat faktor teknis 

- Adanya kebocorannpada pipa  

- Pipa pada jaringan distribusi pecah 

- Kebocoranppada tanki reservoir  

- Pemasangan pipa yang kurang baik 

- Kehilangan air pada instalasi pengolahan 

b) Kehilangan air akibat faktorrnon teknis 

- Konsumsiitak resmi 

- Kesalahan membaca meter tekniss 

- Kesalahan dalammpencatatan hasil pembacaan meter air 

2.3. Proyeksi Jumlah Penduduki 

 Dalam melakukan perencanaan pemanfaatan air ke depan dibutuhkan untuk 

mengetahui jumlah penduduk dan kebutuhan air rata-rata setiap hari dimasa depan. Maka 

dilakukanlah proyeksi penduduk, dalam kajian ini proyeksi atau perkiraan jumlah 

penduduk dilakukan sampai 20 tahun kedepan. Untuk memperkirakan proyeksi jumlah 

penduduk dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu: 
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2.3.1. Metode Aritmatik 

 Dirumuskan sebagai berikut: 

Pn = Po (1+r.n) ......................................................................................................  (2-1) 

 Dimana: 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) 

Po = Jumlah penduduk pada tahun akhir data (jiwa) 

r = Angka pertumbuhan penduduk (%) 

n = Periode waktu (tahun) 

2.3.2 Metode Geometrik 

 Metode ini adalah rumus bunga berganda. Dalam metode ini pertumbuhan  rata-rata 

penduduk berkisar pada persentase r yang konstan setiap tahun. Perhitungan dengan 

metode ini dirumuskan sebaga berikut: 

Pn = Po + (1+r)
n
 ....................................................................................................  (2-2) 

Dimana: 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) 

Po = Jumlah penduduk pada tahun akhir data (jiwa) 

r = Angka pertumbuhan penduduk (%) 

n = Periode waktu (tahun) 

2.3.3 Metode Eksponensial 

 Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan metode eksponensial dirumuskan 

sebagai berikut: 

Pn = Po.e
(r.n)

 ...........................................................................................................  (2-3) 

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) 

Po = Jumlah penduduk pada tahun akhir data (jiwa) 

r = Angka pertumbuhan penduduk (%) 

n = Periode waktu (tahun) 

e = bilangan eksponensial = 2,718282 

2.4    Uji Kesesuaian Metode Proyeksi 

Dalam menentukan metode yang paling tepat yang digunakan dalam perencanaan, 

diperlukan perhitungan koefisien determinasi dan standar deviasi. Koefisien determinasi 

dan standar deviasi diperoleh dari hasil perhitungan data kependudukan dengan metode 

yang telah diproyeksikan. 
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2.4.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan koefisien yang mempunyai variabilitas dalam suatu 

data yang dihitung berdasarkan model statistik. Variabilitas nilai data asli ini digunakan 

sebagai informasi kecocokan suatu model. Jika nilai r
2
 mendekati 1,0 maka angka tersebut 

menunjukkan jenis regresi yang cocok dengan data yang sempurna. Berikut ini adalah 

rumus dari koefisien determinasi: 

 r
2
 =[ 

  ∑   ∑  ∑ 

√       ∑        ∑    ∑    
]

2
 ..............................................................  (2-4)        

Dengan: 

r  = koefisien korelasi 

X = jumlah penduduk data (jiwa) 

Y = jumlah penduduk hasil proyeksi (jiwa) 

2.5 Hidraulika AlirannPada Sistem Jaringan Pipa Air Bersih 

Air di dalam pipa selalu mengalir dari tempat yang memiliki tinggi energi lebih besar 

menuju tempat yang memiliki tinggi energi lebih kecil. Aliran tersebut memiliki tiga 

macam energi yang bekerja di dalamnya, yaitu (Priyantoro, 1991:5): 

1. Energi kinetik, yaitu energi yang ada pada partikel massa air sehubungan dengan 

kecepatannya. 

2. Energi tekanan, yaitu energi yang ada pada partikel massa air sehubungan dengan 

tekanannya. 

3. Energi ketinggian, yaitu energi yang ada pada partikel massa air sehubungan 

dengan ketinggiannya terhadap garis referensi (Datum line). 

2.5.1 Kecepatan Alirann 

Kecepatan aliran dalam pipa berbeda-beda tergantung jenis pipa yang digunakan, 

dimana hal ini juga akan disesuaikan dengan kondisi setempat mengenai kemiringan lahan 

maupun adanya penambahan tekanan dari adanya pemompaan. Kecepatan tidak boleh 

terlalu kecil sebab dapat menyebabkan endapan dalam pipa tidak terdorong, selain itu juga 

diameter pipa jadi berkurang karena adanya endapan itu, dan itu akan membebani biaya 

perawatan. Sebaliknya, jika kecepatan aliran terlalu tinggi, maka akan berakibat korosi 

pada pipa dan juga menambah nilai headloss yang berakibat elevasi reservoirnya harus 

tinggi. Untuk menghitung kecepatan digunakan rumus sebagai berikut : 

Q = A.V ..........................................................................................................  (2-5) 

   
 

 
        ..............................................................................................  (2-6)  
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2.5.2 Hukum Bernoulli 

Air di dalam pipa selalu mengalir dari tempat yang memiliki tinggi lebih besar menuju 

tempat yang memiliki yang memiliki energi lebih kecil. Hal tersebut dikenal denganm 

Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tinggi energi total merupakan 

jumlah dari tinggi tempat, tinggi tekanan dan tinggi kecepatan yang berbeda dari garis arus 

yang satu ke garis arus yang lain. Oleh karena itu persamaan tersebut hanya berlaku untuk 

titik-titik pada suatu garis arus. Sehingga rumus yang didapatkan (Triatmodjo, 1993:124) 

adalah sebagai berikut: 

ETotal = Energi ketinggian+ energi kecepatan + energi tekanan .....................  (2-7) 

ETotal =    
  

  
  

 

  
 .......................................................................................  (2-8) 

Menurut teori Kekelan Energi dari Hukum Bernoulli apabila tidak ada energi yang 

lolos atau diterima antara dua titik dalam satu sistem tertutup, maka energi totalnya tetap 

konstan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada Gambar 2.2. berikut: 

 

Gambar 2.2 Energi EGL dan HGL dalam aliran pipa 

Sumber : Priyantoro, (1991:7) 

Adapun persamaan Bernoulli dalam gambar diatas dapat ditulis sebagai berikut 

(Priyantoro, 1991 : 8): 

   
  

 
 

  
 

  
     

  

 
 

  
 

  
    ......................................................................  (2-9) 

Dengan 

  

 
, 
  

 
  = tinggi tekan dititik 1 dan 2 (m) 

  
 

  
 
  

 

  
  = tinggi energi dititik 1 dan 2 (m) 

1, 2  = tekanan dititik 1 dan 2 (kg/m
2
) 



13 

 

13 

 

ɤw = berat jenis air (kg/m
3
) 

V1,V2 = kecepatan aliran dititik  dan 2 (m/det) 

g = percepatan gravitasi (m/det
2
)  

h1,h2 = tinggi elevasi di titik 1 dan 2 dari garis yang ditinjau (m) 

hL = kehilangan tinggi tekan dalam pipa (m) 

2.5.3 Hukum Kontinuitass 

Air yang mengalir dalam suatu pipa secara terus menerus yang mempunyai luas 

penampang dan kecepatan akan memiliki debit yang sama pada setiap penampangnya. 

Dalam persamaan Hukum Kontinuitas dinyatakan bahwa debit yang masuk ke dalam pipa 

sama dengan debit yang keluar. 

 

Gambar 2.3 Tabung Arus 

Sumber : Triatmodjo, 1993: 132 

Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Q1 = Q2 ...............................................................................................................  (2-10) 

Atau 

A1.V1 = A2.V2 .....................................................................................................  (2-11) 

Dengan: 

Q1, Q2 = debit  (m
3
/det) 

V1, V2 = kecepatan (m/det) 

A1, A2 = luas penampang (m
2
) 

Hal ini juga berlaku pada pipa bercabang, berdasarkan hokum kontinuitas debit aliran 

yang menuju titik cabang harus sama dengan debit aliran yang meninggalkan titik tersebut.  

Q1 = Q2 + Q3 .....................................................................................................  (2-12) 

A1.V1 = A2.V2 + A3.V3 .....................................................................................  (2-13) 

Kontinuitas pada pipa bercabang dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2 .4 Persamaan Kontinuitas pada Pipa Bercabang 

Sumber: Triatmodjo, 1993:137 

2.5.4 Kehilangan Tinggi Tekan 

Pada perencanaan jaringan pipa, tidak mungkin dapat dihindari adanya kehilangan 

tinggi tekan selama air mengalir melalui pipa tersebut. Kehilangan tinggi tekan dalam pipa 

dibagi menjadi dua yaitu kehilangan tinggi tekan mayor (major losses) dan kehilangan 

tinggi tekan minor (minor losses). 

2.5.4.1 Kehilangan Tinggi Tekan Mayor (Major losses) 

Kehilangan energi mayor disebabkan oleh gesekan atau friksi dengan pipa. 

Kehilangan energi oleh gesekan disebabkan karena air yang mempunyai kekentalan dan 

dinding pipa tidak licin sempurna. Pada dinding yang mendekati licin sempurna, masih 

pula terjadi kehilangan energi walaupun sangat kecil. Jika dinding licin sempurna, maka 

tidak ada kehilangan energi yaitu saat diameter kekasaran nol. 

Ada beberapa faktor teori dan formula untuk menghitung kehilangan tinggi tekan 

mayor ini dengan menggunakan Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, Manning, Chezy. 

Namun dalam studi ini menggunakan Hazen-Williams, yaitu dengan formula sebagai 

berikut (Priyantoro, 1991:21): 

                
            .....................................................................  (2-14) 

             
            ...........................................................................  (2-15) 

Dengan: 

Qi = debit aliran pada pipa  (m
3
/det) 

Vi = kecepatan dalam aliran pipa (m/det) 

Chw = koefisen kekasaran Hazen-Williams (Tabel 2.3) 

Ai = luas penampang pada pipa (m
2
) 

Ri = jari-jari hidrolis pada pipa (m) 

R = 
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R = 
 

 
 

Sf = kemiringan garis hidrolis (EGL) 

Sf = hf/L 

Persamaan kehilangan tinggi tekan mayor menurut Hazen-Williams yaitu: 

           ................................................................................................  (2-16) 

  
        

   
          ..............................................................................................  (2-17) 

Dengan: 

Hf  = kehilangan tinggi tekan mayor (m) 

K  = koefisien karakteristik pipa 

Q  = debit pada aliran pipa (m3/det) 

D  = diameter pipa (m) 

L  = panjang pipa (m) 

Chw = koefisien kekasaran Hazen-Williams (Tabel 2.3)  

Tabel 2.3 Koefisien Karakteristik Pipa menurut Hazen-Williams 

No Bahan Pipa 
Nilai koefisien 

Hazen-Williams (Chw) 

1 Asbestos Cement 140 

2 Brass 130-140 

3 Brick Sewer 100 

4 

Cast Iron   

New Unlined 130 

10 years old 107-113 

20 years old 98-100 

30 years old 75-90 

40 years old 64-83 

5 

Concrete or Concrete lined   

steel forms 140 

wooden forms 120 

Sentrifugally spun 135 

6 Copper 130-140 

7 Galvanized Iron 120 

8 Glass 140 
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Lanjutan Tabel 2.3 Koefisien Karakteristik Pipa menurut Hazen-Williams 

No Bahan Pipa 
Nilai koefisien 

Hazen-Williams (Chw) 

9 Lead 130-140 

10 Plastic 140-150 

11 PVC 130-150 

12 

steel forms   

Coal tarenamel lined 145-150 

New unlined 140-150 

Riveted 110 

13 Tin 130 

14 Vitrified clay  110-140 

15 Wood stave 120 

Sumber: Priyantoro, 1991: 20 

2.5.4.2 Kehilangan Tinggi Tekan Minor (Minor Losses) 

Kehilangan energi diakibatkan oleh adanya belokan sehingga terjadi turbulensi. 

Demikian pula jika ada penyempitan pembesaran pipa secara tiba-tiba, kehilangan energi 

juga akan terjadi jika air harus melalui katup. Kehilangan energi minor lebih besar 

dibandingkan kehilangan energi mayor. Dengan demikian kehilangan energi minor harus 

diperhatikan dalam perhitungannya (Triatmadja, 2013:68). Berikut ini adalah rumus 

kehilangan tinggi tekan minor: 

     
  

  
 ......................................................................................................  (2-18) 

Dengan: 

hLm = kehilangan tinggi tekan minor (m) 

V  = kecepatan aliran dalam pipa (m/det) 

g   = percepatan gravitasi (m/det2) 

k   = koefisien kehilangan tinggi tekan minor  

Dalam kehilangan tinggi tekan minor terdapat beberapa perubahan penampang yang 

terjadi seperti perbesaran penampang, pengecilan penampang maupun belokan pada pipa. 

Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Perbesaran penampang 

Perbesaran penampang mendadak dari aliran seperti yang ditunjukkan pada gambar 

sehingga mengakibatkan kenaikan tekanan dari P1 menuju P2 dan kecepatan turun dari V1 
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menjadi V2. Pada tempat perbesaran di (1) tersebut akan terjadi olakan dan aliran akan 

kembali normal setelah mencapai tampang (2). Berikut ini adalah gambar perbesaran pada 

suatu penampang 

 
Gambar 2.5 Perbesaran pipa 

Sumber: Triatmodjo (2011:59) 

Tabel 2.4 Nilai K sebagai fungsi dari P1 

P1 10
0
 20

0
 30

0
 40

0
 50

0
 60

0
 75

0
 

K 0,078 0,31 0,49 0,60 0,67 0,72 0,72 

Sumber: Triatmodjo (2011:61) 

b) Pengecilan penampang  

Kehilangan tenaga pada pengecilan pipa dapat dikurangi dengan membuat pengecilan 

penampang yang berangsur-angsur seperti ditujukan pada gambar dibawah ini. Kehilangan 

tinggi akibat pengecilan yang sering dijumpai dalam praktek adalah sistem pengeluaran 

aliran dalam pipa pada suatu tandon air. 

 

Gambar 2.6 Pengecilan pipa 

Sumber: Triatmodjo (2011:61) 

Tabel 2.5 Nilai K sebagai fungsi dari α 

α 10
0
 20

0
 30

0
 40

0
 

k 0,2 0,28 0,32 0,35 

Sumber: Priyantoro (1991:28) 
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c) Belokan pipa  

Kehilangan tenaga yang terjadi pada belokan tergantung pada sudut belokan pipa. Hal 

ini dapat disebabkan oleh pemisahan arus pada bagian dinding belokan dalam dan aliran 

sekunder dengan arah transversal.   

 
Gambar 2.7 Belokan pipa 

Sumber: Triatmodjo (2011:63) 

Tabel 2.6 Nilai K sebagai fungsi dari α 

α 20
0
 40

0
 60

0
 80

0
 90

0
 

k 0,05 0,14 0,36 0,74 0,98 

Sumber: Triatmodjo (2011:6) 

 
Gambar 2.8 Sambungan yang baik dan tidak baik 

Sumber: Triatmadja (2013:69) 

2.6 Komponen pada Jaringan Distribusi Air Bersih 

2.6.1 Pipa 

Pada suatu sistem jaringan distribusi air bersih, pipa merupakan komponen yang 

utama. Pipa merupakan sebuah saluran tertutup yang digunakan sebagai sarana pengaliran 

atau tranportasi fluida, sarana pengaliran atau transportasi energi dalam aliran. Dalam 

dunia industri, pipa biasanya digunakan untuk mengalirkan suatu fluida, baik fluida yang 

berbentuk cairan maupun berbentuk gas. Bentuk konstruksi pipa yang terdapat pada 

perusahaan industri dipengaruhi oleh jenis fluida yang akan dialirkan melalui pipa dengan 

berbagai pertimbangan terhadap pengaruh lingkungan yang ada. 
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2.6.1.1 Jenis Pipa  

Adapun jenis pipa yang digunakan dalam sistem jaringan distribusi air bersih adalah 

sebagai berikut: 

1. Pipa HDPE (High-Density Polyethlene) 

Pipa HDPE (high-density polyethylene) adalah pipa yang terbuat dengan bahan 

polyethylene dengan kepadatan tinggi sehingga jenis pipa yang dihasilkan dapat menahan 

daya tekan yang lebih tinggi, kuat, lentur/flexible dan tahan terhadap bahan kimia. 

Keuntungan dari pipa ini adalah tahan lama  memiliki system sambungan yang sangat kuat, 

tidak akan menimbulkan korosi pada pipa. Kelemahan pipa HDPE adalah diameter pipa 

maksimal 400 mm dan tidak dapat digunakan untuk pipa transmisi dalam skala besar. 

 
Gambar 2.9 Pipa HDPE 

Sumber: http://tokogeotextile.com/pipa-hdpe/  

2. Pipa Plastik (PVC) 

Pipa ini lebih dikenal denganssebutan pipa PVC (Poly Vinly Chloride). Panjang pipa 4 

m atau 6 m dengan ukuran diameter mulai 16 mm hingga 350 mm. dan umur pipa dapat 

mencapai 75 tahun (Linsley, 1996:301). Pipa ini hanya digunakan untuk instalasi air dingin 

saja (Anonim, 2012). Keuntungan dan kerugian pipa ini dapat disajikan dalam tabel berikut 

ini:  

Tabel 2.7 Keuntungan dan Kerugian Pipa PVC 

Keuntungan Kerugian 

-Harga pipa yang relatif murah  

-Banyak tersedia di pasaran 

-Mudah dalam pemasangan dan 

penyambungan serta pengoperasiannya 

-Pipa tahan karat 

- Pipa jenis ini mempunyai koefisien 

muai besar sehingga tidak tahan 

panas 

-mudah bocor dan pecah 

 

http://tokogeotextile.com/pipa-hdpe/
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Gambar 2.10 Pipa PVC 

Sumber: http://portalbangunan.com/harga-pipa-pvc-terbaru/ 

3. Pipa Galvanis (Galvanized Iron) 

Pipa galvanis adalah pipa besi seng yang dilapisi baja, jenis pipa air yang lebih banyak 

membutuhkan proses pengerjaan. Instalasi pipa galvanis membutuhkan lebih dalam akurasi 

dibanding jenis yang lain yang notabene lebih mudah dipotong terutama pemotongan di 

tempat. Untuk pipa galvanis pemotongan penyambungan antar pipa dengan fitting harus 

tepat. Pipa galvanis merupakan bahan yang aman untuk instalasi diluar dan dalam tanah, 

penambahan pengaman pada instalasi dalam tanah lebih menambah ketahanan pipa 

galvanis Sedangkan kerugian dari pipa ini adalah pipa mudah berkarat. 

 
Gambar 2.11 Pipa Galvanis 

Sumber: https://www.tokopedia.com/jbkrw/sok-pipa-conduit-galvanis-e-19  

4. Pipa Baja 

Pipa ini terbuat dari baja lunak dan mempunyai panjang sampai lebih dari 6 m. umur 

pipa baja cukup terlindungi paling sedikit 40 tahun (Linsley, 1996:296). Pipa-pipa baja 

yang ditanam dalam tanah biasanya tidak dilengkapi dengan sambungan pemuaian karena 

tidak mengalami perbedaan suhu yang besar. Sebaliknya untuk pipa-pipa baja yang 

langsung terkena udara dibutuhkan sambungan pemuaian untuk memperkecil tegangan 

suhu. Keuntungan dan kerugian pada pipa baja dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

 

http://portalbangunan.com/harga-pipa-pvc-terbaru/
https://www.tokopedia.com/jbkrw/sok-pipa-conduit-galvanis-e-19
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Tabel 2.8 Keuntungan dan Kerugian Pipa Baja 

Keuntungan Kerugian 

 Tersedia dalam berbagai ukuran panjang 

 Mudah dalam pemasangan dan 

penyambungan  

 Kekuatan lentur yang kuat dan dilapisi 

campuran semen sebagai pelindung 

 Pipa tidak tahan karat 

 Pipa berat dan biaya mahal 

 
Gambar 2.12 Pipa Baja 

Sumber: http://www.zhongtongsteelpipe.com 

5. Pipa Beton (Concrete Pipe) 

Pipa ini tersedia dalam ukuran garis tengah 0,75 m- 3,6 m, sedangkan panjang standar 

3,6 m – 7,2 m. pembuatan berdasarkan pada pesanan khusus. Pipa ini berumur 30 - 50 

tahun (Linsley, 1996:299). 

Tabel 2.9 Keuntungan dan Kerugian Pipa Beton 

Keuntungan Kerugian 

 Bermutu tinggi 

 Tidak menggunakan tulangan 

 Air alkali menyebabkan berkarat 

 

Gambar 2.13 Pipa Beton (Concrete Pipe) 

Sumber: Utilitas Bangunan Modul Plumbing (2015:104) 

http://www.zhongtongsteelpipe.com/
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2.6.1.2 Kriteria Jaringan Pipa Air Bersih 

Dalam perencanaan jaringan pipa harus memenuhi kriteria-kriteria agar pada saat 

pengoperasian dapar berjalan sesuai dengan standar yang ada. Adapun kriteria jaringan 

pipa ditampilkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.10 Kriteria Jaringan Pipa  

Perubahan 

1. Kecepatan 0,1-2,5 m/detik 

 Kecepatan kurang dari 0,1 m/detik 

a. Diameter pipa diperkecil 

b. Ditambahkan pompa 

c. Elevasi hulu pipa hendaknya lebih tinggi 

(disesuaiakan di lapangan) 

 Kecepatan lebih dari 2,5 m/detik 

a. Diameter pipa diperbesar 

b. Elevasi pipa bagian hulu terlalu besar dibandingkan 

dengan hilir 

2. Headloss Gradient 0-15 m/km 

 Headloss Gradient lebih dari 15 m/km 

a. Diameter pipa diperbesar 

b. Elevasi pipa bagian hulu terlalu besar dibandingkan 

dengan hilir pipa 

Tekanan 0,5-8 atm 

 Tekanan kurang dari 0,5 atm 

a. Diameter pipa diperbesar 

b. Ditambahkan pompa 

c. Pemasangan pipa yang kedua di bagian atas, 

sebagian atau keseluruhan dari panjang pipa 

 Tekanan lebih dari 8 atm 

a. Diameter pipa diperkecil 

b. Ditambahkan bangunan bak pelepas tekan 

c. Pemasangan Pressure Reducer Valve (PRV) 

Sumber: SNI 06-4829-2005 
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2.5.1 Sarana Penunjang 

Pipa yang digunakan dalam distribusi air harus dilengkapi sarana penunjang supaya 

dapat berfungsi dengan baik. Berikut ini adalah penjelasannya: 

1. Sambungan antar pipa  

 Mangkok (Bell)  dan Lurus (Spigot) 

Spigot dari suatu pipa dimasukkan kedalam socket pipa lainnya sehingga hal ini 

dilakukan untuk pengecekan kebocoran. 

 

Gambar 2.14 Socket dan Spigot 

Sumber: https://flexpvc.com/cart/agora.cgi?cartlink=What_Fitting_Do_I_Need.htm 

 Flange Joint 

Sambungan ini digunakan untuk pipa yang bertekanan tinggi, untuk sambungan 

yang dekat dengan pompa disiapkan packing diantara flange untuk mencegah 

kebocoran.  

 

Gambar 2.15 Flange Joint 

Sumber : http://www.xhcs.com/bxgfl/ 

 Increaser dan Reducer 

Sambungan increaser digunakan untuk menyambung pipa dari diameter kecil ke 

pipa yang berdiameter lebih besar. Sedangkan reducer digunakan untuk 

menyambung pipa dari diameter besar ke diameter yang lebih kecil. 

http://www.xhcs.com/bxgfl/
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Gambar 2.16 Increaser 

Sumber: http://imperialgroup.ca/stove_stovepipeaccessories.cfm?c=75 

 

Gambar 2. 17 Reducer 

Sumber: http://www.pvcfittingsonline.com/fittings/dwv/increaser-reducer.html 

 Perlengkapan “T” 

Untuk pipa sekunder dipasang tegak lurus (90
o
) pada pipa primer berbentuk T. pada 

ujung-ujungnya perlengkapan dapat terdiri dari kombinasi spigot, socket  dan flens. 

 

Gambar 2.18 Sambungan T 

Sumber: http://projectmedias.blogspot.co.id/2013/11/mengenal-macam-macam 

accessories-pipa.html 

 Perlengkapan “Y” 

Digunakan untuk menyambung pipa yang bercabang, misalnya sambungan untuk 

pipa sekunder yang dipasang pada primer dengan sudut 45
o
. 

http://imperialgroup.ca/stove_stovepipeaccessories.cfm?c=75
http://projectmedias.blogspot.co.id/2013/11/mengenal-macam-macam%20accessories-pipa.html
http://projectmedias.blogspot.co.id/2013/11/mengenal-macam-macam%20accessories-pipa.html
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Gambar 2.19 Sambungan Y 

Sumber: http://abi-blog.com/jenis-fitting-fungsi-dan-bahan/ 

 Belokan (blend/elbow) 

Belokan (blend) digunakan untuk mengubah arah dari lurus dengan sudut 

perubahan standar yang merupakan sudut dari belokan tersebut, besar belokan 

standar adalah 11 1/4
o
, 22 1/2

o
, 45

o
 dan 90

o
. 

 

Gambar 2.20 Belokan (Blend) 

Sumber: http://abi-blog.com/jenis-fitting-fungsi-dan-bahan/ 

2. Katup 

Katup atau valve digunakan untuk memenuhissuatu kondisi tertentu dilapangan agar 

aliran dalam jaringan pipa berfungsi dengan baik. Misalnya kondisi aliran yang terlalu 

kecil akibat beda tekanan yang terlalu besar atau karena adanya perbaikan jalan maka pipa 

pada daerah tersebut akan ditutup menggunakan katup. Adapun contoh beberapa katup 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Pressure Reducing Valve (PRV) 

Digunakan untuk menanggulangi tekanan yang terlalu besar di hilir katup. Jika 

tekanan naik melebihi batas maka PRV akan menutup dan akan terbuka penuh bila 

tekanan di hulu lebih rendah dari nilai yang telah ditetapkan pada katup tersebut. 

 Pressure sustaning Valve (PSV)  

Digunakan untuk mempertahankan tekanan yang ditetapkan pada titik khusus dalam 

jaringan pipa, PSV akan menutup apabila tekanan pada hilir melebihi tekanan pada 

hulu, dan akan terbuka penuh jika tekanan hilir lebih tinggi dari yang ditetapkan. 
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 Flow Control Valve (FCV) 

Digunakan untuk membatasi aliran maksimum rata-rata yang melalui katup dari hulu 

ke hilir. Dimaksudkan untuk melindungi suatu komponen tertentu yang letaknya di 

hilir agar tidak rusak akibat aliran yang terlalu besar. 

 Pressure Breaker Valve (PBV) 

Digunakan untuk memberikan tambahan tekanan pada tekanan yang menurun di 

katup. Disamping itu, katup air juga dapat memberikan tambahan tekanan pada aliran 

yang berbalik arah sehingga tekanan di hilir lebih rendah dari tekanan hulu. 

3. Meter Air 

Meter air digunakan untuk mengetahui debit atau jumlah aliran yang mengalir dalam 

pipa. Salah satu manfaat penggunaan meter air pada sistem jaringan penyediaan air bersih 

adalah untuk mengetahui jumlah air yang telah mengalir ke konsumen.  

 
Gambar 2.21 Meter Air 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

4. Pompa Air 

Pompa adalah suatu peralatan mekanik yang memiliki fungsi untuk mengangkat atau 

mengalirkan zat cair dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Pompa 

merupakan alat yang paling utama dalam proses pendistribusian air bersih. Dengan adanya 

pompa tersebut tenaga persatuan berat air akan bertambah (Yuwono 1977 : 80): 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pompa (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Tahun 2007 Tentang Penyelenggaran Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum) adalah sebagai berikut : 

a) Efisiensi pompa, kapasitas dan total head pompa mampu beroperasi dengan efisiensi 

tinggi dan bekerja pada titik optimum sistem. 

b) Tipe pompa 

 Bila ada kekhawatiran terendam air, gunakan pompa tipe vertical 
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 Bila total head kurang dari 6 m ukuran pompa (bore size) lebih dari 200 m, 

menggunakan tipe mixed atau axial flow 

 Bila head lebih dari 20 m, atau ukuran pompa lebih kecil dari 200 mm, gunakan 

tipe sentrifugal 

 Bila head hisap lebih dari 6 m atau pompa tipe mixed-flow atau axial flow yang 

lubang pompnya lebih besar dari 1.500 mm, digunakan pompa tipe vertikal. 

c) Kombinasi pemasangan pompa  

Kombinasi pemasangan pompa harus memenuhi syarat titik optimum kerja pompa. 

Titik optimum kerja pompa terletak pada titik potong antara kurva pompa atau kurva 

sistem. Penggunaan beberapa pompa kecil lebih ekonomis daripada satu pompa besar. 

Pemakaian pompa kecil akan lebih ekonomis pada saat pemakaian air minimum di 

daerah distribusi. Perubahan dari operasi satu pompa ke operasi beberapa pompa 

mengakibatkan efisiensi pompa masing-masing berbeda. 

d) Pompa cadangan diperlukan untuk mengatasi suplai air saat terjadi perawatan dan 

perbaikan pompa. Pemasangan beberapa pompa sangat ekonomis, dimana pada saat 

jam puncak semua pompa bekerja, dan apabila salah satu pompa tidak dapat berfungsi, 

maka kekurangan suplai air ke daerah pelayanan tidak terlalu banyak. 

Dalam studi ini, digunakan pompa submersible (pompa dengan motor benam) yang 

digunakan untuk memompa air tanah. Pompa ini dipasang didalam air tanah dengan 

digantung pada pipa kolom. Cara kerja pompa ini adalah dengan air melalui saringan yang 

terdapat didalam pompa lalu selanjutnya air dialirkan keatas melalui pipa kolom yang 

berfungsi sebagai penggantung unit pompa.  

 

Gambar 2.22 Pompa tipe submersible 

Sumber: Sularso (2000:82) 
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Sedangkan untuk perhitungan head total pompa yang harus disediakan untuk 

mengalirkan jumlah air, dapat ditentukan dari kondisi instalasi yang akan dilayani oleh 

pompa. Head total pompa dapat ditulis sebagai berikut: 

g

V
zhhh B

BLmLp
2

2

     ....................................................................................     (2-19)

 

dengan: 

hp = head total pompa (m) 

hL = kehilangan tinggi karena gesekan pada pipa atau major losses (m) 

hLm = kehilangan minor (m) 

zB = beda tinggi antara muka air di sisi keluar dan sisi isap 

e) Penentuan daya generator sangat diperlukan untuk menentukan tipe dan jenis 

generator yang akan digunakan. Setelah perhitungan daya pompa didapat, maka akan 

didapat pula daya generatornya yang sesuai dengan besar daya pompa. Sebaiknya daya 

yang dihasilkan generator harus lebih besar atau sama dengan daya yang dibutuhkan 

pompa agar generator tersebut kuat untuk mengangkat pompa. Untuk mempermudah 

pemilihan jenis generator yang akan digunakan, perusahaan-perusahaan telah 

menyediakan berbagai macam tipe dan jenis generator sesuai dengan yang dibutuhkan. 

5. Reservoir 

Reservoir merupakan komponen dari system jaringan distribusi air bersih yang 

memiliki fungsi menampung dan menyimpan air untuk digunakan pada kondisi tertentu. 

Pengisian tampungan menara air dilakukan apabila kebutuhan air bersih tidak mencapai 

puncak atau menurun. Bangunan reservoir umumnya dari konstruksi beton bertulang dan 

rapat air. Disini misalnya menara air. Kerusakan dapat terjadi karena ada gempa, tanah 

longsor, banjir ataupun bocor karena umur pakai. Lokasi dan tinggi menara air ditentukan 

berdasarkan pertimbangan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2007 Tentang 

Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) adalah sebagai berikut : 

a) Reservoir pelayanan atau menara air  di tempat sedekat mungkin dengan pusat daerah 

pelayanan, kecuali jika keadaan tidak memungkinkan. Selain itu harus 

dipertimbangkan pemasangan pipa paralel. 

b) Tinggi reservoir atau menara air pada sistem gravitasi ditentukan sedemikian rupa 

sehingga tekanan minimum sesuai hasil perhitungan hidrolis di jaringan pipa 

distribusi. Muka air reservoir rencana diperhitungkan berdasarkan tinggi muka air 

minimum. 
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c) Jika elevasi muka tanah wilayah pelayanan bervariasi, maka wilayah pelayanan dapat 

dibagi menjadi beberapa zona wilayah pelayanan yang dilayani masing-masing 

dengan satu reservoir. Setiap reservoir atau menara air  memiliki perlengkapan 

sebagai berikut: 

 Pipa air masuk dan pipa air keluar 

Pipa air masuk berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam menara air. Menara air 

biasanya mempunyai inlet dan outlet yang terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan sirkulasi aliran didalam menara air sehingga air yang keluar mempunyai 

kualitas yang terjamin. 

 Tangga naik dan turun ke dalam bak 

Tangga harus disiapkan untuk menjaga keamanan dan kemudahan akses ke beberapa 

bagian menara air. 

 Pipa pelimpah untuk kelebihan air  

Pipa pelimpah terutama digunakan pada saat pengukur ketinggian air dalam keadaan 

rusak. Ujung dari pipa peluap ini tidak boleh disambung langsung ke pipa buangan, 

harus ada celah udara yang cukup. Pada ujung pipa peluap juga harus dilengkapi 

dengan saringan serangga.  

 
Gambar 2.23 Tandon 

Sumber: Dokumentasi Lapangan 

6. Titik Simpul (Junction) 

Titik simpul merupakan titik-titik pada sistem jaringan pipa dimana air akan masuk 

dan keluar dari jaringan melalui titik tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan titik 

simpul persimpangan adalah titik simpul yang merupakan penghubung dua pipa atau lebih. 

Titik simpul mempunyai kondisi tetap jika tekanan dan elevasinya tetap.  
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2.7 Perencanaan Teknis Unit 

2.7.1  Perencanaan Teknis Unit Transmisi 

Perencanaan teknis unit transmisi harus mengoptimalkan jarak antara unit air baku 

menuju unit produksi dan/atau dari unit produksi menuju reservoir. Hal ini terjadi karena 

pipa transmisi air baku pada dasarnya harus dirancang untuk dapat mengalirkan kebutuhan 

maksimum. 

Dalam pemasangan pipa transmisi, perlu memasang angker penahan pipa pada bagian 

belokan baik dalam bentuk belokan arah vertikal maupun belokan arah horizontal untuk 

menahan gaya yang ditimbulkan akibat tekanan internal dalam pipa dan energi kinetik dari 

aliran air dalam pipa yang mengakibatkan kerusakan pipa maupun kebocoran aliran air 

dalam pipa tersebut secara berlebihan. 

Sistem transmisi harus menerapkan metode-metode yang mampu mengendalikan 

pukulan air (water hammer) yaitu suatu keadaan bilamana sistem aliran tertutup dalam 

suatu pipa transmisi terjadi perubahan kecepatan aliran air secara tiba-tiba yang 

menyebabkan pecahnya pipa transmisi atau berubahnya posisi pipa transmisi dari posisi 

semula. Sistem pipa transmisi air bersih yang panjang dan berukuran diameter relatif besar 

dari diameter nominal ND-600 mm sampai dengan ND-1000 mm perlu dilengkapi dengan 

aksesoris dan perlengkapan pipa yang memadai (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 

2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Air Minum). 

2.7.2  Perencanaan Teknis Unit Distribusi 

Pada perencanaan jaringan distribusi air bersih, air yang dihasilkan dari Instalasi 

Pengelolaan Air (IPA) dapat ditampung dalam reservoir  yang berfungsi untuk menjaga 

keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan, sebagai penyimpan kebutuhan air dalam 

kondisi darurat dan sebagai penyediaan kebutuhan air untuk keperluan instalasi. Reservoir 

dibangun dalam bentuk menara air yang umumnyaadigunakan untuk mengantisipasi 

kebutuhan puncak pada daerah distribusi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tahun 2007 

Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Air Minum). 

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perencanaan layout sistem distribusi 

air bersih adalah sebagai berikut: 

a) Denah (layout) sistem distribusi ditentukan berdasarkan keadaan topografi wilayah 

pelayanan dan lokasi instalasi pengelolaan air. 

b) Tipe sistem distribusi ditentukan berdasarkan keadaan topografi wilayah pelayanan. 

c) Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, 

diusulkan kombinasi (sistem gravitasi dan pompa). Jika semua wilayah pelayanan 
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relatif datar, maka dapat digunakan sistem pemompaan langsung, kombinasi dengan 

menggunakan menara air atau penambahan pompa penguat. 

d) Jika terdapat perbedaan elevasi wilayah pelayanan terlalu besar atau lebih dari 40 m, 

wilayah pelayanan dibagi menjadi beberapa zona sedemikian rupa sehingga memenuhi 

persyaratan tekanan minimum. Untuk mengatasi tekanan yang berlebihan dapat 

digunakan katup pelepas tekan. Untuk mengatasi kekurangan tekanan dapat digunakan 

pompa penguat. 

2.8  Analisa Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih dengan Software  

 WaterCAD V8i 

2.8.1  Pengenalan WaterCAD 

Pada saat ini program-program komputer di bidang perencanaan sistem jaringan 

distribusi air bersih sudah demikian berkembang dan maju sehingga kerumitan dalam 

perencanaan sistem jaringan distribusi air bersih dapat diatasi dengan menggunakan 

program tersebut. Proses trial and error dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan 

tingkat kesalahan yang relatif kecil karena programlah yang akan menganalisisnya. 

Program komputer di bidang rekayasa dan perencanaan sistem jaringan distribusi air 

bersih adalah WaterCAD. WaterCAD  sendiri merupakan aplikasi dengan kemampuan 

jumlah pipa yang dapat dianalisa lebih dari 250 buah pipa. Program ini memiliki 

kemampuan interface yang mudah digunakan, dimana seluruh fasilitas sudah di sediakan 

berupa menu pilihan yang tinggal diaplikasikan sesuai jenis yang kita inginkan. Data input 

yang diperlukan adalah berupa data sumber, data kebutuhan air, peta dan teknis jaringan 

yang nanyinya akan diperoleh hasil output yang memiliki sifat dan karakteristik yang 

meliputi debit air, kecepatan, tekanan dan kehilangan tinggi. Kegunaan program 

WaterCAD antara lain:  

 Menganalisis sistem jaringan distribusi air pada satu kondisi waktu tertentu 

 Menganalisis tahapan-tahapan simulasi pada sistem jaringan terhadap adanya 

kebutuhan air yang berfluktuatif menurut waktu.  

2.8.2 Tahapan-tahapan dalam Penggunaan Software WaterCAD V8i 

a.   Welcome Dialog 

Pada setiap pembukaan awal software WaterCAD  V8i, akan diperlihatkan sebuah 

dialog box yang disebut welcome dialog. Kotak tersebut memuat Quick Start Lessons, 

Create New Project, Open Existing Project seperti terlihat pada gambar di bawah. Melalui 

welcome dialog ini pengguna dapat langsung mengakses ke bagian lain untuk menjalankan 

program ini. 
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Gambar 2.24 Tampilan Welcome Dialog pada WaterCAD  V8i 

Sumber: Dokumentasi  

Quick Start Lessons, digunakan untuk mempelajari program dengan melihat contoh 

jaringan yang telah disediakan. WaterCAD  V8i akan menuntun kita memahami cara 

menggunakan program ini. Untuk membuka quick start lessons dilakukan dengan 

mendouble klik kotak quick start lessons  

 
Gambar 2.25 Tampilan Quick Start Lessons 

Sumber: Dokumentasi  

b. Pembuatan Lembar Kerja  

Pembuatan lembar kerja baru atau create new project pada program WaterCAD  V8i 

ini dapat dilakukan dengan mendouble klik create new project pada Welcome Dialog. 

Setelah masuk ke dalam lembar kerja baru tampilkan Background Layers dengan cara 

mengklik kanan background layers–new–file dan pilih file dxf. 

Setelah file dxf terpilih masuk dalam dxf. Properties dan unit diganti dalam m (meter). 

Setelah itu klik (OK) dan zoom extents. 
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Gambar 2.26 Tampilan Lembar Kerja pada WaterCAD  V8i 

Sumber: Dokumentasi  

Setelah Background Layers muncul dalam tampilan maka perencanaan atau 

penggambaran jaringan bisa dilakukan. 

 
Gambar 2. 27 Tampilan Background Layers pada WaterCAD  V8i 

Sumber: Dokumentasi  

Setelah penggambaran jaringan dilakukan adalah pengisian data-data teknis dan 

pemodelan komponen-komponen sistem jaringan distribusi air baku yang akan dipakai 

dalam penggambaran yang memudahkan untuk pengecekan. Komponen tersebut terdiri 

dari  reservoir, pipa, titik simpul (junction) dan lain-lain. 

c. Pemodelan Komponen-Komponen Sistem Jaringan Distribusi Air Baku 

Dalam WaterCad v8i, komponen-komponen sistem jaringan distribusi air baku seperti 

titik reservoir, pipa, titik simpul (junction) tersebut dimodelkan sedemikian rupa sehingga 

mendekati kinerja komponen tersebut di lapangan. Untuk keperluan pemodelan, WaterCad  

v8i telah memberikan penamaan setiap komponen tersebut secara otomatis yang dapat 

diganti sesuai dengan keperluan agar memudahkan dalam pengerjaan, pengamatan, 

penggantian ataupun pencarian suatu komponen tertentu. Agar dapat memodelkan setiap 

komponen sistem jaringan distribusi air baku dengan benar, perancang harus mengetahui 

cara memodelkan komponen tersebut dalam WaterCAD  V8i. Adapun jenis-jenis 
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pemodelan komponen sistem jaringan distribusi air baku dalam WaterCAD  V8i adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemodelan titik-titik simpul (junction) 

Titik simpul merupakan suatu komponen yang bersinggungan langsung dengan 

konsumen dalam hal pemberian air baku. Tipe aliran pada titik simpul ini, yaitu 

berupa kebutuhan air. Jenis aliran yang berupa kebutuhan air baku digunakan bila 

pada simpul tersebut ada pengambilan air. Data yang dibutuhkan sebagai masukan 

bagi titik simpul antara lain elevasi titik simpul dan data kebutuhan air baku pada titik 

simpul tersebut.  

 
Gambar 2.28 Tampilan Pipa dan Titik Simpul pada WaterCAD  V8i 

Sumber: Dokumentasi  

2. Pemodelan tandon (watertank) 

 Untuk pemodelan tandon diperlukan beberapa data yaitu ukuran bentuk dan elevasi 

tandon. Data elevasi yang dibutuhkan oleh tandon meliputi tiga macam yaitu elevasi 

maksimum, elevasi minimum dan elevasi awal kerja (initial elevation) dimana elevasi 

awal kerja harus berada pada kisaran elevasi minimum dan elevasi maksimum. 

 
Gambar 2.29 Tampilan Tandon pada WaterCAD  V8i 

Sumber: Dokumentasi  
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3. Pemodelan reservoir 

Pada program WaterCAD  V8i, reservoir digunakan sebagai model dari suatu sumber 

air seperti danau dan sungai. Di sini reservoir dimodelkan sebagai sumber air yang 

tidak bisa habis atau elevasi air selalu berada pada elevasi konstan pada saat 

berapapun kebutuhan airnya. Data yang dibutuhkan untuk memodelkan sebuah 

reservoir adalah kapasitas tampungan dan elevasi mata air tersebut. 

 
Gambar 2.30 Tampilan Pengisian Data Teknis Reservoir pada WaterCAD  V8i 

Sumber: Dokumentasi  

d. Perhitungan dan Analisis Sistem Jaringan Distribusi Air Baku 

Setelah jaringan tergambar dan semua komponen tertata sesuai dengan yang 

diinginkan, maka untuk menganalisis sistem jaringan tersebut dilakukanlah running 

(calculate).  

 
Gambar 2.31 Tampilan Hasil Running (Calculate) pada WaterCAD  V8i 

Sumber: Dokumentasi  

e. Komponen-komponen jaringan distribusi air bersih mempunyai beberapa kata 

kunci dalam WaterCAD v8i yaitu: 

1. Presure Pipe, data pipa, nomer titik, titik simpul awal dan akhir, panjang, 

diameter, koefisien kekasaran serta bahan pipa. 

2. Pressure Junction, titik simpul, nomer titik, elevasi debit kebutuhan. 
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3. Tank, data tandon, nomor identitas, elevasi dasar, dimensi tandon. 

4. Reservoir, data sumber, elevasi, diasumsikan konstan. 

5. Pump, data pompa, elevasi, kapasitas pompa, nomer titik simpul awal dan 

akhir. 

6. Compute, melakukan proses simulasi  

7. Report, hasil dari simulasi, titik simpul, pipa. 

2.9 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

 Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan atau estimasi rencana biaya sebelum 

bangunan atau proyek dilaksanakan. Diperlukan baik oleh pemilik bangunan atau owner 

maupun kontraktor sebagai pelaksana pembangunan. RAB yang biasa juga disebut proses 

perhitungan volume pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang akan 

terjadi pada suatu konstruksi. 
 

Estimasi biaya konstruksi dapat dibedakan atas estimasi kasaran (approximate 

estimates atau preliminary estimates) dan estimasi terperinci atau estimasi detail (detailed 

estimates). Estimasi kasaran biasanya diperlukan untuk pengusulan atau pengajuan 

anggaran kepada instansi atasan, misalnya pada pengusulan DIP (Daftar Isian Proyek) 

proyek-proyek pemerinta, dan digunakan dalam tahap studi kelayakan suatu proyek. 

Sedangkan estimasi terperinci adalah perhitungan dengan cara menghitung volume dan 

harga-harga dari seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan agar pekerjaan dapat 

diselesaikan secara memuaskan.   

RAB terdiri dari dua macam (Soedradjat, 1984:2): 

a. RAB kasaran (global) merupakannrencana anggaran biaya sementara dimana 

pekerjaan dihitung tiap ukuran luas, pengalaman kerja sangat mempengaruhi 

penafsiran biaya secara kasar, hasil dari penafsiran ini apabila dibandingkan dengan 

rencana anggaran yang dihitung secara teliti didapat sedikit selisih. 

b. RAB detail, dilaksanakan dengan menghitung volume dan harga dari seluruh 

pekerjaan yang dilaksanakan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara memuaskan.  

Hal-hal yang termasuk perhitungan RAB adalah sebagai berikut: 

 Harga material bangunan 

 Upah tenaga kerja 

 Peralatan (beli atau sewa) 

 Metode pelaksanaan 

 Waktu penyelesaian 
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2.9.1 Dasar Perhitungan 

Perhitungan RAB pada prinsipnya diperoleh sebagai jumlah seluruh hasil kali volume 

tiap jenis pekerjaan dengan harga satuan masing-masing. Volume pekerjaan dapat 

diperoleh dari menghitung atas gambar desain. Biaya konstruksi mencakup harga-harga 

bahan, upah tenaga dan peralatan yang digunakan. Dan semua unsur biaya ditentukan dari 

harga satuan tiap jenis pekerjaan. Secara umum prosedur perhitungan RAB disusun atas 

dasar lima unsur harga berikut (Soedradjat, 1984:4): 

a. Bahan-bahan 

Biasanya dibuat daftar bahan yang menjelaskan mengenai, banyaknya, ukuran, 

beratnya dan ukuran-ukuran lain yang diperlukan. 

b. Buruh 

Biaya buruh sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam hal seperti: lamanya jam kerja 

yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan, keadaan tempat 

pekerjaan, keterampilan dan keahlian buruh yang bersangkutan. 

c. Peralatan 

Suatu peralatan yang diperlukan untuk suatu jenis konstruksi, haruslah termasuk 

didalamnya bangunan-bangunan sementara, mesin-mesin , alat-alat tangan (tools). 

Misalnya peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan beton ialah mesin pengaduk 

beton, alat-alat tangan untuk membuat cetakan, memotong dan membelokan besi-besi 

tulangan.      

d. Biaya tak terduga atau Overhead 

Biaya yang tak terduga biasanya dibagi menjadi dua bagian yaitu: biaya tak terduga 

umum dan biaya tak terduga proyek.  

e. Profit 

Menghitung prosentase keuntungan dari waktu, tempat dan jenis pekerjaan. Biasanya 

keuntungan dinyatakan dengan prosentase dari jumlah biaya berjumlah sekitar 8 

sampai 15% tergantung dengan keinginan pemborong untuk mendapatkan proyek itu. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kondisi Daerah Studi 

 Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa 

Timur, secara geografis terletak pada 6°51–7°31 LS dan 113°19–113°58 BT, Kabupaten 

ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Madura di selatan, Kabupaten Sampang di 

barat, dan Kabupaten Sumenep di timur. Kabupaten Pamekasan terdiri atas 13 kecamatan, 

diantaranya Kecamatan Pademawu. 

Kecamatan Pademawu terletak di wilayah selatan dari Kabupaten Pamekasan. 

Memiliki luas 71,9 km
2
 atau sekitar 9% dari luas Kabupaten. Kecamatan Pademawu 

memiliki kondisi yang cukup beragam. Hal ini karena ada wilayah yang berbatasan dengan 

selat Madura, sehingga di Kecamatan Pademawu tidak jarang banyak ditemui rawa-rawa 

dan tambak garam, sedangkan di beberapa desa lainnya merupakan dataran rendah yang 

kebanyakan penduduknya bertani Dengan wilayah seluas 71,9 km2 Kecamatan Pademawu 

menempati urutan kelima terluas di Kabupaten Pamekasan. Batas – batas administrasi 

Kecamatan Pademawu yaitu : 

a. Sebelah utara  : Kecamatan Galis dan Kecamatan Larangan 

b. Sebelah selatan : Selat Madura 

c. Sebelah barat  : Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan 

d. Sebelah timur  : Kecamatan Galis 

Secara administrasi, Kecamatan Pademawu terbagimmenjadi 22 desa, 2 kelurahan dan 

121 dusun. Karena masih terletak tidak jauh dari pesisir, maka ketinggian wilayah di 

Kecamatan Pademawu tidak ada yang lebih dari 10 meter. Mayoritas ketinggian wilayah di 

Kecamatan Pademawu adalah 8 meter diatas permukaan laut. Desa Majungan dan 

Baddurih merupakan desa dengan ketinggian wilayah paling rendah, hanya 2 meter diatas 

permukaan laut. Berikut adalah gambar peta Kecamatan Pademawu. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Studi  Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan 

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 

 
Gambar 3.2 Peta Lokasi Studi (Daerah Layanan Eksisting dan Rencana Pengembangan) 

Sumber: PDAM Kabupaten Pamekasan tahun 2016 
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3.1.1 Kondisi Eksisting 

 Dalam sistem jaringan pipa air bersih PDAM dilokasi ini memanfaatkan sumber air 

tanah Peltong I dan II yang terletak di Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Pamekasan yang berjarak ± 2 Km dari Kecamatan Pademawu. Kapasitas maksimum dari 

sumber Air Tanah Peltong I dan II masing-masing adalah 20 lt/detik dengan debit yang 

terpakai 17,80 liter/detik pendistribusiannya menggunakan pompa dengan jam operasi 24 

jam. Daerah pelayanan Sumber Peltong I dan II meliputi Desa Majungan, Padelegan, 

Tanjung, Pademawu Timur, Pademawu Barat, Durbuk dan Desa Bunder, dan rencananya 

akan dikembangkan ke Desa Baddurih, Pagagan, Jarin, dan Durbuk. Untuk gambar 

jaringan distribusi air bersih dapat dilihat pada lampiran 1. 

 
Gambar 3.3 Lokasi Sumber Air 

Sumber : Google Earth 

3.2 Data Pendukung Kajian 

 Dalam studi ini data yang dibutuhkan meliputi data kondisi daerah studi, data jumlah 

penduduk, data jumlah pelanggan dan data teknis sistem jaringan distribusi air bersih. 

3.2.1  Data Ketersediaan Air Bersih 

 Data ketersediaan air bersih ini dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan sumber air 

dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat, selain itu juga diperlukan data debit yang 

diambil dan digunakan oleh masyarakat. 
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3.2.2 Data Jumlah Penduduk 

 Data jumlah penduduk diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk yang akan 

dilayani. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Kecamatan Pademawu semakin 

bertambah sehingga data tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah penduduk yang 

akan dilayani beserta kebutuhan airnya selama 20 tahun mendatang. 

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Pada Daerah Layanan (Eksisting) 

No. 
Nama 

Desa 

Jumlah Penduduk (jiwa) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Majungan 1810 1878 1951 1821 2010 2051 2079 2016 2016 2054 

2 Padelegen 2919 2953 3143 3136 3158 3199 3227 3230 3230 3244 

3 Tanjung 6183 6461 6816 6573 6789 6830 6858 6872 6872 6920 

4 
Pademawu 

Timur 
6340 6393 6467 6633 6283 6324 6352 6785 6785 6804 

5 
Pademawu 

Barat 
5070 5640 6574 6132 6097 6138 6166 6151 6151 6210 

6 Bunder 2679 2696 2918 2753 2890 2931 2959 2735 2735 2747 

7 Dasok 3561 3852 4061 3914 4073 4114 4142 3802 3802 3813 

Jumlah 29290 30849 29094 31930 30328 31357 31321 31580 31591 31591 

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 

Tabel 3. 2 Data Jumlah Penduduk pada Daerah Pengembangan  

No 
Nama 

Desa 

Jumlah Penduduk (jiwa) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Baddurih 1714 1789 1896 1823 1907 1948 1976 1883 1883 1893 

2 Pagagan 1971 2055 2101 2097 2122 2241 2269 2235 2235 2259 

3 Jarin 3716 4087 4134 3997 4151 4192 4220 4005 4005 4012 

4 Durbuk 2396 2653 2940 2711 2803 2844 2872 2688 2688 2699 

  Jumlah 9680 10275 9885 10940 10784 10791 10965 11026 10811 10811 

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 

3.2.3 Peta Topografi 

Peta ini didapatkan dari Badan Informasi Geospasial peta topografi digunakan untuk 

merencanakan perletakan pipa yang akan digunakan dan juga untuk menentukan elevasi 

yang ada dilapangan. 

3.2.4 Data Pelanggan 

Data ini didapat dari PDAM Kabupaten Pamekasan, digunakan untuk mengetahui 

jumlah jiwa yang sudah terlayani di daerah layanan eksisting, sehingga dari data ini dapat 

diketahui kebutuhan air bersihnya. 
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3.2.5 Layout dan Data Teknis Jaringan Eksisting 

Data ini didapatkan dari PDAM Kabupaten Pamekasan, meliputi layout jaringan 

eksisting dan data teknis jaringan eksisting seperti dimensi pipa, elevasi daerah pelayanan 

serta jenis pipa yang nantinya digunakan untuk mengetahui kondisi jaringan eksisting 

sehingga dari hasi evaluasi tersebut dapat berpengaruh untuk rencana pengembangan. 

3.3 Pengolahan Data 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan langkah pengerjaan yang 

sistematis. Adapun langkah – langkah pengerjaan sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data yang diperlukan berupa data teknis dan data pendukung 

lainnya yang digunakan dalam analisa sistem jaringan distribusi air bersih. 

2. Mengolah data jumlah penduduk dan jumlah layanan. 

3. Menghitung kebutuhan air bersih. 

4. Merencanakan pengembangan jaringan distribusi di Kecamatan Pademawu. 

5. Melakukan analisa hidraulis jaringan distribusi air bersih menggunakan software 

WaterCAD V8i. 

3.4 Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian dalam studi ini meliputi 

1. Pengumpulan data teknis 

 Elevasi dan debit sumber air 

 Peta daerah layanan 

 Jumlah penduduk tahun 2007 – 2016 

2. Perhitungan proyeksi penduduk daerah terlayani 20 tahun kedepan menggunakan 

metode Geometri, Aritmatik dan Eksponensial. 

3. Uji kesesuaian metode proyeksi penduduk dengan membandingkan standar deviasi 

dan koefisien determinasi 

4. Analisa kebutuhan air bersih 

5. Analisa daerah terlayani 

6. Melakukan simulasi menggunakan  paket program WaterCAD V8i 

7. Membuat gambar teknis sebagai pedoman pelaksanaan 

3.5.  Simulasi dengan Software WaterCAD V8i 

Adapun langkah mensimulasikan dari data yang sudah didapat dengan menggunakan 

Software WaterCAD V8i antara lain: 

1. Membuka software dan memberikan penamaan file baru sistem jaringan perpipaan 

didalam WaterCAD V8i. 



44 

 

 

 

2. Mengisi tahapan pembuatan file baru. Selanjutnya dapat dilakukan beberapa hal 

sebagai berikut: 

a. Memilih Satuan Internasional (SI) sebagai satuan dalam pengerjaan di WaterCAD 

V8i 

b. Memilih rumus kehilangan tinggi tekan (Hazen-Williams, Darcy Weisbach dan 

Manning) dimana dalam kajian ini nantinya akan dipilih rumus kehilangan tinggi 

tekan Hazen-Williams 

c. Menggambar pipa berdasarkan peta yang sudah ada 

d. Menggambar sistem jaringan pipa dengan memasukkan komponen reservoir, titik 

simpul, pipa dan lain sebagainya 

3. Menggambar sistem jaringan distribusi air bersih dengan memodelkan dan memberi 

komponen seperti reservoir, junction, pipe dan valve. 

4. Melakukan simulasi terhadap jaringan pipa serta menganalisis hasil yang diperoleh. 

Parameter yang diperlukan pada simulasi jaringan distribusi pada software WateCAD 

V8i yaitu: 

a. Start Time, waktu yang digunakan untuk melakukan simulasi. 

b. Duration, sistem disimulasikan selama 24 jam. 

c. Hydraulic Time Step, tahapan waktu untuk simulasi 24 jam dengan interval 1 jam. 

Komponen-komponen jaringan distribusi air bersih pada software WaterCAD V8i 

mempunyai beberapa kata kunci, yaitu: 

a. Pipe (pipa) : data pipa meliputi, panjang, diameter, titik simpul awal dan akhir, 

koefisien kekasaran serta tipe pipa. 

b. Pressure junction (titik simpul): data titik simpul meliputi, elevasi dan debit 

kebutuhan.  

c. Tank (tandon) : data tandon meliputi, elevasi dasar, dimensi tandon, elevasi HWL 

dan LWL. 

d. Reservoir (sumber) : data sumber meliputi, elevasi dan debit air dianggap konstan. 

e. Pump (pompa): data pompa meliputi, elevasi, head pompa, kapasitas pompa dan 

efisiensi pompa. 

f. Valve (katup): data katup meliputi, diameter, jenis, titik simpul awal dan akhir. 

g. Compute: melakukan proses simulasi. 

h. Report: hasil dari simulasi, titik simpul dan pipa. 

5.  Hasil simulasi jaringan distribusi air bersih terdapat dua kemungkinan yaitu: 
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a. Jika hasil memenuhi syarat, dengan nilai tekanan 0,5-8 atm, kecepatan 0,1-2,5 m/s, 

serta kemiringan garis hidrolis 0-15 m/km. Maka pemodelan dianggap selesai dan 

tidak ada kendala 

b. Jika hasil tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan perbaikan seperti 

penggantian diameter pipa, penambahan pompa, penambahan katup kemudian 

dilakukan simulasi ulang. 

3.6 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Adapun langkah yang akan dilakukan dalam perhitungan rencana anggaran biaya 

(RAB) adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung volume itemmpekerjaan yang akan dilakukan  

b. Menganalisa harga satuan yang meliputi analisa harga satuan upah, analisa harga 

satuan bahan dan analisa harga satuan alat 

c. Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan analisa yang telah diperoleh 

dan perhitungan volume item pekerjaannya. 
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Gambar 3.5 Diagram Alir Penyelesaian Skripsi Untuk Kondisi Saat Ini (Eksisting) 



48 

 

 

 

Mulai

Data 
Jumlah 

Penduduk

Data 
Jumlah 

Pelanggan

Data 
Kebutuhan 
Air Bersih

Peta 
Topografi

Peta 
Jaringan 
Distribusi 
Air Bersih

Menghitung 
Proyeksi Jumlah 

Penduduk Selama 
20 Tahun

Menghitung 
prosentase Jumlah 

Penduduk yang 
Terlayani Selama 20 

Tahun

Menghitung 
Kebutuhan Air 

Bersih Selama 20 
Tahun

 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan 
Distribusi Air Bersih Selama 20 Tahun

 Menghitung Pembagian Beban Kebutuhan 
Air Bersih pada Tiap Titik Simpul (Junction)

Model Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi 
Air Bersih

Melakukan Simulasi Pengembangan Jaringan 
Distribusi Air Bersih dengan Menggunakan 

Software WaterCad v8i

Analisa Hasil Simulasi Pengembangan Jaringan 
Distribusi Air Bersih

Kontrol:
Tekanan 0.5-8 atm

Kecepatan 0.1-2.5 m/dt
Kemiringan Garis Hidrolis 0-15m/km

 Perbesar Diameter Pipa
 Perkecil Diameter Pipa
 Penambahan Pompa
 Cek Elevasi Hulu

Tidak

Selesai

Ya
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Umum 

Dalam bab ini akan membahas tentang perhitungan-perhitungan dan pengembangan 

jaringan distribusi air bersih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pertama yaitu 

menghitung jumlah proyeksi penduduk dari tahun 2017  sampai dengan tahun 2036, 

menggunakan metode Geometri, Aritmatik dan ekponesial lalu dilakukan uji kesesuaian 

menggunakan koefisien determinasi, kemudian dipilih metode proyeksi yang sesuai. 

Selanjutnya adalah menghitung jumlah kebutuhan air bersih. 

Simulasi dengan program WaterCAD V8i dilakukan setelah semua perhitungan dan 

semua data sudah sesuai dan model telah selesai dibuat. Hasil dari simulasi dilakukan 

evaluasi dari segi hidraulis, apabila terjadi permasalahan dalam distribusi jaringan air 

bersih maka dilakukan perubahan komponen pada sistem tersebut hingga diperoleh hasil 

yang sesuai dengan kriteria perencanaan. Kemudian dilakukan perhitungan RAB (Rencana 

anggaran biaya). 

4.2 Proyeksi PertumbuhannPenduduk 

Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode aritmatik, 

metode geometrik dan metode eksponensial. Setelah diperoleh hasil proyeksi dengan 

masing-masing metode, kemudian dilakukan uji kesesuain menggunakan  koefisien 

determinasi, diambil nilai koefisien determinasi yang mendekati +1. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Penyelenggaran 

Pengembangan SPAM No. 18/PRT/M/2007, untuk kota kecil proyeksi penduduk 

dilakukan dengan jangka waktu 15-20 tahun kedepan. Proyeksi penduduk dalam studi ini 

dilakukan dengan jangka waktu 20 tahun kedepan mulai tahun 2017 sampai dengan 2036. 

4.2.1 Daerah Eksisting 

Pada daerah eksisting akan dibahas mengenai proyeksi jumlah penduduk pada desa 

yang sudah terlayani selama 20 tahun kedepan, Desa yang sudah terlayani yaitu Desa 

Majungan, Padelegan, Tanjung, Pademawu Timur, Pademawu Barat, Bunder, dan Dasok. 

Dari hasil proyeksi penduduk nantinya digunakan untuk menghitung kebutuhan air bersih. 

Untuk metode proyeksi yang digunakan yaitu metode aritmatik, metode Geometrik dan
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 metode eksponensial, sebelum dilakukan perhitungan proyeksi penduduk akan dihitung 

laju pertumbuhan penduduk masing-masing desa, berikut ini tabel jumlah penduduk desa 

yang sudah terlayani. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa yang Sudah Terlayani (Kondisi Eksisting) 

 

No. 
Nama Desa 

Jumlah Penduduk (jiwa)   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Majungan 1810 1878 1951 1821 2010 2051 2079 2016 2016 2054 

2 Padelegen 2919 2953 3143 3136 3158 3199 3227 3230 3230 3244 

3 Tanjung 6183 6461 6816 6573 6789 6830 6858 6872 6872 6920 

4 
Pademawu 

Timur 
6340 6393 6467 6633 6283 6324 6352 6785 6785 6804 

5 
Pademawu 

Barat 
5070 5640 6574 6132 6097 6138 6166 6151 6151 6210 

6 Bunder 2679 2696 2918 2753 2890 2931 2959 2735 2735 2747 

7 Dasok 3561 3852 4061 3914 4073 4114 4142 3802 3802 3813 

Jumlah 29290 30849 29094 31930 30328 31357 31321 31580 31591 31591 

Sumber : BPS Kabupaten Pamekasan 

Dari data jumlah penduduk diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pertahun 

ditiap desa mengalami kenaikan dan penurunan hal tersebut disebabkan oleh angka 

kelahiran, kematian dan imigrasi yang tidak terduga. kemudian dilakukan perhitungan laju 

pertumbuhan penduduk (r), berikut tabel laju pertumbuhan penduduk: 

Tabel 4.2 Prosentase Laju Pertambahan Penduduk Desa Majungan Kecamatan Pademawu 

Tahun 2007-2016 (Kondisi Eksisting) 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Pertambahan Penduduk  

jiwa % 

2007 1810 
  

2008 1878 68 3,8% 

2009 1951 73 3,9% 

2010 1821 -130 -6,7% 

2011 2010 189 10,4% 

2012 2051 41 2,0% 

2013 2079 28 1,4% 

2014 2016 -63 -3,0% 

2015 2016 0 0,0% 

2016 2054 38 1,9% 

Jumlah 206 14% 

Rata-Rata 25,75 1,51% 

Sumber: Hasil Perhitungan 

Contoh perhitungan Laju pertambahan penduduk Desa Majungan 

 r     = jumlah penduduk (2008) - jumlah penduduk (2007) 

      = 1878 – 1810 

      = 68 
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r(%) = r / jumlah penduduk (2007) 

        = 68 / 1810 

        = 3,8 % 

Dari hasil nilai r (trend laju pertumbuhan jumlah penduduk) yang telah diketahui, 

nantinya akan digunakan dalam perhitungan metode aritmatik, geometrik dan juga 

eksponensial. Berikut ini adalah penjabarannya. 

4.2.1.1 Proyeksi Penduduk Metode Aritmatik 

Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode aritmatik dihitung berdasarkan 

persamaan rumus (2-1) dan tabel 4.2. contoh perhitungan proyeksi penduduk Desa 

Majungan pada tahun 2017: 

Diketahui: 

Pn = 2054 

n = 1 

r = 1,51 % (laju pertambahan penduduk) 

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2017 sebagai berikut: 

Pn = P0 (1+r.n) 

 = 2054 (1+ (1,51%.1)) 

 = 2085 

Hasil proyeksi jumlah penduduk dengan cara perhitungan yang sama pada masing-masing 

desa hingga tahun 2036 disajikan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2036 dengan Metode Aritmatik 

pada Daerah Eksisting 

No Tahun  

Desa 

Majungan Padelegen Tanjung  
Pademawu 

Timur 

Pademawu 

Barat 
Bunder Dasok 

1 2007 1810 2919 6183 6340 5070 2679 3561 

2 2008 1878 2953 6461 6393 5640 2696 3852 

3 2009 1951 3143 6816 6467 6574 2918 4061 

4 2010 1821 3136 6573 6633 6132 2753 3914 

5 2011 2010 3158 6789 6283 6097 2890 4073 

6 2012 2051 3199 6830 6324 6138 2931 4114 

7 2013 2079 3227 6858 6352 6166 2959 4142 

8 2014 2016 3230 6872 6785 6151 2735 3802 

9 2015 2016 3230 6872 6785 6151 2735 3802 

10 2016 2054 3244 6920 6804 6210 2747 3813 

11 2017 2085 3283 7009 6865 6364 2757 3846 

12 2018 2116 3308 7099 6926 6518 2768 3879 

13 2019 2147 3347 7188 6988 6673 2778 3912 
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Lanjutan Tabel 4.3 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2036 dengan Metode 

Aritmatik pada Daerah Eksisting 

No Tahun  

Desa 

Majungan Padelegen Tanjung  
Pademawu 

Timur 

Pademawu 

Barat 
Bunder Dasok 

14 2020 2178 3385 7278 7049 6827 2789 3945 

15 2021 2209 3424 7367 7110 6981 2799 3978 

16 2022 2240 3463 7456 7171 7135 2810 4011 

17 2023 2272 3502 7546 7232 7290 2820 4045 

18 2024 2303 3541 7635 7294 7444 2831 4078 

19 2025 2334 3580 7725 7355 7598 2841 4111 

20 2026 2365 3618 7814 7416 7752 2852 4144 

21 2027 2396 3657 7903 7477 7907 2862 4177 

22 2028 2427 3696 7993 7538 8061 2873 4210 

23 2029 2458 3735 8082 7600 8215 2883 4243 

24 2030 2489 3774 8172 7661 8369 2894 4276 

25 2031 2520 3813 8261 7722 8524 2904 4309 

26 2032 2551 3852 8351 7783 8678 2915 4342 

27 2033 2582 3890 8440 7844 8832 2925 4375 

28 2034 2613 3929 8529 7906 8986 2936 4408 

29 2035 2645 3968 8619 7967 9141 2946 4442 

30 2036 2676 4007 8708 8028 9295 2957 4475 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 
Gambar 4.1 Grafik Metode Aritmatik Pada Daerah Layanan Eksisting 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa hasil dari proyeksi penduduk dari tahun 2017-

2036 menggunakan metode aritmatik pada daerah layanan eksisting mengalami kenaikan 

yang relatif konstan, dimana angka kematian dan kelahiran relatif sama. Hasil proyeksi 

penduduk menggunakan metode aritmatik lebih kecil dibandingkan dengan metode 

geometrik dan eksponensial. 
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4.2.1.2 Proyeksi Penduduk Metode Geometrik 

Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode geometrik dihitung berdasarkan 

persamaan rumus (2-2) dan tabel 4.1. contoh perhitungan proyeksi penduduk Desa 

Majungan pada tahun 2017 

Diketahui: 

P0 = 2054 

n = 1 

r = 1,51% 

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2017 sebagai berikut 

Pn =  P0 (1+r)
n
 

 = 2054 (1+1,51%)
1
 

 = 2413 

Hasil proyeksi penduduk dengan cara perhitungan yang sama pada masing-masing desa 

hingga tahun 2036 disajikan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2036 dengan Metode Geometrik 

pada Daerah Eksisting 

No Tahun 

Desa 

Majungan Padelegen Tanjung 
Pademawu 

Timur 

Pademawu 

Barat 
Bunder Dasok 

1 2007 1810 2919 6183 6340 5070 2679 3561 

2 2008 1878 2953 6461 6393 5640 2696 3852 

3 2009 1951 3143 6816 6467 6574 2918 4061 

4 2010 1821 3136 6573 6633 6132 2753 3914 

5 2011 2010 3158 6789 6283 6097 2890 4073 

6 2012 2051 3199 6830 6324 6138 2931 4114 

7 2013 2079 3227 6858 6352 6166 2959 4142 

8 2014 2016 3230 6872 6785 6151 2735 3802 

9 2015 2016 3230 6872 6785 6151 2735 3802 

10 2016 2054 3244 6920 6804 6210 2747 3813 

11 2017 2413 3690 7960 7498 8124 2855 4183 

12 2018 2450 3734 8063 7566 8326 2865 4219 

13 2019 2487 3779 8167 7634 8533 2876 4256 

14 2020 2525 3825 8272 7703 8745 2887 4293 

15 2021 2563 3871 8379 7772 8962 2898 4331 

16 2022 2602 3918 8488 7842 9185 2910 4368 

17 2023 2641 3965 8598 7913 9414 2921 4406 

18 2024 2682 4013 8709 7984 9648 2932 4444 

19 2025 2722 4061 8822 8056 9888 2943 4483 

20 2026 2764 4110 8936 8128 10133 2954 4522 

21 2027 2806 4160 9051 8202 10385 2966 4561 
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Lanjutan Tabel 4.4 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2036 dengan Metode 

Geometrik pada Daerah Eksisting 

No Tahun 

Desa 

Majungan Padelegen Tanjung 
Pademawu 

Timur 

Pademawu 

Barat 
Bunder Dasok 

22 2028 2848 4210 9168 8276 10644 2977 4601 

23 2029 2892 4261 9287 8350 10908 2988 4641 

24 2030 2935 4312 9407 8425 11179 3000 4681 

25 2031 2980 4364 9529 8501 11457 3011 4722 

26 2032 3025 4417 9652 8578 11742 3023 4763 

27 2033 3071 4470 9777 8655 12034 3034 4805 

28 2034 3118 4524 9903 8733 12333 3046 4846 

29 2035 3165 4578 10031 8811 12640 3058 4888 

30 2036 3213 4633 10161 8891 12954 3069 4931 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 
Gambar 4.2 Grafik Metode Geometrik Pada Daerah Layanan Eksisting 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa metode geometrik mengalami kenaikan 

jumlah penduduk yang sangat pesat dibandingkan dengan metode aritmatik dan metode 

eksponensial. 

4.2.1.3  Proyeksi Penduduk Metode Eksponensial 

Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode eksponensial dihitung 

berdasarkan persamaan rumus (2-3) dan tabel 4.1. contoh perhitungan proyeksi penduduk 

Desa Majungan pada tahun 2017: 

Diketahui: 

P0 = 2054 
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n = 1 

r = 1,51% 

e = 2,718 

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2016 sebagai berikut: 

Pn = P0.e 
(r.n) 

 = 2054. 2,718 
(1,51%.1)

 

 = 2085 

Hasil proyeksi jumlah penduduk dengan cara perhitungan yang sama pada masing-

masing desa hingga tahun 2036 disajikan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2036 dengan Metode 

Eksponensial pada Daerah Eksisting 

No Tahun  

Desa 

Majungan Padelegen Tanjung  
Pademawu 

Timur 

Pademawu 

Barat 
Bunder Dasok 

1 2007 1810 2919 6183 6340 5070 2679 3561 

2 2008 1878 2953 6461 6393 5640 2696 3852 

3 2009 1951 3143 6816 6467 6574 2918 4061 

4 2010 1821 3136 6573 6633 6132 2753 3914 

5 2011 2010 3158 6789 6283 6097 2890 4073 

6 2012 2051 3199 6830 6324 6138 2931 4114 

7 2013 2079 3227 6858 6352 6166 2959 4142 

8 2014 2016 3230 6872 6785 6151 2735 3802 

9 2015 2016 3230 6872 6785 6151 2735 3802 

10 2016 2054 3244 6920 6804 6210 2747 3813 

11 2017 2085 3283 7010 6865 6366 2757 3846 

12 2018 2117 3323 7101 6928 6526 2768 3880 

13 2019 2149 3363 7193 6990 6690 2779 3914 

14 2020 2182 3404 7287 7053 6859 2789 3948 

15 2021 2215 3445 7382 7117 7031 2800 3982 

16 2022 2249 3487 7478 7181 7208 2811 4017 

17 2023 2284 3529 7575 7246 7389 2821 4052 

18 2024 2318 3572 7674 7312 7575 2832 4087 

19 2025 2354 3615 7773 7378 7766 2843 4123 

20 2026 2390 3659 7874 7444 7961 2854 4159 

21 2027 2426 3703 7977 7512 8161 2865 4195 

22 2028 2463 3748 8081 7580 8366 2876 4231 

23 2029 2501 3793 8186 7648 8577 2887 4268 

24 2030 2539 3839 8292 7717 8792 2898 4305 

25 2031 2577 3885 8400 7787 9013 2909 4343 

26 2032 2617 3932 8509 7857 9240 2920 4381 

27 2033 2657 3980 8620 7928 9472 2931 4419 

28 2034 2697 4028 8732 8000 9711 2942 4457 

29 2035 2738 4077 8845 8072 9955 2954 4496 

30 2036 2780 4126 8960 8145 10205 2965 4535 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Gambar 4.3 Grafik Metode Eksponensial Pada Daerah Layanan Eksisting 

Sumber : hasil Perhitungan 

 Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa metode eksponensial mengalami kenaikan 

dan penurunan yang stabil dibandingkan dengan metode aritmatik dan metode geometrik. 

4.2.2 Daerah Rencana Pengembangan 

Untuk rencana pengembangan akan ditambah 4 desa lagi, yaitu Desa Baddurih, 

Pagagan, Jarin, dan Desa Durbuk untuk metode proyeksi yang digunakan sama dengan 

daerah eksisting, sebelum dilakukan perhitungan proyeksi penduduk akan dihitung laju 

pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, berikut ini tabel prosentase laju pertumbuhan 

penduduk Desa Baddurih Kecamatan Pademawu. 

Tabel 4. 6 Data Jumlah Penduduk pada Daerah Pengembangan 

No Nama Desa 
Jumlah Penduduk (jiwa) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Baddurih 1714 1789 1896 1823 1907 1948 1976 1883 1883 1893 

2 Pagagan 1971 2055 2101 2097 2122 2241 2269 2235 2235 2259 

3 Jarin 3716 4087 4134 3997 4151 4192 4220 4005 4005 4012 

4 Durbuk 2396 2653 2940 2711 2803 2844 2872 2688 2688 2699 

  Jumlah 9680 10275 9885 10940 10784 10791 10965 11026 10811 10811 

Sumber : Data BPS Kabupaten Pamekasan 

Dari data jumlah penduduk diatas kemudian dilakukan perhitungan laju pertumbuhan 

penduduk, berikut tabel laju pertumbuhan penduduk daerah pengembangan: 
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Tabel 4.7 Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk pada Daerah Pengembangan 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk (jiwa) 

Pertambahan Penduduk 

jiwa % 

2007 1714 
  

2008 1789 75 4,4% 

2009 1896 107 6,0% 

2010 1823 -73 -3,9% 

2011 1907 84 4,6% 

2012 1948 41 2,1% 

2013 1976 28 1,4% 

2014 1883 -93 -4,7% 

2015 1883 0 0,0% 

2016 1893 10 0,5% 

 
Jumlah 169 10% 

 
Rata-Rata 21,13 1,17% 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Contoh perhitungan Laju pertambahan penduduk Desa Baddurih 

r      = jumlah penduduk (2008) - jumlah penduduk (2007) 

       = 1789 – 1714 

       = 75 

r(%)  = r / jumlah penduduk (2007) 

         = 75 / 1714 

         = 4,4 % 

Dari hasil nilai r (trend laju pertumbuhan jumlah penduduk) yang telah diketahui, 

nantinya digunakan dalam perhitungan metode aritmatik, geometrik dan juga eksponensial. 

Berikut ini adalah penjabarannya. 

4.2.2.1 Proyeksi Penduduk Metode Aritmatik 

Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode aritmatik dihitung berdasarkan 

persamaan (2-1) dan tabel 4.7. contoh perhitungan proyeksi penduduk Desa Baddurih pada 

tahun 2017: 

Diketahui: 

Pn = 1893 

n = 1 

r = 1.17% (rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk) 

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2017 sebagai berikut: 

Pn = P0 (1+r.n) 

  = 1893 (1+ (1.17%.1)) 

  = 1915 
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Hasil proyeksi jumlah penduduk dengan cara perhitungan yang sama pada masing-

masing desa hingga tahun 2036 disajikan pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2036 dengan Metode Aritmatik 

pada Daerah Pengembangan 

No Tahun  

Desa 

Baddurih Pagagan Jarin Durbuk 

1 2007 1714 1971 3716 2396 

2 2008 1789 2055 4087 2653 

3 2009 1896 2101 4134 2940 

4 2010 1823 2097 3997 2711 

5 2011 1907 2122 4151 2803 

6 2012 1948 2241 4192 2844 

7 2013 1976 2269 4220 2872 

8 2014 1883 2235 4005 2688 

9 2015 1883 2235 4005 2688 

10 2016 1893 2259 4012 2699 

11 2017 1915 2294 4049 2740 

12 2018 1937 2329 4087 2781 

13 2019 1959 2364 4124 2821 

14 2020 1982 2399 4162 2862 

15 2021 2004 2434 4199 2903 

16 2022 2026 2469 4237 2944 

17 2023 2048 2504 4274 2984 

18 2024 2070 2539 4312 3025 

19 2025 2092 2574 4349 3066 

20 2026 2114 2609 4387 3107 

21 2027 2137 2644 4424 3148 

22 2028 2159 2679 4462 3188 

23 2029 2181 2714 4499 3229 

24 2030 2203 2749 4537 3270 

25 2031 2225 2784 4574 3311 

26 2032 2247 2819 4612 3351 

27 2033 2269 2854 4649 3392 

28 2034 2292 2889 4687 3433 

29 2035 2314 2924 4724 3474 

30 2036 2336 2959 4762 3515 

Sumber : Hasil Perhitungan 

4.2.1.2 Proyeksi Penduduk Metode Geometrik 

Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode geometrik dihitung berdasarkan 

persamaan (2-2) dan tabel 4.7. contoh perhitungan proyeksi penduduk Desa Majungan 

pada tahun 2017 
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Diketahui: 

 P0 = 1893 

 n = 1 

 r = 1.17% 

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2017 sebagai berikut 

 Pn =  P0 (1+r)
n
 

  = 1893 (1+ 1.17%)
1
 

  = 2141 

Hasil proyeksi penduduk dengan cara perhitungan yang sama pada masing-masing 

desa hingga tahun 2036 disajikan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2036 dengan Metode Geometrik 

pada Daerah Pengembangan 

No Tahun  

Desa 

Baddurih Pagagan Jarin Durbuk 

1 2007 1714 1971 3716 2396 

2 2008 1789 2055 4087 2653 

3 2009 1896 2101 4134 2940 

4 2010 1823 2097 3997 2711 

5 2011 1907 2122 4151 2803 

6 2012 1948 2241 4192 2844 

7 2013 1976 2269 4220 2872 

8 2014 1883 2235 4005 2688 

9 2015 1883 2235 4005 2688 

10 2016 1893 2259 4012 2699 

11 2017 2141 2665 4434 3173 

12 2018 2166 2706 4476 3221 

13 2019 2192 2748 4518 3270 

14 2020 2218 2791 4560 3320 

15 2021 2244 2835 4603 3370 

16 2022 2270 2879 4646 3421 

17 2023 2297 2923 4689 3473 

18 2024 2324 2969 4733 3525 

19 2025 2351 3015 4777 3579 

20 2026 2379 3062 4822 3633 

21 2027 2407 3109 4867 3688 

22 2028 2435 3157 4913 3744 

23 2029 2463 3207 4959 3801 

24 2030 2492 3256 5005 3858 

25 2031 2522 3307 5052 3917 

26 2032 2551 3358 5099 3976 
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Lanjutan Tabel 4.9 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2036 dengan Metode 

Geometrik pada Daerah Pengembangan 

No Tahun 
Desa 

Baddurih Pagagan Jarin Durbuk 

27 2033 2581 3410 5147 4036 

28 2034 2611 3463 5195 4097 

29 2035 2642 3517 5244 4159 

30 2036 2673 3572 5293 4222 

Sumber : Hasil Perhitungan 

4.2.1.3  Proyeksi Penduduk Metode Eksponensial 

Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode eksponensial dihitung 

berdasarkan persamaan (2-3) dan tabel 4.7. contoh perhitungan proyeksi penduduk Desa 

Baddurih pada tahun 2017: 

Diketahui: 

 P0 = 1893 

 n = 1 

 r = 1,17% 

 e = 2,718 

Perhitungan proyeksi jumlah penduduk untuk tahun 2017 sebagai berikut: 

 Pn = P0.e 
(r.n) 

 = 1893. 2,718 
(1,11%.1)

 

 = 1915 

Hasil proyeksi jumlah penduduk dengan cara perhitungan yang sama pada masing-masing 

desa hingga tahun 2036 disajikan pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2035 dengan Metode 

Eksponensial pada Daerah Pengembangan 

No Tahun 

Desa 

Baddurih Pagagan Jarin Durbuk 

1 2007 1714 1971 3716 2396 

2 2008 1789 2055 4087 2653 

3 2009 1896 2101 4134 2940 

4 2010 1823 2097 3997 2711 

5 2011 1907 2122 4151 2803 

6 2012 1948 2241 4192 2844 

7 2013 1976 2269 4220 2872 

8 2014 1883 2235 4005 2688 

9 2015 1883 2235 4005 2688 

10 2016 1893 2259 4012 2699 
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Lanjutan Tabel 4.10 Perhitungan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2035 dengan Metode 

Eksponensial pada Daerah Pengembangan 

No Tahun 

Desa 

Baddurih Pagagan Jarin Durbuk 

11 2017 1915 2294 4050 2740 

12 2018 1938 2330 4088 2782 

13 2019 1961 2366 4126 2824 

14 2020 1984 2403 4165 2867 

15 2021 2007 2441 4204 2911 

16 2022 2031 2479 4243 2955 

17 2023 2055 2518 4283 3000 

18 2024 2079 2557 4323 3046 

19 2025 2103 2597 4364 3092 

20 2026 2128 2637 4405 3139 

21 2027 2153 2678 4446 3187 

22 2028 2178 2720 4488 3236 

23 2029 2204 2763 4530 3285 

24 2030 2230 2806 4573 3335 

25 2031 2256 2850 4616 3386 

26 2032 2283 2894 4659 3437 

27 2033 2309 2939 4703 3489 

28 2034 2337 2985 4747 3543 

29 2035 2364 3032 4791 3596 

30 2036 2392 3079 4836 3651 

Sumber : Hasil Perhitungan 

4.2.3  Uji Kesesuaian Metode Proyeksi 

Dalam menentukan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam perhitungan 

kebutuhan air, maka dilakukan pengujian statistik menggunakan koefisien determinasi 

yaitu berdasarkan nilai koefisien korelasi (r
2
) mendekati +1. Hasil perhitungan koefisien 

determinasi pada proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan metode aritmatik dapat 

dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4. 11 Perhitungan Koefisien Determinasi Pada Proyeksi Jumlah Penduduk Dengan 

Menggunakan Metode Aritmatik 
Tahun x x^2 y y^2 X x Y 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

2007 1810 3276100 1810 3276100 3276100 

2008 1878 3526884 1837 3376002 3450618,24 

2009 1951 3806401 1865 3477404 3638185,41 

2010 1821 3316041 1892 3580306 3445641,05 

2011 2010 4040100 1920 3684709 3858314,83 

2012 2051 4206601 1947 3790612 3993193,47 

2013 2079 4322241 1974 3898016 4104651,67 

2014 2016 4064256 2002 4006920 4035486,33 

2015 2016 4064256 2029 4117324,866 4090704,38 

2016 2054 4218916 2057 4229229,836 4224069,77 

jumlah 19686 38841796 19333 37436624 38116965 

r² 0,6378 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Keterangan tabel : 

[1] : Tahun 

[2] : Data penduduk asli (jiwa) 

[3] : Kuadrat dari data penduduk asli 

[4] : Data jumlah penduduk hasil proyeksi 

[5] : Kuadrat dari data jumlah penduduk hasil proyeksi 

[6] : Data penduduk asli dikali data jumlah penduduk hasil proyeksi  

Berikut adalah contoh perhitungan koefisien determinasi Desa Majungan dengan 

metode aritmatik: 

1. Data asli X tahun 2007 = 1810 

2. Jumlah (X) tahun 2007-2016 = 19686 

3. X
2
 tahun 2007 = (1810

2
) = 3276100 

4. Jumlah (X
2
) tahun 2007-2016 = 38841796 

5. Hasil proyeksi tahun 2007 (Y) = 1810 

6. Jumlah (Y) tahun 2007-2016 = 19081 

7. Y
2
 tahun 2007 = (1810

2
) = 3276100 

8. Jumlah (Y2) tahun 2007-2016 = 36449030 

9. X x Y tahun 2007 = 3276100 

10. Jumlah (X x Y) tahun 2007-2016 = 37610456 

Penyelesaian 

r
2
 = [ 

  ∑   ∑  ∑ 

√   ∑    ∑        ∑    ∑    
]
2 

 
 = [

                           

√(                    )                        

]2 

  = 0.6378 

 
Gambar 4.4 Grafik Koefisien Determinasi Metode Aritmatik 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Pada gambar 4.4 Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk data asli mempunyai nilai 

yang relatif tidak stabil (naik turun), hal tersebut disebabkan oleh adanya kematian, 

kelahiran dan perpindahan penduduk di wilayah tersebut. Namun dalam proyeksi jumlah 

penduduk diasumsikan naik untuk menghindari atau mengurangi tingkatan resiko dari 

kesalahan, berikut adalah tabel rekapitulasi perhitungan koefiesien determinasi: 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Perhitungan Koefisien Determinasi 

Desa 
Metode 

Aritmatik 

Metode 

Geometrik 

Metode 

Eksponensial 

Majungan 0,6378 0,6292 0,6291 

Padelegen 0,7821 0,7717 0,7716 

Tanjung 0,6807 0,6703 0,6702 

Pademawu Timur 0,4414 0,4467 0,4467 

Pademawu Barat 0,2890 0,2718 0,2716 

Bunder 0,0116 0,0109 0,0109 

Dasok 0,0182 0,0158 0,0158 

Baddurih 0,4155 0,4040 0,4039 

Pagagan 0,8473 0,8377 0,8376 

Jarin 0,0750 0,0704 0,0704 

Durbuk 0,0739 0,0668 0,0667 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Dari tabel diatas dapat dilihat ada 7 desa yang nilai r
2 

< 0.5 (tidak berkorelasi) , hal 

tersebut disebabkan oleh data jumlah penduduk dari tahun 2007-2016 mengalami kenaikan 

dan penurunan jumlah penduduk yang tidak konstan. Namun ada 4 desa yang nilai r
2
 > 0.5 

(berkorelasi). Maka dari itu hasil perhitungan koefisien determinasi dapat disimpulkan 

metode yang akan digunakan dalam perhitungan jumlah proyeksi penduduk adalah metode 

aritmatik, dimana nilai r
2 
paling tinggi dibandingkan metode geometrik dan eksponensial. 

4.3 Kebutuhan Air Bersih 

Perhitungan kebutuhan air bersih PDAM Kabupaten Pamekasan berdasarkan pada: 

1. Kebutuhan domestik dan non domestik 

Kebutuhan air bersih dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebutuhan domestik dan non 

domestik. Berdasarkan asumsi PDAM Kabupaten Pamekasan, kebutuhan air bersih sebesar 

80 liter/orang/hari. Sedangkan untuk kebutuhan non domestik, berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Tentang PenyelenggarannPengembangan SPAM tingkat 

pelayanan air untuk kebutuhan non domestik sebesar 15% dari kebutuhan domestik. 

2. FluktuasiiKebutuhan Air 

Pemakain air pada daerah berbeda-beda setiapmjamnya karena adanya fluktuasi pada 

setiap jamnya yang dipengaruhi oleh pemakain air konsumen. Perhitungannya sebagai 

berikut: 

 Kebutuhan air rata-rata = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik 
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 Kebutuhan air maksimum = 1.15 x kebutuhan air rata-rata 

 Kebutuhan jam puncak = 1.56 x kebutuhan air rata-rata 

3. Kehilangan air 

Kehilangan air dibagi menjadi 2 jenis yaitu kehilangan non fisik dan kehilangan fisik. 

a. Kehilangan non fisik 

Kehilangan air yang secara fisik tidakkterlihat, namun dapat diketahui dari 

perhitungan. Hal tersebut disebabkan oleh konsumsi air tidak resmi seperti sambungan liar 

dan pemakain air yang tidak dibayar serta ketidak akuratannmeter pelanggan dan 

kesalahan data. 

b. Kehilangan fisik/teknis 

Kehilangan yang disebabkan oleh kebocoran pada pipa transmisi , kebocoran dan 

limpahan tanki menara air. Angka kehilangan air pada kondisi eksisting Kecamatan 

Pademawu sebesar 35%. Namun untuk perencanaan pengembangan kehilangan air 

menggunakan 20%, karena kondisi hidrolis untuk pengembangan sudah sesuai dengan 

kriteria perencanaan. 

4.3.1 Perhitungan Kebutuhan Air Bersih Daerah Eksisting 

Perhitungan kebutuhan air bersih daerah eksisting digunakan untuk mengatahui sisa 

debit yang akan digunakan dalam perhitungan kebutuhan air bersih pada daerah 

pengembangan. Berikut adalah tabel rekapitulasi perhitungan kebutuhan air bersih pada 

daerah layanan eksisting tahun 2016.  



67 

 

   

 

 

Tabel 4.13 Rekapitulasi Perhitungan Kebutuhan Air Bersih pada Daerah Layanan Eksisting Tahun 2016 

No.  Uraian Satuan 

Desa 

Majungan Padelegan Tanjung 
Pademawu 

Timur 

Pademawu 

Barat 
Bunder  Dasok 

1 Jumlah penduduk total jiwa 2054 3244 6920 6804 6210 2747 3813 

2 Jumlah penduduk terlayani  

jiwa 1250 3000 2750 3500 1000 625 255 

SR 250 600 550 700 200 125 51 

% 60,86 92,48 39,74 51,44 16,10 22,75 6,69 

3 Kebutuhan air untuk tiap 1 orang per hari liter/hari/orang 80 80 80 80 80 80 80 

4 Kebutuhan air domestik 
liter/hari 100000 240000 220000 280000 80000 50000 20400 

liter/detik 1,157 2,778 2,546 3,241 0,926 0,579 0,236 

5 Kebutuhan air non domestik = 15% Kebutuhan domestik liter/detik 0,174 0,417 0,382 0,486 0,139 0,087 0,035 

6 Total kebutuhan air liter/detik 1,331 3,194 2,928 3,727 1,065 0,666 0,272 

7 Kehilangan air 35% liter/detik 0,466 1,118 1,025 1,304 0,373 0,233 0,095 

8 Kebutuhan air bersih rata-rata 

liter/detik 1,80 4,31 3,95 5,03 1,44 0,90 0,37 

m
3
/hari 155,250 372,600 341,550 434,700 124,200 77,625 31,671 

m
3
/bulan 4657,50 11178,00 10246,50 13041,00 3726,00 2328,75 950,13 

juta m
3
/tahun 0,056 0,134 0,123 0,156 0,045 0,028 0,011 

9 
Kebutuhan harian maksimum = 1,15 x kebutuhan air bersih 

rata-rata 
liter/detik 2,066 4,959 4,546 5,786 1,653 1,033 0,422 

10 
Kebutuhan air pada jam puncak = 1,56 x kebutuhan air bersih 

rata-rata 
liter/detik 2,803 6,728 6,167 7,849 2,243 1,402 0,572 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Contoh perhitungan kebutuhan air bersih tahun 2016 pada Desa Majungan: 

1. Jumlah penduduk tahun 2016  = 2054 jiwa 

2. Jumlah penduduk terlayani  = 1250 jiwa 

3. Prosentase pelayanan = 
                         

                          
 

= 
    

    
 

= 60,86 % 

4. Asumsi kebutuhan air untuk 1 orang per hari (dari PDAM)  = 100 liter/ hari 

5. Kebutuhan domestik = kebutuhan 1 orang perhari x jumlah penduduk terlayani  

= 80 x 1250 

= 100000 liter/hari 

= 1.157 liter/detik 

6. Kebutuhan air non domestik = 15% x kebutuhan domestik 

= 15 % x 1.157 liter/detik 

= 0.174 liter/detik 

7. Total kebutuhan air  = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik 

= 1.157 + 0.174 

= 1.331 liter/detik 

8. Kehilangan air  = total kebutuhan air x 35% 

= 1.664 x 35% 

= 0.466 liter/detik 

9. Kebutuhan air bersih rata-rata  = Total kebutuhan air + kehilangan air 

= 1.331 + 0.466 

= 1,80 liter/detik 

10. Kebutuhan harian maksimum  = 1.15 x kebutuhan air bersih rata-rata 

= 1.15 x 1,80 

= 2.066 liter/detik 

11. Kebutuhan air pada jam puncak  = 1.56 x kebutuhan air bersih rata-rata 

= 1.56 x 1,80 

= 2,803 liter/detik 
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Berdasarkan data yang diperoleh, PDAM Kabupaten Pamekasan memiliki nilai 

prosentase pelayanan yang berbeda di tiap desa pada daerah eksisting tahun 2016. Dilihat 

dari hasil perhitungan kebutuhan air bersih, diperoleh jumlah kebutuhan rata-rata pada 

daerah eksisting sebesar 17,80 liter/detik. Sedangkan debit yang tersedia sebesar 40 

liter/detik, sehingga sisa debit masih bisa digunakan untuk pengembangan. 

4.3.2 Kebutuhan Air Bersih Pada Daerah Pengembangan 

Perhitungan kebutuhan air bersih untuk pengembangan ini dilakukan dari tahun 2016 

hingga tahun 2036 dan rencananya dari 7 desa yang sudah terlayani akan ditambah 4 desa 

lagi yaitu Desa Baddurih, Pagagan, Jarin dan Desa Durbuk. Sedangkan untuk prosentase 

pelayanan ditargetkan pada tahun 2036 sudah mencapai 45% untuk 9 desa yang prosentase 

pelayanan pada kondisi eksisting kurang dari 45%, sedangkan untuk 3 desa lainnya 

prosentase pelayanannya tetap, berikut Tabel 4.14 Perhitungan Kebutuhan Air Bersih pada 

Daerah Rencana Pengembangan Tahun 2036. 
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Tabel 4.14 Perhitungan Kebutuhan Air Bersih pada Daerah Rencana Pengembangan Tahun 2036. 

No. Uraian Satuan 

Desa 

Majungan Padelegan Tanjung 
Pademawu 

Timur 

Pademawu 

Barat 
Bunder  Dasok Baddurih Pagagan Jarin Durbuk 

1 Jumlah penduduk total jiwa 2676 4007 8708 8028 9295 2957 4475 2336 2959 4762 3515 

2 Prosentase Pelayanan % 61% 100% 45% 51% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 

3 
Kebutuhan air untuk tiap 1 

orang per hari 
liter/hari/orang 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

4 Kebutuhan air domestik 
liter/hari 130571 320553 313494 327542 334611 106437 161086 84089 106507 171420 126526 

liter/detik 1,511 3,710 3,628 3,791 3,873 1,232 1,864 0,973 1,233 1,984 1,464 

5 
Kebutuhan air non domestik 

= 15% Kebutuhan domestik 
liter/detik 0,227 0,557 0,544 0,569 0,581 0,185 0,280 0,146 0,185 0,298 0,220 

6 Total kebutuhan air liter/detik 1,738 4,267 4,173 4,360 4,454 1,417 2,144 1,119 1,418 2,282 1,684 

7 Kehilangan air 20% liter/detik 0,348 0,853 0,835 0,872 0,891 0,283 0,429 0,224 0,284 0,456 0,337 

8 
Kebutuhan air bersih rata-

rata 

liter/detik 2,09 5,12 5,01 5,23 5,34 1,70 2,57 1,34 1,70 2,74 2,02 

m
3
/hari 180,189 442,363 432,622 452,009 461,763 146,884 222,299 116,043 146,980 236,559 174,605 

m
3
/bulan 5405,66 13270,90 12978,65 13560,26 13852,89 4406,51 6668,96 3481,28 4409,39 7096,77 5238,16 

juta m
3
/tahun 0,065 0,159 0,156 0,163 0,166 0,053 0,080 0,042 0,053 0,085 0,063 

9 

Kebutuhan harian maksimum 

= 1,15 x kebutuhan air bersih 

rata-rata 

liter/detik 2,398 5,888 5,758 6,016 6,146 1,955 2,959 1,545 1,956 3,149 2,324 

10 

Kebutuhan air pada jam 

puncak = 1,56 x kebutuhan 

air bersih rata-rata 

liter/detik 3,253 7,987 7,811 8,161 8,337 2,652 4,014 2,095 2,654 4,271 3,153 

  

7
0
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Contoh perhitungan kebutuhan air bersih Desa Baddurih tahun 2036: 

a. Jumlah penduduk tahun 2036 sebesar 2336 

b. Prosentase pelayanan = 45 % 

c. Asumsi kebutuhan air bersih untuk 1 orang per hari = 80 lt/hari 

d. Kebutuhan dosmetik = kebutuhan air 1 orang perhari x prosentase pelayanan x 

jumlah penduduk tahun 2036 

= 80 x 45% x 2336 

= 84089 liter/hari 

= 0.973 liter/detik 

e. Kebutuhan air non domestik = 15% x kebutuhan domestik 

= 15% x 0.973 liter/detik 

= 0.146 liter/detik 

f. Total kebutuhan air = kebuuhan domestik + kebutuhan non domestik 

= 0.973 + 0.146 

= 1,119 liter/detik 

g. Kehilangan air  = total kebutuhan air x 20% 

= 1,119 x 20% 

= 0.124 liter/detik 

h. Kebutuhan air bersih rata-rata  = total kebutuhan air + kehilangan air 

 = 1,119 + 0.124 

 = 1,343 liter/detik 

i. Kebutuhan harian maksimum  = 1.15 x kebutuhan air bersih rata-rata 

 = 1.15 x 1,343 

 = 1,545  liter/detik 

j. Kebutuhan air pada jam puncak = 1.56 x kebutuhan air bersih rata-rata 

= 1.56 x 1,343 

= 2,095 liter/detik 
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Dan berikut  hasil rekapitulasi kebutuhan air bersih Kecamatan Pademawu rencana 

untuk  pengembangan tahun 2036:  

Tabel 4.15 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Pademawu 

Rencana Pengembangan Tahun 2036 

Analisa Proyeksi 

Air Bersih 

Q 

Sumber 

Q Kebutuhan 

Keterangan 
Rata-

rata 

Harian 

Maksimum 

Jam 

Puncak 

(lt/detik) (lt/detik) (lt/detik) (lt/detik) 

100 % Terlayani 60 68,64 78,93 107,07 
Q sumber defisit 47,09  liter/detik 

pada saat jam puncak 

80 % Terlayani 60 55,93 64,32 87,26 
Q sumber defisit 20,52 liter/detik 

pada saat jam puncak 

60% Terlayani 60 43,23 49,71 67,44 
Q sumber defisit 4,88 liter/detik pada 

saat jam puncak 

45% Terlayani 60 34,86 40,09 54,39 
Mampu melayani 45% dari total 

jumlah penduduk 11 Desa 

40% Terlayani 60 32,37 37,23 50,50 
Mampu melayani 40% dari total 

jumlah penduduk 11 Desa 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Berdasarkan  hasil perhitungan kebutuhan air bersih didapat total debit yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih seluruh penduduk 11 Desa (Desa 

Majungan, Padelegan, Tanjung, Pademawu timur, Pademawu Barat, Bunder, Dasok, 

Baddurih, Jarin, Pagagan dan Desa Durbuk) Kecamatan Pademawu sampai tahun 2036 

sebesar 107,07 liter/detik, sedangkan debit yang tersedia hanya 60 liter/detik. Sehingga 

dari hasil perhitungan didapat pada tahun 2036 hanya mampu memenuhi 45% kebutuhan 

air dari total jumlah penduduk di 11 Desa Kecamatan Pademawu. 

4.4 Evaluasi Daerah Layanan Eksisting Jaringan Distribusi Air Bersih 

4.4.1 Kondisi Sumber Air Tanah 

PDAM Kabupaten Pamekasan menggunakan sumber air tanah untuk melayani 

kebutuhan air bersih Kecamatan Pademawu dimana letaknya berada di Kecamatan 

Larangan dan terdapat 2 sumber yaitu sumber air peltong I dan Peltong II, dengan 

kapasitas masing-masing sumber yaitu 20 liter/detik. Sumber peltong I dan II digunakan 

untuk melayani 7 desa dengan kebutuhan air bersih rata-rata yaitu 17,80 liter/detik, berikut 

adalah gambar peta jaringan distribusi air bersih kondisi eksisting. 
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4.4.2 Kondisi Eksisting Pompa 

Untuk melayani kebutuhan air Kecamatan Pademawu PDAM Pamekasan 

menggunakan 3 buah pompa, dimana 2 buah pompa terletak pada sumber, sedang 1 pompa 

dipasang setelah tandon. Dengan jam kerja pompa disumber air selama 24 jam, sedangakan 

pompa setelah tandon jam kerjanya selama 20 jam dari pukul 00:00 – 20:00, oleh sebab itu 

diatas jam 20:00 tidak ada aliran air untuk didistribusikan pada daerah layanan setelah 

tandon. Selanjutnya spesifikasi pompa akan dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pompa 1 

 Tipe pompa  : Supmersible 

 Head pompa : 90 m 

 Kapasitas  : 20 liter/detik 

 Efisiensi  : 65% 

 Letak  : Sumber Peltong 1 

 Jam kerja  : 24 jam 

b) Pompa 2 

 Tipe pompa  : Supmersible 

 Head pompa : 90 m 

 Kapasitas  : 20 liter/detik 

 Efisiensi  : 65% 

 Letak  : Sumber Peltong 2 

 Jam kerja  : 24 jam 

c) Pompa 3 

 Tipe pompa : Sentrifugal 

 Head pompa : 60 m 

 Kapasitas : 25 liter/detik 

 Efisiensi : 70% 

 Letak  : Setelah Tandon 

 Jam kerja : 20 jam 

4.4.3 Kondisi Tandon 

Air dari sumber peltong I dan II selain langsung didistribusikan ke masyarakat 

sebagian di tampung ditandon. Dengan kapasitas tandon 314 m
3
 kemudian air dari tandon 

dialirkan menggunakan pompa kerumah-rumah warga. Berikut spesifikasi tandon : 

 Elevasi dasar  : +8,00 m 
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 Elevasi minimum : +8,25 m 

 Elevasi intial  : +11,75 m 

 Elevasi maksimum : +12,00 m  
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Tabel 4.16 Kondisi Muka Air dalam Tandon Kondisi Eksisting 

Jam Ke 
Operasi 

Tandon 

Multiplier 

(faktor 

beban 

konsumen) 

Continuous 

Multiplers 

Debit 

Inflow 

Debit 

Outflow 

Net 

Inflow 

Net 

Inflow 

Volume 

Inflow / 

jam 

Volume 

Outflow / 

jam 

Volume 

Komulatif 

Inflow 

Volume 

Komulatif 

Outflow 

Volume 

Air 

Efektif 

Volume 

Air 

Total 

H Air di 

Tandon 

lt/detik lt/detik lt/detik m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m 

0 1 0,25 0,28 35 4,23 30,77 110,79 126 15,21 126 15,21 274,75 294,38 3,75 

1 1 0,31 0,34 35 5,13 29,87 107,53 126 18,47 252 33,68 274,75 294,38 3,75 

2 1 0,37 0,41 35 6,19 28,81 103,73 126 22,27 378 55,95 274,75 294,38 3,75 

3 1 0,45 0,55 35 8,22 26,78 96,39 126 29,61 504 85,56 274,75 294,38 3,75 

4 1 0,64 0,90 35 13,51 21,49 77,38 126 48,62 630 134,18 274,75 294,38 3,75 

5 1 1,15 1,28 35 19,24 15,76 56,74 126 69,26 756 203,44 274,75 294,38 3,75 

6 1 1,4 1,47 35 22,11 12,89 46,42 126 79,58 882 283,03 274,75 294,38 3,75 

7 1 1,53 1,55 35 23,31 11,69 42,07 126 83,93 1008 366,96 274,75 294,38 3,75 

8 1 1,56 1,49 35 22,48 12,52 45,06 126 80,94 1134 447,90 274,75 294,38 3,75 

9 1 1,42 1,40 35 21,13 13,87 49,95 126 76,05 1260 523,95 274,75 294,38 3,75 

10 1 1,38 1,33 35 19,99 15,01 54,02 126 71,98 1386 595,93 274,75 294,38 3,75 

11 1 1,27 1,24 35 18,64 16,36 58,91 126 67,09 1512 663,02 274,75 294,38 3,75 

12 1 1,2 1,17 35 17,66 17,34 62,44 126 63,56 1638 726,58 274,75 294,38 3,75 

13 1 1,14 1,16 35 17,43 17,57 63,26 126 62,74 1764 789,33 274,75 294,38 3,75 

14 1 1,17 1,18 35 17,73 17,27 62,17 126 63,83 1890 853,16 274,75 294,38 3,75 

15 1 1,18 1,20 35 18,11 16,89 60,81 126 65,19 2016 918,35 274,75 294,38 3,75 

16 1 1,22 1,27 35 19,09 15,91 57,28 126 68,72 2142 987,07 274,75 294,38 3,75 

17 1 1,31 1,35 35 20,30 14,70 52,93 126 73,07 2268 1060,13 274,75 294,38 3,75 

18 1 1,38 1,32 35 19,84 15,16 54,56 126 71,44 2394 1131,57 274,75 294,38 3,75 

19 1 1,25 1,12 35 16,83 18,17 65,43 126 60,57 2520 1192,14 274,75 294,38 3,75 

20 1 0,98 0,80 35 12,07 22,93 82,54 126 43,46 2646 1235,60 274,75 294,38 3,75 

21 1 0,62 0,54 35 8,07 26,93 96,94 126 29,06 2772 1264,66 274,75 294,38 3,75 

22 1 0,45 0,41 35 6,19 28,81 103,73 126 22,27 2898 1286,94 274,75 294,38 3,75 

23 1 0,37 0,31 35 4,68 30,32 109,16 126 16,84 3024 1303,78 274,75 294,38 3,75 

24 1 0,25 0,28 35 4,23 30,77 110,79 126 15,21 3150 1318,99 274,75 294,38 3,75 

Jumlah       840,00 362,16     3024,00 1303,78           

Sumber : Hasil perhitungan

 
7
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Contoh perhitungan tinggi muka air dalam tandon sebagai berikut: 

Dimensi Tandon 

 Hmin  = 0,25 m 

 Heff  = 3,5 m  

 Hmax  = 4 m 

 Diameter  = 10 m 

 Area  = 
 

 
    

   = 
 

 
         

   = 78,5 

 Volume efektif = area x Heff 

   = 78,5 x 3,5 

   = 274,75 m
3
 

 Volume mati = area x Hmin 

   = 78,5 x 0,25 

   = 19,625 m
3
 

 Faktor beban = 0,25 (ketentuan) 

 Kebutuhan air rata-rata = 15,09 liter/detik 

 Continuous Multiplier = 
                                                   

 
 

= 
         

 
 

= 0,28 

 Inflow  = 35 liter/detik (kondisi eksisting) 

 Outflow  = Continuous multiplier x kebutuhan air pada kondisi eksisting 

= 0,28 x 15,09 

= 4,23 liter/detik 

 Net Inflow = Inflow-Outflow 

= 35 – 4,23 

= 30,77 liter/detik 

 Volume inflow = (debit inflow x 3600)/ 1000 

= (35 x 3600) / 1000 

= 126 m
3 
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 Volume outflow   = (debit outflow x 3600)/1000 

    = (4,23 x 3600)/ 1000 

    = 15,22 m
3 

 Volume komulatif inflow= Vol. Inflow + Komulatif Inflow (jam sebelumnya) 

     = 126 + 0 

     = 126 m
3 
 

 Volume Komulatif outflow = Vol. Outflow + Komulatif outflow (jam 

sebelumnya) 

     = 15,22 + 0 

     = 15,22 m
3 

 Volume air efektif =  volume efektif sebelumya + net inflow jam 24.00 

    = 274,75 +0 

    = 274,75 m
3
 

 Volume air total  = vol air efektif + vol mati 

= 274,75 + 19,625 

 = 294,375 m
3
 

 Tinggi air di tandon = vol total dalam tandon / luas area 

= 294,375 / 78,5 

= 3,75 m  

Berikut adalah grafik fluktuasi tinggi air didalam tandon. 

 
Gambar 4.5 Grafik Fluktuasi Muka Air Tandon Kondisi Eksisting  

Sumber : Hasil Perhitungan  
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Gambar 4.6 Grafik Debit Pompa Tandon Kondisi Eksisting 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 Pada kondisi eksisting ketinggian air dalam tandon tiap jamnya konstan, karena 

pompa dari sumber air bekerja selama 24 jam nonstop, hal tersebut juga disebabkan debit 

inflow lebih besar daripada debit outflow. 

4.4.4 Evaluasi Tekanan pada Titik Simpul Kondisi Ekisting 

Tabel 4.17 Hasil Evaluasi Tekanan pada Titik Simpul kondisi Eksisting pada Jam 8:00 

Junction Elevasi 
Tinggi 

Hidraulis (m) 

Tekanan 

(atm) 

Syarat 

Tekanan (atm) 
Keterangan 

J-1 28 42,7 1,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-2 28 41,7 1,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-3 28 40,6 1,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-4 26 40,0 1,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-5 26 38,9 1,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-6 24 37,5 1,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-7 20 36,2 1,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-8 20 35,2 1,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-9 18 30,6 1,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-10 12 25,9 1,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-11 11 25,5 1,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-12 11 25,2 1,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-13 9 25,0 1,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-14 7 24,7 1,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-15 8 24,9 1,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-16 6 24,6 1,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-17 5 24,5 1,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-18 10 22,3 1,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 
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Lanjutan Tabel 4.17 Hasil Evaluasi Tekanan pada Titik Simpul kondisi Eksisting pada Jam 

8:00 

Junction Elevasi 
Tinggi 

Hidraulis (m) 

Tekanan 

(atm) 

Syarat 

Tekanan (atm) 
Keterangan 

J-19 9 19,9 1,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-20 6 17,7 1,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-21 6 15,8 1,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-22 9 61,4 5,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-23 6 59,7 5,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-24 9 59,5 4,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-25 6 58,4 5,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-26 10 55,5 4,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-27 4 54,9 4,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-28 10 54,6 4,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-29 8 54,0 4,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-30 6 53,5 4,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-31 4 52,0 4,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-32 10 52,6 4,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-33 4 50,6 4,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-34 2 50,2 4,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-35 4 49,8 4,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-36 2 48,7 4,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-37 8 49,8 4,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-38 6 49,5 4,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-39 8 49,0 4,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Bunder 12 34,9 2,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Dasok 18 36,2 1,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Majungan 2 478 4,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P. Barat 1 5 24,4 1,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P. Barat 2 4 24,4 2,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P. timur 1 4 58,2 5,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P.Timur 3 4 50,3 4,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P.timur 2 4 57,8 5,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Padelegan 1 6 48,3 4,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Padelegan 2 4 45,8 4,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Padelegan 3 8 47,8 3,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Padelegan 4 6 47,0 4,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Tanjung 1 2 54,4 5,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Tanjung 2 4 52,1 4,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Tanjung 3 6 49,7 4,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD 
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Berikut adalah grafik tekanan tiap junction pada kondisi eksisting 

 
Gambar 4.7 Grafik Tekanan Pada Titik Simpul Kondisi Eksisting 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

Dari hasil simulasi software WaterCAD dapat dilihat bahwa tekanan pada tiap titik 

simpul (Junction) berbeda-beda untuk tekanan masing-masing junction sudah memenuhi 

kriteria perencanaan. Namun pada pukul 20:00 keatas tekanan pada junction setelah tandon 

tidak memenuhi kriteri karena pada pukul 20:00 pompa setelah tandon mati, berikut tabel  

Hasil Evaluasi Tekanan pada Titik Simpul kondisi Eksisting pada Pukul 20:00: 

Tabel 4. 18  Hasil Evaluasi Tekanan pada Titik Simpul kondisi Eksisting pada Pukul 20:00 

Junction Elevasi 

Tinggi 

Hidraulis 

(m) 

Tekanan 

(atm) 

Syarat 

Tekanan 

(atm) 

Keterangan 

J-1 28 45,8 1,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-2 28 44,8 1,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-3 28 43,7 1,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-4 26 43,1 1,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-5 26 42,1 1,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-6 24 40,7 1,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-7 20 39,5 1,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-8 20 38,5 1,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-9 18 33,6 1,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-10 12 28,7 1,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-11 11 28,6 1,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-12 11 28,5 1,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-13 9 28,4 1,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-14 7 28,3 2,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-15 8 28,4 2,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-16 6 28,3 2,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-17 5 28,2 2,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-18 10 24,5 1,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 
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Lanjutan Tabel 4.18 Hasil Evaluasi Tekanan pada Titik Simpul kondisi Eksisting pada 

Pukul 20:00 

Junction Elevasi 

Tinggi 

Hidraulis 

(m) 

Tekanan 

(atm) 

Syarat 

Tekanan 

(atm) 

Keterangan 

J-19 9 21,5 1,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-20 6 19,0 1,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-21 6 16,7 1,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-22 9 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-23 6 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-24 9 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-25 6 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-26 10 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-27 4 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-28 10 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-29 8 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-30 6 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-31 4 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-32 10 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-33 4 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-34 2 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-35 4 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-36 2 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-37 8 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-38 6 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-39 8 0,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-Bunder 12 38,4 2,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Dasok 18 39,5 2,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Majungan 2 2,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-P. Barat 1 5 28,2 2,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P. Barat 2 4 28,2 2,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P. timur 1 4 4,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-P.Timur 3 4 4,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-P.timur 2 4 4,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-Padelegan 1 6 6,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-Padelegan 2 4 4,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-Padelegan 3 8 8,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-Padelegan 4 6 6,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-Tanjung 1 2 2,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-Tanjung 2 4 4,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

J-Tanjung 3 6 6,0 0,0 0,50 - 8,00 Tidak Memenuhi 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

Untuk mencocokkan hasil simulasi menggunakan software dengan perhitungan 

secara manual, maka dilakukan perhitungan tekanan di junction 22 pada jam 08:00. 

Berikut adalah contoh perhitungan: 
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Diketahui: 

Elevasi J-22  = 9 m 

Qkebutuhan rata-rata  = 15,09 liter/detik 

Qoutflow jam ke 8:00 = Qkebutuhan rata-rata x Load factor (8:00) 

    = 15,09 x 1,56 

    = 23,54 liter/detik 

Chw   = 150 

Panjang pipa = 230 m 

Diameter pipa = 160 mm 

Penyelesaian : 

k   = 
          

             
 

     =  
            

                  
 

= 1738,85 

Hf  = k.Q
1,85

 

= 1738,85.( 23,54 x 10
-3

)
1,85

 

= 1,69 m 
 

Headloss gradient = hf/L 

= 1,69/230 

= 0,007 m/km 

Tekanan = Hydraulic grade – elevasi junction – Hf - Pressure loss 

   = 61,4 – 9 – 1,69 -0,2 

   = 50,5 m =  5,1 atm 

Hasil perhitungan secara manual didapat tekanan sebesar 5,19 atm, hasil tersebut sama 

dengan simulasi menggunakan software  WaterCAD. 

4.4.5 Evaluasi Aliran pada Pipa Kondisi Eksisting 

Berikut adalah hasil simulasi pipa kondisi eksisting dengan bantuan program 

WaterCAD V8i, pada jam maksimum. 
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Tabel 4.19 Hasil Evaluasi pada Pipa Kondisi Eksisting Pada Jam Ke 08:00 

Pipa 
Diameter 

(mm) 
Material 

Panjang 

Pipa 

(m) 

Debit 

(L/s) 

Kecepatan 

(m/s) 

Syarat 

Kecepatan 

(m/det) 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Syarat 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Keterangan 

P-1 200 PVC 72 20,6 0,7 0,1 - 2,5 2,9 0 - 15 Memenuhi 

P-2 200 PVC 9.550 20,6 0,7 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-3 200 PVC 72 19,2 0,6 0,1 - 2,5 2,5 0 - 15 Memenuhi 

P-4 200 PVC 683 19,2 0,6 0,1 - 2,5 1,7 0 - 15 Memenuhi 

P-5 200 PVC 600 19,2 0,6 0,1 - 2,5 1,7 0 - 15 Memenuhi 

P-6 200 PVC 659 19,2 0,6 0,1 - 2,5 1,7 0 - 15 Memenuhi 

P-7 200 PVC 392 19,2 0,6 0,1 - 2,5 1,7 0 - 15 Memenuhi 

P-8 200 PVC 601 19,2 0,6 0,1 - 2,5 1,7 0 - 15 Memenuhi 

P-9 200 PVC 878 19,2 0,6 0,1 - 2,5 1,7 0 - 15 Memenuhi 

P-10 200 PVC 759 19,2 0,6 0,1 - 2,5 1,7 0 - 15 Memenuhi 

P-11 90 PVC 440 0,6 0,1 0,1 - 2,5 0,1 0 - 15 Memenuhi 

P-12 200 PVC 640 18,7 0,6 0,1 - 2,5 1,6 0 - 15 Memenuhi 

P-13 90 PVC 570 1,3 0,2 0,1 - 2,5 0,6 0 - 15 Memenuhi 

P-14 150 PVC 820 17,3 1,0 0,1 - 2,5 5,6 0 - 15 Memenuhi 

P-15 150 PVC 841 17,3 1,0 0,1 - 2,5 5,6 0 - 15 Memenuhi 

P-16 110 PVC 632 2,1 0,2 0,1 - 2,5 0,5 0 - 15 Memenuhi 

P-17 110 PVC 547 2,1 0,2 0,1 - 2,5 0,5 0 - 15 Memenuhi 

P-18 110 PVC 495 2,1 0,2 0,1 - 2,5 0,5 0 - 15 Memenuhi 

P-19 90 PVC 757 1,1 0,2 0,1 - 2,5 0,4 0 - 15 Memenuhi 

P-20 90 PVC 630 1,1 0,2 0,1 - 2,5 0,4 0 - 15 Memenuhi 

P-21 110 PVC 500 1,1 0,1 0,1 - 2,5 0,1 0 - 15 Memenuhi 

P-22 90 PVC 690 1,1 0,2 0,1 - 2,5 0,4 0 - 15 Memenuhi 

P-23 90 PVC 268 1,1 0,2 0,1 - 2,5 0,4 0 - 15 Memenuhi 

P-24 90 PVC 421 1,1 0,2 0,1 - 2,5 0,4 0 - 15 Memenuhi 

P-25 150 PVC 799 15,2 0,9 0,1 - 2,5 4,4 0 - 15 Memenuhi 

P-26 150 PVC 560 15,2 0,9 0,1 - 2,5 4,4 0 - 15 Memenuhi 

P-27 150 PVC 489 15,2 0,9 0,1 - 2,5 4,4 0 - 15 Memenuhi 

P-28 150 PVC 433 15,2 0,9 0,1 - 2,5 4,4 0 - 15 Memenuhi 

P-29 150 PVC 939 15,2 0,9 0,1 - 2,5 4,4 0 - 15 Memenuhi 

P-30 150 PVC 10 22,5 1,3 0,1 - 2,5 9,1 0 - 15 Memenuhi 

P-31 150 PVC 530 22,5 1,3 0,1 - 2,5 9,1 0 - 15 Memenuhi 

P-32 90 PVC 900 2,5 0,4 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-33 90 PVC 800 2,5 0,4 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-34 150 PVC 250 20 1,1 0,1 - 2,5 7,3 0 - 15 Memenuhi 

P-35 90 PVC 610 2,5 0,4 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-36 90 PVC 330 2,5 0,4 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-37 150 PVC 710 17,5 1,0 0,1 - 2,5 5,7 0 - 15 Memenuhi 

P-38 90 PVC 490 2 0,3 0,1 - 2,5 1,2 0 - 15 Memenuhi 

P-39 90 PVC 385 2 0,3 0,1 - 2,5 1,2 0 - 15 Memenuhi 

P-40 150 PVC 200 15,6 0,9 0,1 - 2,5 4,6 0 - 15 Memenuhi 
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Lanjutan Tabel 4.19 Hasil Evaluasi pada Pipa Kondisi Eksisting Pada Jam Ke 08:00 

Pipa 
Diameter 

(mm) 
Material 

Panjang 

Pipa 

(m) 

Debit 

(L/s) 

Kecepatan 

(m/s) 

Syarat 

Kecepatan 

(m/det) 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Syarat 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Keterangan 

P-41 90 PVC 271 2,5 0,4 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-42 90 PVC 291 2,5 0,4 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-43 90 PVC 810 2,5 0,4 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-44 90 PVC 911 2,5 0,4 0,1 - 2,5 1,9 0 - 15 Memenuhi 

P-45 150 PVC 600 13,1 0,7 0,1 - 2,5 3,3 0 - 15 Memenuhi 

P-46 90 PVC 401 2 0,3 0,1 - 2,5 1,2 0 - 15 Memenuhi 

P-47 150 PVC 800 11,1 0,6 0,1 - 2,5 2,5 0 - 15 Memenuhi 

P-48 110 PVC 710 2 0,3 0,1 - 2,5 1,2 0 - 15 Memenuhi 

P-49 110 PVC 550 2,7 0,3 0,1 - 2,5 0,8 0 - 15 Memenuhi 

P-50 110 PVC 461 2,7 0,3 0,1 - 2,5 0,8 0 - 15 Memenuhi 

P-51 110 PVC 510 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-52 110 PVC 400 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-53 150 PVC 880 6,4 0,4 0,1 - 2,5 0,9 0 - 15 Memenuhi 

P-54 90 PVC 110 3,2 0,5 0,1 - 2,5 3,0 0 - 15 Memenuhi 

P-55 63 PVC 260 1,6 0,5 0,1 - 2,5 4,7 0 - 15 Memenuhi 

P-56 63 PVC 785 1,6 0,5 0,1 - 2,5 4,7 0 - 15 Memenuhi 

P-57 90 PVC 260 3,2 0,5 0,1 - 2,5 3,0 0 - 15 Memenuhi 

P-58 63 PVC 440 1,6 0,5 0,1 - 2,5 4,7 0 - 15 Memenuhi 

P-59 63 PVC 270 1,6 0,5 0,1 - 2,5 4,7 0 - 15 Memenuhi 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

Berikut adalah grafik kecepatan pipa dan headloss gradient pada kondisi eksisting 

 
Gambar 4.8 Grafik Kecepatan pada Pipa Kondisi Eksisting 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 
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Gambar 4.9 Grafik Headloss Gradient pada Pipa Kondisi Eksisting  

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

Hasil simulasi aliran pipa pada kondisi eksisting pada jam ke 08:00 diatas,memiliki 

kecepatan dan headloss gradient yang berbeda-beda disetiap pipanya, namun untuk pukul 

08:00 masih memenuhi kriteria perencanaaan. Perbedaan nilai headloss gradient dan 

kecepatan dikarenakan perbedaan diameter, kapasitas debit yang dialirkan dan elevasi tiap 

pipa. Misal pada  P-53 dan P-54  hasilnya kecepatan dan headloss gradient  pada P-54 

lebih besar dibanding P-53, padahal debit air yang mengalir lebih besar pada P-53, hal 

tersebut dipengaruhi oleh diameter P-54 lebih kecil dibanding P-53. semakin kecil 

diameter pipa yang digunakan, maka semakin besar nilai headloss gradient dan kecepatan, 

begitu pula sebaliknya semakin besar diameter pipa semakin kecil nilai headloss gradient 

dan semakin kecil kecepatan. 

Untuk mencocokkan hasil simulasi menggunakan software dengan perhitungan secara 

manual, maka dilakukan perhitungan headloss gradient dan kecepatan di pipa P-1 pada 

jam 08:00. Berikut adalah contoh perhitungan. 

Contoh perhitungan headloss gradient dan kecepatan di pipa P-1: 

Diketahui : 

 Panjang pipa = 72 m 

 Debit  = 21 liter/detik 

 Chw  = 120 

 Diameter pipa = 200 mm  = 0,2 m 
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Penyelesaian : 

 Hf = k.Q
1,85

 

k  = 
          

             
 

         =  
           

                 
 

 = 277,46 

 Hf  = k.Q
1,85

 

= 277,46 (21 x 10
-3

)
1,85

 

= 0,21 m 
 

 Headloss gradient = hf/L 

= 0,21/72 

= 2,9 m/km 

 Vi = 0,85 Chw.Ri
0,63

.Sf 
0,54

 

Sf  = hf/L 

= 0,21/72 

= 2,9 m/km 

Ri  = D/4 

= 0,200/4 

      = 0,05 m 

 Vi  = 0,85. Chw.Ri
0,63

.Sf 
0,54

 

    = 0,85. 150. (0,05)
0,63

. (2,9)
0,54 

 
      = 0,7 m/detik  

Hasil perhitungan secara manual didapat headloss gradient sebesar 2,9 m/km dan 

kecepatan sebesar 0,7 m/detik, hasil tersebut sama dengan simulasi menggunakan software  

WaterCAD. 

4.5 Perencanaan Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih di  

Perencanaan pengembangan jaringan distribusi air bersih dilakukan hingga 20 tahun 

kedepan, yaitu sampai tahun 2036 dengan penambahan 4 desa sehingga total ada 11 desa 

dengan 7 desa termasuk kondisi eksisting. Pengembangan direncanakan menggunakan 

jaringan yang sudah ada (kondisi eksisting). 

Setelah dilakukan analisa kapasitas debit dari tahun 2017-2036 ternyata kebutuhan air 

lebih besar dari air yang tersedia, maka dari itu pada perencanaan pengembangan ada 

penambahan sumber baru dengan kapasitas debit 20 liter/detik, serta pergantian dan 



89 

 

 

 

penambahan komponen-komponen yang ada pada jaringan distribusi air bersih. Hal-hal 

yang direncanakan pada jaringan distribusi air bersi Kecamatan Pademawu sebagai 

berikut: 

1. Penambahan sumber baru dengan kapasitas debit 20 liter/detik 

2. Perencanaan pompa 

3. Perencanaan Menara air 

4. Perencanaan dan pergantian pipa distribusi ke daerah layanan  

5. Penambahan PRV dikarenakan tekanan terlalu tinggi dari kriteria perencanaan. 

4.5.1 Kondisi Sumber Air Tanah 

Sumber air yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan 

sumber air tanah yang sama dengan daerah layanan eksisting di tahun 2016 yaitu sebesar 

40 liter/detik, namun untuk perencanaan pengembangan hingga 20 tahun kedepan sumber 

air tidak mencukupi oleh sebab itu PDAM Kabupaten Pamekasan menambahkan sumber 

air tanah baru dengan kapasitas 20 liter/detik di Desa Trasak Kecamatan Larangan. Total 

sumber air tanah untuk kondisi pengembangan sebesar 60 liter/detik dengan prosentase 

pelayanan 45% dari jumlah penduduk 11 Desa. 

4.5.2 Perencanaan Pompa 

Pada perencanaan pengembangan ini ada dua buah tambahan pompa, namun satu buah 

pompanya sudah disediakan oleh PDAM Kabupaten Pamekasan dengan head pompa 90 m, 

kapasitas pompa 25 liter/detik, jenis pompa submersible dan lokasi berada di sumber air 

tanah baru (sumber trasak). Sedangkan untuk pompa lainnya direncanakan dengan melihat 

nilai head total pompa dan debit yang tersedia, serta data-data yang mendukung. Pemilihan 

jenis pompa dilakukan dengan mencocokkan hasil perhitungan pompa dengan spesifikasi 

teknis pompa yang sudah ada di pasaran. Berikut ini merupakan spesifikasi teknis pompa 

yang digunakan dalam studi ini : 

4.5.2.1  Debit Rencana Pompa 

Besarnya debit air yang akan dipompa tergantung pada besarnya kebutuhan air 

penyediaan dilokasi sumber. Besarnya debit yang dioperasikan pompa adalah sebagai 

berikut (Sularso, 2000:20): 

Qp = Q x 
  

 
 

Dengan: 

Qp = debit pemompaan (m
3
/detik) 

Q = debit kebutuhan rata-rata (m
3
/detik) 
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T = jumlah kerja aliran yang direncanakan (jam) 

Qp = 23 x 
  

  
 

 = 32,47 liter/detik 

 = 0,033 m
3
/detik 

 = 118,8 m
3
/jam 

4.5.2.2 Perhitungan Head Total Pompa 

Head total pompa yang harus digunakan untuk mengalirkan jumlah debit air seperti 

yang direncanakan, dapat ditentukan dari kondisi daerah yang akan dilayani. Rumus head 

total pompa sebagai berikut : 

Hp = hf + hLm + ZB + 
  

 

  
 

Keterangan: 

hp  = Head total pompa (m) 

hf = kehilangan tinggi akibat gesekan pada pipa (m) 

hLm = kehilangan minor (m) 

ZB = beda tinggi antara muka air keluar dan isap (m) 

4.5.2.2.1 Kehilangan Tinggi Mayor (Major Losses) 

Untuk menghitung besarnya kehilangan tinggi tekan pada pipa akibat gesekan (Major 

Losses) digunakan rumus (2-16) dan (2-17) . Pada studi ini direncanakan menggunakan 

pipa sesuai data perencanaan, untuk perhitungannya sebagai berikut: 

   
        

   
          

 

   
           

                
 

 = 80540,48 

           

                      

    75,03 m 

4.5.2.2.2  Kehilangan Tinggi Tekan Minor (Minor Losses) 

Untuk menghitung besarnya kehilangan tinggi tekan pada pipa akibat gesekan (Minor 

Losses) digunakan rumus (2-18): 

      
  

  
 

Dengan : 
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hLm = kehilangan tinggi tekan minor (m) 

K = koefisien kontraksi 

V = kecepatan rata-rata dalam pipa (m/detik) 

g = percepatan gravitasi (m/detik) 

Pada studi ini direncanakan menggunakan pipa sesuai dengan data perencanaan 

sebagai berikut: 

Debit (Q)   = 0,023 liter/detik 

Diameter pipa (D)  = 0,15 m 

Koefisien kehilangan minor = 0,98 (belokan 90
0
)  

Berdasarkan data perencanaan diatas, maka kehilangan tinggi akibat gesekan pipa 

sebagai berikut: 

   
            

 
 

A = 0,0177 m
2 

   
     

      
 

V = 1,302 m
2
/detik 

Sehingga nilai kehilangan tinggi minornya adalah: 

      
  

  
 

     =        
      

        
 

     = 0,07 m 

4.5.2.2.3 Head Total Pompa 

Berdasarkan rumus (2-19), maka head total pompa dihitung sebagai berikut: 

hp  = hf + hLm + ZB + 
  

 

  
 

   = 75,03 + 0,07 + 2 + 
      

      
 

   = 77,18 m  

Dari hasil perhitungan hidrolika pompa tersebut maka dibutuhkan head pompa sebesar 

77,18 m untuk dapat mengalirkan kapasitas debit sebesar 33 liter/detik. 

4.5.2.3 Pemilihan Pompa dan Daya Pompa 

Berdasarkan perencanaan perhitungan diatas, maka pemilihan pompa dilakukan 

dengan mempertimbangkan total head pompa dan kapasitas debit yang akan dialirkan, 

serta data-data yang mendukung. Pemilihan jenis pompa dilakukan dengan mencocokkan 
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hasil perhitungan pompa dengan spesifikasi teknis pompa yang sudah ada di pasaran. Hasil 

penentuan jenis pompa dapat dilihat pada gambar 4.10 - 4.14. 

 
Gambar 4.10 Kurva Pemilihan Jenis Pompa 

Sumber : Sularso, 1985:52 
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Gambar 4.11 Kurva pemilihan jenis pompa sentrifugal 

Sumber : lukesindonesia.com 

 
Gambar 4.12 Data Teknis Pompa 

Sumber : Lukesindonesia.com 
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Gambar 4.13 Data Teknis Pompa 

Sumber : Lukesindonesia.com 

 
Gambar 4.14 Kurva Power Pompa 

Sumber: Lukesindonesia.com 
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Dari kurva diatas didapat: 

Debit kebutuhan : 33 liter/detik atau 1,98 m
3
/menit 

Head total  : 77 m 

Merk   : EBARA 

Dimeter isap  : 100 mm 

Diameter outlet : 80 mm 

Jumlah kutub  : 2 

Frekuensi  : 50 Hz 

Daya motor  : 3,7 kW 

Jumlah putaran : 3000 rpm 

Berat   : 70 kg 

Efisiensi  : 72% 

4.5.3 Perencanaan Menara Air 

Menara air berfungsi untuk untuk menampung persediaan air pada tinggi yang cukup 

untuk memberi tekanan pada sistem distribusi air ke daerah layanan. Pada pengembangan 

tahun 2036 terdapat penambahan satu menara air untuk mengurangi kinerja pompa dan 

memaksimalkan pelayanan distribusi air bersih di Kecamatan Pademawu. Perencanaan 

menara air ini mengacu pada Peraturan Menteri tahun 2007 tentang SPAM yaitu menara 

air harus dekat dengan daerah pelayanan, tinggi menara air ditentukan sehingga tekanan 

memenuhi kriteria perencanaan,  menara air pada studi in menggunakan beton, berikut 

spesifikasi menara air: 

 Elevasi dasar  : +39.00 

 Elevasi minimum  : +39.25 

 Elevasi intial  : +42.75 

 Elevasi maksimum : +43.00 

 Tinggi menara air : 10 m 

Berikut tabel perhitungan kondisi muka air pada menara air. 
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Tabel 4. 20 Perhitungan Kondisi Muka Air pada Menara Air 

Jam 

Ke 

Operasi 

Tandon 

Multiplier 

(faktor 

beban 

konsumen) 

Continuous 

Multiplers 

Debit 

Inflow 

Debit 

Outflow 

Net 

Inflow 

Net 

Inflow 

Volume 

Inflow / 

jam 

Volume 

Outflow 

/ jam 

Volume 

Komulatif 

Inflow 

Volume 

Komulatif 

Outflow 

Volume 

Air 

Efektif 

Volume 

Air 

Total 

H Air 

di 

Tandon 

lt/detik lt/detik lt/detik m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m 

0 1 0,25 0,28 40 19,24 20,76 74,74 144 69,26 144 69,26 87,50 93,75 3,75 

1 1 0,31 0,34 20 19,47 0,53 1,91 72 70,09 216 139,36 87,50 93,75 3,75 

2 1 0,37 0,41 20 19,91 0,09 0,32 72 71,68 288 211,03 87,50 93,75 3,75 

3 1 0,45 0,55 20 20,39 -0,39 -1,40 72 73,40 360 284,44 87,50 93,75 3,75 

4 1 0,64 0,90 20 21,48 -1,48 -5,33 72 77,33 432 361,76 86,10 92,35 3,69 

5 1 1,15 1,28 20 25,71 -5,71 -20,56 72 92,56 504 454,32 80,77 87,02 3,48 

6 1 1,4 1,47 40 27,01 12,99 46,76 144 97,24 648 551,56 60,21 66,46 2,66 

7 1 1,53 1,55 40 27,64 12,36 44,50 144 99,50 792 651,06 87,50 93,75 3,75 

8 1 1,56 1,49 40 28,45 11,55 41,58 144 102,42 936 753,48 87,50 93,75 3,75 

9 1 1,42 1,40 40 26,62 13,38 48,17 144 95,83 1080 849,31 87,50 93,75 3,75 

10 1 1,38 1,33 40 27,00 13,00 46,80 144 97,20 1224 946,51 87,50 93,75 3,75 

11 1 1,27 1,24 20 26,04 -6,04 -21,74 72 93,74 1296 1040,26 87,50 93,75 3,75 

12 1 1,2 1,17 20 25,26 -5,26 -18,94 72 90,94 1368 1131,19 65,76 72,01 2,88 

13 1 1,14 1,16 20 24,79 -4,79 -17,24 72 89,24 1440 1220,44 46,82 53,07 2,12 

14 1 1,17 1,18 40 25,26 14,74 53,06 144 90,94 1584 1311,37 29,58 35,83 1,43 

15 1 1,18 1,20 40 25,90 14,10 50,76 144 93,24 1728 1404,61 82,64 88,89 3,56 

16 1 1,22 1,27 40 25,75 14,25 51,30 144 92,70 1872 1497,31 87,50 93,75 3,75 

17 1 1,31 1,35 40 27,19 12,81 46,12 144 97,88 2016 1595,20 87,50 93,75 3,75 

18 1 1,38 1,32 40 27,29 12,71 45,76 144 98,24 2160 1693,44 87,50 93,75 3,75 

19 1 1,25 1,12 40 27,06 12,94 46,58 144 97,42 2304 1790,86 87,50 93,75 3,75 

20 1 0,98 0,80 40 25,28 14,72 52,99 144 91,01 2448 1881,86 87,50 93,75 3,75 

21 1 0,62 0,54 20 22,43 -2,43 -8,75 72 80,75 2520 1962,61 87,50 93,75 3,75 

22 1 0,45 0,41 20 21,03 -1,03 -3,71 72 75,71 2592 2038,32 78,75 85,00 3,40 

23 1 0,37 0,31 20 20,29 -0,29 -1,04 72 73,04 2664 2111,36 75,04 81,29 3,25 

24 1 0,25 0,28 20 19,24 0,76 2,74 72 69,26 2736 2180,63 74,00 80,25 3,21 

Jumlah     720,00 586,49     2592,00 2111,36           

Sumber : Hasil Perhitungan
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Contoh perhitungan tinggi muka air dalam tandon sebagai berikut: 

Dimensi Tandon 

 Hmin  = 0,25 m 

 Heff  = 3,5 m  

 Hmax  = 4 m 

 Area  = p x L 

   = 5 x 5  

   = 25 m
2
 

 Volume efektif = area x Heff 

   = 25 x 3,5 

   = 87,5  m
3
 

 Volume mati = area x Hmin 

   = 25 x 0,25 

   = 6,25 m
3
 

 Faktor beban = 0,25 (ketentuan) 

 Kebutuhan air rata-rata = 18,23 liter/detik 

 Continuous Multiplier = 
                                                   

 
 

= 
         

 
 

= 1,49 

 Inflow  = 40 liter/detik (kondisi eksisting) 

 Outflow  = Continuous multiplier x kebutuhan air pada kondisi eksisting 

= 1,49 x 18,23 

= 28,45 liter/detik 

 Net Inflow = Inflow-Outflow 

= 40 – 28,45 

= 11,55 liter/detik 

 Volume inflow = (debit inflow x 3600)/ 1000 

= (40 x 3600) / 1000 

= 144  m
3 

 Volume outflow  = (debit outflow x 3600)/1000 

   = (28,45 x 3600)/ 1000 

   = 102,42m
3 
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 Volume komulatif inflow = Vol. Inflow + Komulatif Inflow (jam sebelumnya) 

     = 144 + 0 

     = 144 m
3 
 

 Volume Komulatif outflow = Vol. Outflow + Komulatif outflow (jam 

sebelumnya) 

     = 102,42 + 792 

     = 894,42 m
3 

 Volume air efektif =  volume efektif sebelumya + net inflow jam 7.00 

    = 87,5 + 11,55 

    = 98,55 m
3
 

 Volume air total  = vol air efektif + vol mati 

= 87,5 + 6,25 

 = 93,75 m
3
 

 Tinggi air di tandon = vol total dalam tandon / luas area 

= 93,75 / 78,5 

= 3,75 m  

Berikut adalah grafik fluktuasi tinggi air didalam tandon. 

 
Gambar 4.15 Grafik Inflow dan Outflow Tandon Kondisi Pengembangan 
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Gambar 4.16 Grafik Fluktuasi Muka Air Dalam Tandon Kondisi Pengembangan 

Sumber: Hasil Perhitungan 

4.5.4 Perencanaan dan Pergantian Pipa Distribusi ke Daerah Layanan  

Pada perencanaan pengembangan ada penambahan pipa distribusi dan juga pergantian 

pipa pada kondisi eksisting yang disebabkan kondisi aliran dan tekanan di pipa tersebut 

tidak memenuhi kriteria perencanaan, berikut tabel 4.30 Penambahahan dan pergantian 

pipa untuk perencanaan pengembangan: 

Tabel 4.21 Penambahan dan Pergantian Pipa untuk Perencanaan Pengembangan 

No Nama Pipa Panjang (m) 
Diameter Kondisi 

Eksisting (mm) 

Diameter Kondisi 

Pengembangan 

(mm) 

1 P-16 632 110 200 

2 P-17 547 110 200 

4 P-30 5 150 200 

5 P-31 136 150 200 

6 P-34 185 150 200 

9 P-37 710 150 200 

10 P-60 427 
 

110 

11 P-61 960 
 

110 

12 P-62 612 
 

900 

13 P-63 466 
 

900 

14 P-64 421 
 

900 

15 P-65 480 
 

900 

16 P-66 776 
 

110 

17 P-67 634 
 

110 

18 P-68 591 
 

63 

19 P-69 788 
 

110 

20 P-70 817 
 

90 

21 P-71 883 
 

90 
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 Lanjutan Tabel 4.21 Penambahan dan Pergantian Pipa untuk Perencanaan Pengembangan 

No Nama Pipa Panjang (m) 
Diameter Kondisi 

Eksisting (mm) 

Diameter Kondisi 

Pengembangan 

(mm) 

23 P-73 400 
 

63 

24 P-74 795 
 

63 

25 P-75 2 150 200 

26 P-76 5 
 

200 

27 P-77 3 150 200 

28 P-78 3 150 200 

29 P-79 3 
 

150 

30 P-80 3 
 

150 

31 P-82 750 
 

200 

Sumber : Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

4.5.5 Penambahan Pressure Reducer Valve (PRV) 

Pada perencanaan pengembangan jaringan distribusi air bersih di Kecamatan 

Pademawu tekanan yang melalui pipa setelah dilakukan simulasi, hasil tekanan yang 

terjadi melebihi kriteria perencanaan sehingga perlu adanya penambahan katup (PRV) 

untuk menstabilkan tekanan dan menghindari kebocoran atau bahkan pipa pecah. Pada 

perencanaan pengembangan ini ada 2 buah penambahan katup (PRV)  yang terletak setelah 

pompa, berikut adalah gambar perletekan PRV: 

 
Gambar 4. 17 Perletakan PRV 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

Berikut ini hasil simulasi PRV-1 hasil simulasi dengan bantuang software WaterCAD V8i 

dapat dilihat pada Tabel 4.21: 
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Tabel 4.22 Hasil Simulasi pada PRV-1 

Waktu (Jam) 
Debit 

(liter/detik) 

Pressure Loss 

(atm) 

0 3,3 1,1 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 15,1 0 

7 15,27 0 

8 14,49 0 

9 14,51 0 

10 14,68 0 

11 0 0 

12 0 0 

13 26,37 0 

14 27,06 0 

15 27,29 0 

16 28,22 0 

17 14,79 0 

18 14,43 0 

19 13,98 0 

20 22,67 0 

21 14,34 0 

22 10,41 0,3 

23 8,56 0,5 

24 3,3 0,8 

Sumber : Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

4.5.6 Analisa Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i untuk Kondisi 

Pengembangan 

Kondisi pengembangan jaringan distribusi air bersih tahun 2036 menggunakan 

jaringan yang sudah ada (kondisi eksisting) dengan adanya penambahan jaringan distibusi, 

penambahan 2 jenis pompa yaitu sentrifugal dan submersible, penambahan menara air dan 

juga pergantian pipa dan penambahana PRV guna menstabilkan tekanan yang terjadi, 

berikut gambar jaringan distibusi air bersih kondisi pengembangan. 
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4.5.6.1 Analisa Pompa untuk Kondisi Pengembangan 

Pada kondisi pengembangan total pompa yang dipakai adalah 5 pompa, 3 buah pompa 

submersible dan 2 pompa sentrifugal, dimana sebelumnya hanya terdapat 3 pompa dan jam 

kerja dua buah pompa 24 jam non stop, sedang satu pompanya 20 jam, akan tetapi pada 

saat pompa tersebut mati daerah layanan tidak ada aliran air. Maka dari itu ada 

penambahan pompa dan pengaturan jam kerja pompa supaya pompa-pompa tersebut 

bekerja maksimal dan efektif, Selanjutnya spesifikasi pompa akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pompa 1 

 Tipe pompa  : Supmersible 

 Head pompa  : 90 m 

 Kapasitas  : 20 liter/detik 

 Efisiensi  : 65% 

 Letak   : Sumber Peltong 1 

 Jam kerja pada kondisi eksisting  : 24 jam 

 Jam kerja pompa kondisi pengembangan  : 18 jam 

Untuk pola operasinya dari jam 0:00 sampai jam 2:00 pompa hidup (2 jam), kemudian 

pada jam 6:00 sampai jam 10:00 (5 jam) pompa hidup pada tahap 2,  pompa hidup lagi dari 

jam 14:00-23:00 (11 jam). Berikut gambar grafik outflow pompa 1: 

 
Gambar 4.18 Grafik Outflow Pompa 1 

Sumber : Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 
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 b. Pompa 2 

 Tipe pompa : Supmersible 

 Head pompa : 90 m 

 Kapasitas : 20 liter/detik 

 Efisiensi : 65% 

 Letak  : Sumber Peltong 2 

 Jam kerja kondisi eksisting  : 24 jam 

 Jam kerja kondisi pengembangan : 15 jam 

Untuk pola operasinya pompa hidup dari pukul 5:00-18:00 (14 jam), berikut grafik 

outflow pompa 2: 

 
Gambar 4.19 Grafik Outflow Pompa 2 

Sumber : Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

c. Pompa 3 

 Tipe pompa : Sentrifugal 

 Head pompa : 60 m 

 Kapasitas : 25 liter/detik 

 Efisiensi : 70% 

 Letak  : Setelah Tandon 

 Jam kerja kondisi eksisting  : 20 jam 

 Jam kerja kondisi pengembangan : 17 jam 

Untuk pola operasinya dari jam 6:00 sampai jam 10:00 pompa hidup (5 jam), 

kemudian pada jam 11:00 sampai jam 12:00 (2jam) pompa mati,  pompa hidup lagi pada 

pukul 13:00-24:00 (12jam). Berikut gambar grafik outflow pompa 3: 
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Gambar 4.20 Grafik Outflow Pompa 3 

Sumber : Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

d. Pompa 4  

 Tipe pompa : Submersible 

 Head pompa : 90 m 

 Kapasitas : 25 liter/detik 

 Efisiensi : 65% 

 Letak  : Sumber baru 

 Jam kerja : 17 jam 

Untuk pola operasinya dari jam 3:00 sampai jam 20:00 pompa hidup (8 jam), Berikut 

gambar grafik outflow pompa 4: 

 
Gambar 4.21 Grafik Outflow Pompa 4 

Sumber : Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 
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 e. Pompa 5 

 Tipe pompa : Sentrifugal 

 Head pompa : 76 7m 

 Kapasitas : 35 liter/detik 

 Efisiensi : 72% 

 Letak  : Setelah tandon 

 Jam kerja : 16 jam 

Untuk pola operasinya dari jam 00:00 sampai jam 12:00 pompa hidup (13 jam), 

kemudian pada jam 13:00 sampai jam 16:00 (4jam) pompa mati,  pompa hidup lagi pada 

pukul 17:00-19:00 (3jam). Berikut gambar grafik outflow pompa 5: 

 
Gambar 4.22 Grafik Outflow Pompa 5 

Sumber : Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 
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4.5.6.2 Analisa Tandon untuk Kondisi Pengembangan 

Tabel 4.23 Kondisi Muka air dalam Tandon Kondisi Pengembangan 

Jam 

Ke 

Operasi 

Tandon 

Multiplier 

(faktor 

beban 

konsumen) 

Continuous 

Multiplers 

Debit 

Inflow 

Debit 

Outflow 

Net 

Inflow 

Net 

Inflow 

Volume 

Inflow / 

jam 

Volume 

Outflow 

/ jam 

Volume 

Komulatif 

Inflow 

Volume 

Komulatif 

Outflow 

Volume 

Air 

Efektif 

Volume 

Air 

Total 

H Air 

di 

Tandon 

lt/detik lt/detik lt/detik m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 m

3
 M 

0 1 0,25 0,28 16 6,50 9,62 34,62 58 23,41 58 23,41 274,75 294,38 3,75 

1 1 0,31 0,34 16 7,90 7,96 28,67 57 28,43 115 51,84 274,75 294,38 3,75 

2 1 0,37 0,41 16 9,52 6,09 21,91 56 34,28 171 86,12 274,75 294,38 3,75 

3 1 0,45 0,55 15 12,66 2,49 8,97 55 45,57 226 131,69 274,75 294,38 3,75 

4 1 0,64 0,90 14 20,79 -6,76 -24,33 51 74,83 276 206,53 274,75 294,38 3,75 

5 1 1,15 1,28 32 29,61 2,80 10,07 117 106,61 393 313,13 250,42 270,05 3,44 

6 1 1,4 1,47 32 34,03 -1,62 -5,82 117 122,49 510 435,63 260,49 280,12 3,57 

7 1 1,53 1,55 32 35,88 -3,47 -12,51 117 129,18 626 564,81 254,67 274,30 3,49 

8 1 1,56 1,49 32 34,61 -2,20 -7,91 117 124,58 743 689,39 242,17 261,79 3,33 

9 1 1,42 1,40 32 32,52 -0,11 -0,38 117 117,06 860 806,45 234,26 253,88 3,23 

10 1 1,38 1,33 32 30,77 1,64 5,89 117 110,79 976 917,24 233,88 253,50 3,23 

11 1 1,27 1,24 32 28,68 3,73 13,41 117 103,26 1093 1020,50 239,76 259,39 3,30 

12 1 1,2 1,17 32 27,17 5,24 18,85 117 97,83 1210 1118,33 253,18 272,80 3,48 

13 1 1,14 1,16 32 26,83 5,58 20,10 117 96,57 1326 1214,91 272,03 291,65 3,72 

14 1 1,17 1,18 32 27,29 5,12 18,43 117 98,25 1443 1313,15 274,75 294,38 3,75 

15 1 1,18 1,20 32 27,87 4,54 16,34 117 100,34 1560 1413,49 274,75 294,38 3,75 

16 1 1,22 1,27 32 29,38 2,62 9,43 115 105,77 1675 1519,26 274,75 294,38 3,75 

17 1 1,31 1,35 32 31,24 0,76 2,74 115 112,46 1790 1631,72 274,75 294,38 3,75 

18 1 1,38 1,32 32 30,54 1,46 5,25 115 109,95 1905 1741,67 274,75 294,38 3,75 

19 1 1,25 1,12 13 25,90 -13,39 -48,19 45 93,23 1950 1834,90 274,75 294,38 3,75 

20 1 0,98 0,80 14 18,58 -4,71 -16,96 50 66,89 2000 1901,79 226,56 246,18 3,14 

21 1 0,62 0,54 15 12,43 2,78 10,02 55 44,73 2055 1946,52 209,60 229,22 2,92 

22 1 0,45 0,41 16 9,52 6,27 22,56 57 34,28 2112 1980,81 219,62 239,25 3,05 

23 1 0,37 0,31 16 7,20 8,78 31,61 58 25,92 2170 2006,73 242,18 261,81 3,34 

24 1 0,25 0,28 16 6,50 9,83 35,38 59 23,41 2228 2030,14 273,79 293,42 3,74 

Jumlah     18,00 557,42     2170,26 2006,73           

Sumber: Hasil perhitungan
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Contoh perhitungan tinggi muka air dalam tandon sebagai berikut: 

Dimensi Tandon 

 Hmin  = 0,25 m 

 Heff  = 3,5 m  

 Hmax  = 4 m 

 Diameter  = 10 m 

 Area  = 
 

 
    

   = 
 

 
         

   = 78,5 

 Volume efektif = area x Heff 

   = 78,5 x 3,5 

   = 274,75 m
3
 

 Volume mati = area x Hmin 

   = 78,5 x 0,25 

   = 19,625 m
3
 

 Faktor beban = 0,25 (ketentuan) 

 Kebutuhan air rata-rata = 23,23 liter/detik 

 Continuous Multiplier = 
                                                   

 
 

= 
         

 
 

= 0,28 

 Inflow  = 16 liter/detik (kondisi eksisting) 

 Outflow  = Continuous multiplier x kebutuhan air pada kondisi eksisting 

= 0,28 x 23,23 

= 6,504 liter/detik 

 Net Inflow = Inflow-Outflow 

= 16 – 6,504 

= 9,45 liter/detik 

 Volume inflow = (debit inflow x 3600)/ 1000 

= (16 x 3600) / 1000 

= 57,6  m
3 
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 Volume outflow   = (debit outflow x 3600)/1000 

    = (6,504 x 3600)/ 1000 

    = 23,41 m
3 

 Volume komulatif inflow= Vol. Inflow + Komulatif Inflow (jam sebelumnya) 

     = 57,6 + 0 

     = 64,8 m
3 
 

 Volume Komulatif outflow = Vol. Outflow + Komulatif outflow (jam 

sebelumnya) 

     = 23,41 + 0 

     = 23,41 m
3 

 Volume air efektif =  volume efektif sebelumya + net inflow jam 24.00 

    = 274,75 +0 

    = 274,75 m
3
 

 Volume air total  = vol air efektif + vol mati 

= 274,75 + 19,625 

 = 294,375 m
3
 

 Tinggi air di tandon = vol total dalam tandon / luas area 

= 294,375 / 78,5 

= 3,75 m  

Berikut adalah grafik fluktuasi tinggi air didalam tandon. 

 
Gambar 4.23 Grafik Fluktuasi Muka Air Dalam Tandon Kondisi Pengembangan 

Sumber: Hasil Perhitungan 
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Gambar 4.24 Grafik Inflow dan Outflow Tandon Kondisi Pengembangan 

Sumber: Hasil Perhitungan 

 Pada grafik tandon kondisi pengembangan berbeda dengan kondisi eksisting hal 

tersebut disebabkan karena kebutuhan air yang bertambah dan jam kerja pompa yang 

berbeda-beda. 

4.5.6.3 Analisa Kondisi Aliran pada Pipa Distribusi Kondisi Pengembangan (2036) 

Pada kondisi pengembangan ada tambahan dan pergantian pipa distribusi hal tersebut 

dikarenakan ada tambahan daerah layanan yaitu 4 desa dan ada beberapa pipa yang tidak  

memenuhi kriteria perencanaan, berikut hasil simulasi aliran pada pipa kondisi 

pengembangan pada jam puncak yaitu jam 8:00: 

Tabel 4.24 Hasil Simulasi Aliran pada Pipa Jam 8:00 Kondisi Pengembangan (2036) 

Pipa 
Diameter 

(mm) 
Material 

Panjang 

Pipa (m) 

Debit 

(L/s) 

Kecepatan 

(m/s) 

Syarat 

Kecepatan 

(m/det) 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Syarat 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Keterangan 

P-1 200 GI 72 20,1 0,6 0,1 - 2,5 2,8 0 - 15 Memenuhi 

P-2 200 PVC 9.550 20,1 0,6 0,1 - 2,5 1,8 0 - 15 Memenuhi 

P-3 200 GI 72 19,4 0,6 0,1 - 2,5 2,6 0 - 15 Memenuhi 

P-4 200 PVC 2.113 19,4 0,6 0,1 - 2,5 1,7 0 - 15 Memenuhi 

P-8 200 PVC 902 28,5 0,9 0,1 - 2,5 3,5 0 - 15 Memenuhi 

P-9 200 PVC 878 28,5 0,9 0,1 - 2,5 3,5 0 - 15 Memenuhi 

P-10 200 PVC 759 28,5 0,9 0,1 - 2,5 3,5 0 - 15 Memenuhi 

P-11 90 PVC 440 4,0 0,6 0,1 - 2,5 4,5 0 - 15 Memenuhi 

P-12 200 PVC 640 24,4 0,8 0,1 - 2,5 2,6 0 - 15 Memenuhi 

P-13 90 PVC 570 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-14 150 PVC 820 21,8 1,2 0,1 - 2,5 8,6 0 - 15 Memenuhi 

P-15 150 PVC 841 21,8 1,2 0,1 - 2,5 8,6 0 - 15 Memenuhi 

P-16 200 PVC 632 11,5 0,4 0,1 - 2,5 0,6 0 - 15 Memenuhi 

P-17 200 PVC 547 11,5 0,4 0,1 - 2,5 0,6 0 - 15 Memenuhi 
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Lanjutan Tabel 4.24 Hasil Simulasi Aliran pada Pipa Jam 8:00 Kondisi Pengembangan 

(2036) 

Pipa 
Diameter 

(mm) 
Material 

Panjang 

Pipa 

(m) 

Debit 

(L/s) 

Kecepatan 

(m/s) 

Syarat 

Kecepatan 

(m/det) 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Syarat 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Keterangan 

P-18 110 PVC 495 8,3 0,9 0,1 - 2,5 6,6 0 - 15 Memenuhi 

P-19 110 PVC 757 4,2 0,4 0,1 - 2,5 1,8 0 - 15 Memenuhi 

P-20 110 PVC 630 4,2 0,4 0,1 - 2,5 1,8 0 - 15 Memenuhi 

P-21 110 PVC 500 4,2 0,4 0,1 - 2,5 1,8 0 - 15 Memenuhi 

P-22 110 PVC 690 4,2 0,4 0,1 - 2,5 1,8 0 - 15 Memenuhi 

P-23 110 PVC 268 4,2 0,4 0,1 - 2,5 1,8 0 - 15 Memenuhi 

P-24 110 PVC 421 4,2 0,4 0,1 - 2,5 1,8 0 - 15 Memenuhi 

P-25 150 PVC 799 10,3 0,6 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-26 150 PVC 560 10,3 0,6 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-27 150 PVC 489 10,3 0,6 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-28 150 PVC 433 10,3 0,6 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-29 150 PVC 950 10,3 0,6 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-30 200 GI 5 36,1 1,2 0,1 - 2,5 8,1 0 - 15 Memenuhi 

P-31 200 PVC 136 36,1 1,2 0,1 - 2,5 5,4 0 - 15 Memenuhi 

P-32 90 PVC 900 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-33 90 PVC 800 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-34 200 PVC 185 33,4 1,1 0,1 - 2,5 4,7 0 - 15 Memenuhi 

P-35 90 PVC 610 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-36 90 PVC 330 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-37 200 PVC 710 30,7 1,0 0,1 - 2,5 4,0 0 - 15 Memenuhi 

P-38 90 PVC 490 2,6 0,4 0,1 - 2,5 2,0 0 - 15 Memenuhi 

P-39 90 PVC 385 2,6 0,4 0,1 - 2,5 2,0 0 - 15 Memenuhi 

P-40 150 PVC 200 28,1 1,6 0,1 - 2,5 13,8 0 - 15 Memenuhi 

P-41 90 PVC 271 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-42 90 PVC 291 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-43 90 PVC 810 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-44 90 PVC 911 2,7 0,4 0,1 - 2,5 2,1 0 - 15 Memenuhi 

P-45 150 PVC 600 25,5 1,4 0,1 - 2,5 11,5 0 - 15 Memenuhi 

P-46 90 PVC 401 2,6 0,4 0,1 - 2,5 2,0 0 - 15 Memenuhi 

P-47 150 PVC 800 22,9 1,3 0,1 - 2,5 9,4 0 - 15 Memenuhi 

P-48 90 PVC 710 2,6 0,4 0,1 - 2,5 2,0 0 - 15 Memenuhi 

P-49 110 PVC 550 12,3 1,3 0,1 - 2,5 13,4 0 - 15 Memenuhi 

P-50 110 PVC 461 12,3 1,3 0,1 - 2,5 13,4 0 - 15 Memenuhi 

P-51 90 PVC 510 3,3 0,5 0,1 - 2,5 3,1 0 - 15 Memenuhi 

P-52 90 PVC 400 3,3 0,5 0,1 - 2,5 3,1 0 - 15 Memenuhi 

P-53 150 PVC 880 8,0 0,5 0,1 - 2,5 1,3 0 - 15 Memenuhi 

P-54 90 PVC 110 4,0 0,6 0,1 - 2,5 4,5 0 - 15 Memenuhi 

P-55 63 PVC 260 2,0 0,6 0,1 - 2,5 7,0 0 - 15 Memenuhi 

P-56 63 PVC 785 2,0 0,6 0,1 - 2,5 7,0 0 - 15 Memenuhi 

P-57 90 PVC 260 4,0 0,6 0,1 - 2,5 4,5 0 - 15 Memenuhi 

P-58 63 PVC 440 2,0 0,6 0,1 - 2,5 7,0 0 - 15 Memenuhi 
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 Lanjutan Tabel 4.24 Hasil Simulasi Aliran pada Pipa Jam 8:00 Kondisi Pengembangan 

(2036) 

Pipa 
Diameter 

(mm) 
Material 

Panjang 

Pipa (m) 

Debit 

(L/s) 

Kecepatan 

(m/s) 

Syarat 

Kecepatan 

(m/det) 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Syarat 

Headloss 

Gradient 

(m/km) 

Keterangan 

P-59 63 PVC 270 2,0 0,6 0,1 - 2,5 7,0 0 - 15 Memenuhi 

P-60 110 PVC 427 3,2 0,3 0,1 - 2,5 1,1 0 - 15 Memenuhi 

P-61 110 PVC 960 3,2 0,3 0,1 - 2,5 1,1 0 - 15 Memenuhi 

P-62 90 PVC 612 3,2 0,5 0,1 - 2,5 2,9 0 - 15 Memenuhi 

P-63 90 PVC 466 3,2 0,5 0,1 - 2,5 2,9 0 - 15 Memenuhi 

P-64 90 PVC 421 3,2 0,5 0,1 - 2,5 2,9 0 - 15 Memenuhi 

P-65 90 PVC 480 3,2 0,5 0,1 - 2,5 2,9 0 - 15 Memenuhi 

P-66 110 PVC 776 9,0 1,0 0,1 - 2,5 7,6 0 - 15 Memenuhi 

P-67 110 PVC 634 9,0 1,0 0,1 - 2,5 7,6 0 - 15 Memenuhi 

P-68 63 PVC 591 2,7 0,9 0,1 - 2,5 11,9 0 - 15 Memenuhi 

P-69 110 PVC 788 6,4 0,7 0,1 - 2,5 4,0 0 - 15 Memenuhi 

P-70 90 PVC 817 4,3 0,7 0,1 - 2,5 5,1 0 - 15 Memenuhi 

P-71 90 PVC 883 4,3 0,7 0,1 - 2,5 5,1 0 - 15 Memenuhi 

P-72 63 PVC 607 2,1 0,7 0,1 - 2,5 7,7 0 - 15 Memenuhi 

P-73 63 PVC 400 2,1 0,7 0,1 - 2,5 7,7 0 - 15 Memenuhi 

P-74 63 PVC 795 2,1 0,7 0,1 - 2,5 7,7 0 - 15 Memenuhi 

P-75 200 GI 2 14,9 0,5 0,1 - 2,5 1,6 0 - 15 Memenuhi 

P-76 200 GI 5 21,2 0,7 0,1 - 2,5 3,0 0 - 15 Memenuhi 

P-77 200 PVC 3 14,9 0,5 0,1 - 2,5 1,0 0 - 15 Memenuhi 

P-78 150 PVC 3 14,9 0,8 0,1 - 2,5 2,5 0 - 15 Memenuhi 

P-79 150 PVC 3 21,2 1,2 0,1 - 2,5 8,2 0 - 15 Memenuhi 

P-80 150 PVC 3 21,2 1,2 0,1 - 2,5 8,2 0 - 15 Memenuhi 

P-81 200 GI 72 19,5 0,6 0,1 - 2,5 2,6 0 - 15 Memenuhi 

P-82 200 GI 750 19,5 0,6 0,1 - 2,5 2,6 0 - 15 Memenuhi 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 
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Gambar 4.25 Grafik Kecepatan pada Pipa Jam 8:00 Kondisi Pengembangan 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD 8i 

 
Gambar 4.26 Grafik Headloss Gradient pada Pipa Jam 8:00  Kondisi Pengembangan 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

Hasil simulasi aliran pipa pada kondisi pengembangan pada jam ke 08:00 diatas, 

diketahui bahwa kecepatan dan headloss gradient masih memenuhi kriteria perencanaaan. 

Adanya perbedaan kecepatan tiap pipa disebabkan oleh kapasitas debit yang dialirkan oleh 

sumber dan juga diameter pipa. 

Untuk mencocokkan hasil simulasi menggunakan software dengan perhitungan secara 

manual, maka dilakukan perhitungan headloss gradient dan kecepatan di pipa P-1 pada 

jam 08:00. Berikut adalah contoh perhitungan: 
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 Contoh perhitungan headloss gradient dan kecepatan di pipa P-1: 

Diketahui : 

 Panjang pipa = 72 m 

 Debit  = 20 liter/detik 

 Chw  = 120 

 Diameter pipa = 200 mm  = 0,2 m 

Penyelesaian : 

 Hf = k.Q
1,85

 

k  = 
          

             
 

         =  
           

                 
 

 = 277,46 

 Hf  = k.Q
1,85

 

= 277,46.( 20 x 10
-3

)
1,85

 

= 0,2 m 
 

 Headloss gradient  = hf/L 

= 0,2/72 

= 2,8 m/km 

 Vi  = 0,85 Chw.Ri
0,63

.Sf 
0,54

 

Sf   = hf/L 

= 0,2/72 

= 2,8 m/km 

Ri  = D/4 

= 0,2/4 

      = 0,05 m 

 Vi  = 0,85. Chw.Ri
0,63

.Sf 
0,54

 

    = 0,85. 150. (0,05)
0,63

. (2,8)
0,54 

 
      = 0,6 m/det  

Hasil perhitungan secara manual didapat headloss gradient sebesar 1,8 m/km dan 

kecepatan sebesar 0,6 m/det, hasil tersebut sama dengan simulasi menggunakan software  

WaterCAD. Untuk hasil kondisi aliran pada pengembangan dengan software WaterCAD 

V8i selengkapnya disajikan pada Lampiran-I. 



117 

 

 

 

4.5.6.4 Analisa Tekanan pada Titik Simpul Kondisi Pengembangan ( Tahun 2036) 

Tabel 4.25 Hasil Simulasi Tekanan pada Titik Simpul Jam 8:00 Kondisi Pengembangan 

(2036) 

Junction Elevasi 

Tinggi 

Hidraulis 

(m) 

Tekanan 

(atm) 

Syarat 

Tekanan 

(atm) 

Keterangan  

J-5 26 39,9 1,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-6 24 36,8 1,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-7 21 34,2 1,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-8 20 32,5 1,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-9 17 25,5 0,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-10 11 18,3 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-11 11 17,9 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-12 11 17,5 0,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-13 9 14,3 0,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-14 7 12,9 0,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-15 8 13,4 0,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-16 6 12,1 0,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-17 0 11,6 1,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-18 10 16,6 0,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-19 9 15,4 0,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-20 6 14,3 0,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-21 6 13,4 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-22 9 79,5 6,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-23 6 77,6 6,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-24 9 78,7 6,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-25 6 77,4 6,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-26 10 75,8 6,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-27 4 74,9 6,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-28 10 73,1 6,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-29 8 72,5 6,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-30 6 71,9 6,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-31 4 70,2 6,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-32 10 66,2 5,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-33 4 58,7 5,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-34 2 51,3 4,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-35 3,9 45,1 4,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-36 2 43,6 4,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-37 8 57,5 4,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-38 6 57,0 4,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-39 8 56,4 4,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-40 9,9 17,1 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-41 8,9 16,0 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 
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 Lanjutan Tabel 4.25 Hasil Simulasi Tekanan pada Titik Simpul Jam 8:00 Kondisi 

Pengembangan 

Junction Elevasi 

Tinggi 

Hidraulis 

(m) 

Tekanan 

(atm) 

Syarat 

Tekanan 

(atm) 

Keterangan 

J-42 6,9 14,3 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-43 4,9 12,9 0,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-44 4,9 11,7 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-45 3,9 39,2 3,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-46 3,9 34,4 2,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-47 4,9 31,3 2,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-48 9,9 27,1 1,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-49 2,9 26,6 2,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-50 1,9 23,5 2,1 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-51 4 11,3 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-52 7,49 80,3 7,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Baddurih 1,9 17,4 1,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Bunder 12 31,3 1,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Dasok 18 32,2 1,4 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Durbuk 3,9 10,3 0,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Jarin 8,9 22,7 1,3 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Majungan 2 42,3 3,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P. Barat 1 5 11,8 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P. Barat 2 4 10,9 0,7 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P. timur 1 4 76,0 6,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P.Timur 3 4 68,3 6,2 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-P.timur 2 4 76,7 7,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Padelegan 1 6 55,2 4,8 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Padelegan 2 4 51,5 4,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Padelegan 3 8 54,5 4,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Padelegan 4 6 53,3 4,6 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Pagagan 1,9 27,4 2,5 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Tanjung 1 2 74,1 7,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Tanjung 2 4 65,4 5,9 0,50 - 8,00 Memenuhi 

J-Tanjung 3 6 57,3 5,0 0,50 - 8,00 Memenuhi 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 
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Gambar 4.27 Grafik Tekanan Titik Simpul jam 8:00  Kondisi Pengembangan 

Sumber: Hasil Simulasi Software WaterCAD V8i 

Hasil simulasi tekanan titik simpul  pada kondisi pengembangan jam ke 08:00 diatas, 

tekanan tiap titik simpul (Junction) sudah memenuhi kriteria perencanaan, Adanya 

perbedaan tekanan tiap titik simpul disebabkan oleh kapasitas debit yang dialirkan, elevasi 

dan juga diameter pipa. 

Untuk mencocokkan hasil simulasi menggunakan software dengan perhitungan secara 

manual, maka dilakukan perhitungan tekanan di junction 22 pada jam 08:00. Berikut 

adalah contoh perhitungan: 

Diketahui: 

Elevasi J-23  = 6 m 

Qkebutuhan rata-rata  = 1,71 liter/detik 

Qoutflow jam ke 8:00 = Qkebutuhan rata-rata x Load factor (8:00) 

    = 1,71 x 1,56 

    = 2,67 liter/detik 

Chw   = 150 

Panjang pipa = 800 m 

Diameter pipa = 90 mm 

Penyelesaian : 

k   = 
          

             
 

     =  
            

                  
 

= 99661,64 
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 Hf  = k.Q

1,85
 

= 99661,64.( 2,67 x 10
-3

)
1,85

 

= 1,73 m 
 

Headloss gradient = hf/L 

= 1,73/800 

= 2,16 m/km 

Tekanan = Hydraulic grade – elevasi junction – Hf - Pressure loss 

   = 77,6 – 6 – 2,16 -0,2 

   = 69,24 m =  6,9 atm 

Hasil perhitungan secara manual didapat tekanan sebesar 4,7 atm, hasil tersebut sama 

dengan simulasi menggunakan software  WaterCAD. Untuk hasil simulasi titik simpul 

kondisi pengembangan dengan software WaterCAD V8i selengkapnya disajikan pada 

Lampiran-I. 

4.6 Anggaran Biaya Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih 

Dalam studi ini membahas tentang rencana anggaran biaya untuk Pengembangan 

jaringan distribusi air bersih Kecamatan Pademawu. Daftar harga satuan bahan dan harga 

satuan pekerja mengacu pada standart harga satuan Kabupaten Pamekasan (Lampiran) dan 

perhitungan harga pekerjaan mengacu pada AHSP PU Ciptakarya 2016. Berikut adalah 

rencana anggaran biaya yang disajikan dalam tabel: 
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Tabel 4.26 Rencana Anggaran Biaya untuk Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Kecamatan Pademawu 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

PERENCANAAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH 

DI KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN 

Nama Kegiatan Penambahan Aspek Penting pada Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih 

Lokasi 
Kecamatan Pademawu Kabupaten 

Pamekasan   

No Jenis Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

A PENGADAAN POMPA 
    

I POMPA 
    

1 Pompa Sentrifugal 100X80 FSJA buah 1,00 37.628.020,00 37.628.020,00 

B PENGADAAN MENARA AIR 
    

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
    

1 Pembersihan Lapangan m2 36,00 12.500,00 450.000,00 

2 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank m 4,00 19.600,00 78.400,00 

II PEKERJAAN TANAH 
    

1 Galian Tanah m3 8,10 58.700,00 475.470,00 

2 Pemadatan Tanah 1m3 per 20cm m3 2,40 42.500,00 102.000,00 

3 Pembuangan Tanah Sejauh 30m m3 2,70 25.700,00 69.390,00 

III PEKERJAAN PONDASI DAN BETON 
    

1 Pondasi beton 1m3 K-150 m³ 3,32 3.689.900,00 12.250.468,00 

2 Pengecoran Kolom 1m3 K-300 m³ 10,00 5.681.300,00 56.813.000,00 

3 Pengecoran Plat Beton 1m3 K-200 (bawah) m³ 0,50 5.401.400,00 2.700.700,00 

4 Pengecoran Plat Beton 1m3 K-150 (atas) m³ 0,40 5.401.400,00 2.160.560,00 

5 Pengecoran Dinding Beton K-200 m³ 16,00 5.766.800,00 92.268.800,00 

6 Pekerjaan Rabat Beton 1pc;3pb;5kr m³ 0,60 857.800,00 514.680,00 

7 Pengurugan Pasir urug m³ 0,90 263.500,00 237.150,00 

8 Pengecoran Balok Beton k-300 m³ 1,25 6.280.300,00 7.850.375,00 

IV PEKERJAAN LAIN-LAIN 
    

1 Pipa inlet PVC 8" m 0,29 256.593,75 74.412,19 

2 Pipa Outlet PVC 8" m 0,18 256.593,75 46.186,88 

3 Pipa Overflow PVC 4" m 1,25 79.557,00 99.446,25 

4 Pipa Penguras PVC 4" m 1,25 79.557,00 99.446,25 

5 Manhole 100 X 100 cm besi buah 1,00 850.000,00 850.000,00 

6 Pipa ventilasi 4" buah 1,00 79.557,00 79.557,00 

7 Tangga Besi Galvaniz m 10,00 480.000,00 4.800.000,00 

8 Pagar Besi Galvaniz m3 6,60 450.000,00 2.970.000,00 
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 Lanjutan Tabel 4.26 Rencana Anggaran Biaya untuk Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Kecamatan Pademawu 

 

RENCANA ANGGARAN BIAYA 

PERENCANAAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH 

DI KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN 

Nama Kegiatan Penambahan Aspek Penting pada Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih 

Lokasi 
Kecamatan Pademawu Kabupaten 

Pamekasan   

No Jenis Pekerjaan Satuan Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

C PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS PIPA 
    

I PIPA DAN AKSESORIS PIPA 
    

1 Pengadaan Pipa PVC AW Ø 63 mm m 1786,00 42.624,75 76.127.803,50 

2 Pengadaan Pipa PVC AW Ø 90 mm m 3679,00 79.557,00 292.690.203,00 

3 Pengadaan Pipa PVC AW Ø 110 mm m 4402,00 104.931,75 461.909.563,50 

4 Pengadaan Pipa PVC AW Ø 150 mm m 3,00 136.114,00 408.342,00 

5 Pengadaan Pipa PVC AW Ø 200 mm m 2978,00 256.593,75 764.136.187,50 

6 Penyambungan 1 buah pipa baru ke pipa yang ada 200mm buah 7,00 3.378.922,03 23.652.454,18 

7 Socket PVC 63 mm x 63 mm buah 442,00 4.000,00 1.768.000,00 

8 Socket PVC 90 mm x 90 mm buah 916,00 7.750,00 7.099.000,00 

9 Socket PVC 110 mm x 110 mm buah 1092,00 14.569,00 15.909.348,00 

10 Socket PVC 150 mm x 150 mm buah 1,00 20.405,00 20.405,00 

11 Socket PVC 200 mm x 200 mm buah 2977,00 40.507,50 120.590.827,50 

12 Elbow 450 PVC 63 mm buah 1,00 304,55 304,55 

13 Elbow 450 PVC 90 mm buah 2,00 3.136,11 6.272,22 

14 Elbow 450 PVC 110 mm buah 1,00 3.136,11 3.136,11 

15 Elbow 900 PVC 90 mm buah 2,00 1.950,00 3.900,00 

16 Tee PVC 110 mm x 110 mm x 110 mm buah 2,00 15.430,00 30.860,00 

17 Tee PVC 110 mm x 110 mm x 90 mm buah 2,00 1.480,00 2.960,00 

18 Reducer 90 mm x 63 mm buah 1 940,63 940,63 

19 Reducer 110 mm x 90 mm buah 1 2.397,22 2.397,22 

20 Pressure Reducer Valve (PRV) buah 2,00 23.587.448,75 47.174.897,50 

II PEKERJAAN TANAH 
    

1 Galian tanah m3 5789,96 58.750,00 340.160.150,00 

2 Pemadatan tanah m3 5789,96 42.500,00 246.073.300,00 

3 Urugan tanah m3 5789,96 42.500,00 246.073.300,00 

 
Jumlah 2.866.462.613,97 

 
PPN 10% 286.646.261,40 

 
Jumlah + PPN 10% 3.153.108.875,36 

 
Dibulatkan 3.153.108.800,00 

Sumber: Hasil Perhitungan 
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Tabel 4. 27 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Kecamatan Pademawu 

RENCANA ANGGARAN BIAYA  

PERENCANAAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH 

DI KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN 

Nama Kegiatan  Penamabahan Aspek Penting pada Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih 

Lokasi Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan  

No Jenis Pekerjaan  Jumlah (Rp) 

I PENGADAAN POMPA         37.628.020,00  

II PENGADAAN MENARA AIR 

 

      184.990.041,56  

III PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS PIPA    2.643.844.552,40  

  Jumlah    2.866.462.613,97  

  PPN 10%       286.646.261,40  

  Jumlah + PPN 10%    3.153.108.875,36  

  Dibulatkan    3.153.108.800,00  

Terbilang: Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah 

Sumber : Hasil Perhitungan 

 

1
2
3

  



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



125 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat dan perhitungan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada kondisi eksisting, jaringan distribusi air bersih Kecamatan Pademawu 

menggunakan software WaterCAD  didapat hasil: 

a. Kebutuhan air bersih rata-rata pada kondisi eksisting (tahun 2016) sebesar 17,80 

liter/detik dengan debit yang tersedia 40 liter/detik. Sisa debit akan digunakan 

untuk perencanaan pengembangan. 

b. Dari segi hidrolisnya jaringan pipa masih berfungsi dengan baik dari segi tekanan, 

kecepatan dan Headloss gradient masih memenuhi kriteria perencanaan, namun 

pada saat pompa mati diatas jam 20:00  jaringan setelah tandon tidak ada aliran air.  

2. a. Pada perencanaan pengembangan jaringan distribusi air bersih Kecamatan 

Pademawu dilakukan Proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2036 menggunakan 

metode aritmatik dengan nilai koefisien determinasi rata-rata 0,78. 

b. Proyeksi kebutuhan air bersih untuk Kecamatan Pademawu hingga tahun 2036 

dengan prosentase pelayanan 45% adalah sebagai berikut: 

 Kebutuhan air bersih rata-rata sebesar 34,86 liter/detik 

 Kebutuhan air bersih harian maksimum sebesar 40,09 liter/detik 

 Kebutuhan air bersih jam puncak sebesar 54,39 liter/detik 

c. Perencanaan pengembangan jaringan distribusi air bersih Kecamatan Pademawu ini 

ada penambahan sumber air tanah dengan debit 20 liter/detik, dan penambahan 

pompa baru dengan head pompa 76 dan debit pompa 33 liter/detik setelah tandon, 

dan juga penambahan menara air dengan volume 100 m
3
 hal tersebut disebabkan 

karena pada kondisi eksisting pada saat pompa mati tidak ada aliran air setelah 

tandon. Dari segi kecepatan, headloss gradient dan tekanan masih ada pipa yang 

tidak memenuhi kriteria perencanaan, maka dari itu direncanakan pergantian 

diameter pipa dan pemasangan PRV. 
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 3. Besarnya anggaran biaya yang harus dikeluarkan PDAM Kabupaten Pamekasan untuk 

perencanaan pengembangan jaringan distribusi air bersih Kecamatan Pademawu 

sebesar Rp. 3.153.108.800,00 (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus 

Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah). 

5.2  Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu: 

1. Dengan melihat hasil evaluasi yang ada bahwa pada saat pompa mati tidak ada aliran 

air mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat tentu tidak maksimal, oleh karena itu 

PDAM Kabupaten Pamekasan harus menambah pompa dan mengatur jam kerja 

pompa supaya nilai kehilangan air tidak tinggi dan meningkatnya pelayanan air bersih 

di Kecamatan Pademawu. 

2. Dalam perencanaan pengembangan sistem jaringan air bersih sebaiknya dilakukan 

pendataan ulang jumlah pelanggan, kebutuhan air dan jam kerja pompa lebih 

terstruktur dan akurat.  

3. PDAM Kabupaten Pamekasan harus mencari alternatif sumber baru supaya prosentase 

pelayanan mencapai 100%, dan supaya penduduk Kecamatan Pademawu tidak 

kesulitan dalam memperoleh air bersih. 

4. Hasil dari laporan skripsi ini dapat dijadikan studi dan analisa guna mendapat hasil 

yang lebih baik. 

 

 

 

 

 


