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RINGKASAN

ZAENAL ARIFIN, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya,
Januari 2014, Pengaruh Massa Refrigeran Liquified Petroleum Gas (LPG) Terhadap
Unjuk Kerja Sistem Pengkonisian Udara Mobil. Dosen Pembimbing: Mega Nur
Sasongko, dan Nurkholis Hamidi

Perkembangan sistem pengkondisian udara telah berkembang secara pesat,
dikarenakan manusia membutuhkan suatu kondisi udara yang nyaman dalam ruangan.
Refrigeran hidrokarbon mempunyai keunggulan dari refrigeran halokarbon, yaitu tidak
memiliki Global Warming Potential (GWP) dan Ozon Depleting Substance
(ODP).Untuk meningkatkan koefisien prestasi harus mengetahui massa optimal dari
suatu refrigerant yang dimasukkan kedalam sistem.

Pada penelitian ini menggunakan refrigeran LPG dengan massa refrigerant
untuk mengetahui pengaruh massa refrigerant terhadap unjuk kerja AC mobil.
Pengujian ini dilakukan dengan memvariasikan massa refrigeran 200 [gram], 300
[gram], 400 [gram] dan 500 [gram]. Analisa Dari hasil penelitian didapatkan bahwa
semakin besar massa refrigeran dapat menyebabkan tekanan dalam sistem semakin
meningkat sehingga daya kompresinya semkain meningkat, penambahan massa
refrigeran juga mengakibatkan kenaikan kapasitas pendinginan dan akan mencapai
titik maksimum dan kemudian mengalami penurunan.

Dari penelitian ini didapatkan nilai koefisien prestasi teoritis yang terbesar
dengan massa refrigeran 300 sebesar 6,68 dan koefisien prestasi aktualyang terbesar
dengan massa refrigeran 300 sebesar 4,7

Kata kunci : air conditioner, unjuk kerja, ac mobil, beban pendinginan, LPG



